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M5
Toide võtta mastist M5:F2:Talviku:(Noarootsi)

Projekteeritud madalpinge maakaabel
MPL433003 AXPK 4G120
M5 - JK69241
Ltrass=94m
Lkaabel=106m

Trassi kulgemine riigitee
16124 Pasleparanna tee kaitsevööndis
Km 0.19 - 0.29

Projekteeritud liitumiskilp 2-kohaline
LK232452
Tarbija - 52001:004:0772 - PK 3x20A; P2P
Reserv - Jüri-Ado
Kilbi esikülg Pasleparanna tee poole
Kilbi esikülg jääb ca 2m kaugusele kinnistu piirist

Projekteeritud liitumiskilp 2-kohaline
LK232451
Tarbija - 52001:005:1130 - PK 3x20A; P2P
Reserv - 52001:005:1700

Ristumisel riigiteega 16124 Pasleparanna tee km 0,19
Kaabel paigaldada kinniselt
MPL433004: D110 1250N; Ltoru=17m
Ristmevälja joonis - E202

Projekteeritud jaotuskilp JK69241
Kilbi esikülg Pasleparanna tee poole
Kilbi esikülg jääb ca 2m kaugusele kinnistu piirist

Projekteeritud madalpinge maakaabel
MPL433004 AXPK 4G120
JK69241 - LK232452
Ltrass=19m
Lkaabel=23m

Kaks kaablit ühes kaevikus

Olemasolev puu eemaldada

N

Kaabel kaitsetorus
PVC D110 750N; Ltoru=68m

Kaabel kaitsetorus
PVC D110 450N; Ltoru=28m

Ehitada kordusmaandus Rm≤15Ω

TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKAABEL D110 450N
KAITSETORUS, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI

PROJEKTEERITUD KAITSETORU D110 1250N

PROJEKTEERITUD KAITSETORU D110 750N

PUURIMISKAEVIK

PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP

PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP

PROJEKTEERITUD ELEKTRIKILBI REAALSED MÕÕDUD

OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN

OLEMASOLEV KESKPINGE ÕHULIIN

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

OLEMASOLEV LIIKLUSMÄRK

PROJEKTEERITUD RESERVTORU TARBIJAKAABLI
SISESTAMISEKS

LIKVIDEERITAV OBJEKT

PROJEKTEERITUD MAANDUSPAIGALDIS
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Asendiplaan

E201

JT3026 ja JT3027 kinnistute elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

V. Romanjuk

S. Kulp

F.G. Tomps

JT3026_JT3027TP 1:500

MÄRKUSED:
1. KILBID PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE

ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. KOGU RIIGITEE KATASTRIS PAIGALDADA MAAKAABLID

SÜGAVUSELE VÄHEMALT 1,0M KAITSETORUSSE
TUGEVUSEGA 750N.

3. HALJASALAL PAIGALDADA MAAKAABEL LAHTISEL MEETODIL
VÄHEMALT 0,7M SÜGAVUSELE.

4. RISTUMISEL RIIGITEEGA PAIGALDADA MAAKAABEL KINNISEL
MEETODIL SÜGAVUSELE VÄHEMALT 1,5M TEEKATTEST

5. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE
TASEMELE.
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1. Tööde alustamisel informeerida tehnovõrkude ja
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