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LK236534

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus 1m

Kaitsetoru Ø110mm, 1250N,  L=64m.

MPL440198, JK70798-LK236534,
AXPK4G50 l=133m, trass l=127m

Ø110mm kaitsetorus.

JK70798

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus teekatte all 1,5m
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N,  L=25m.

MM1

tee kaitsevööndi piir

Paigaldada liitumiskilp uksega sissesõidu tee poole.
 Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru
(450N, Ø50mm, l=2m). Kilp tähistad märketulbaga

Paigaldada jaotuskilp uksega
maantee poole.

Kilp tähistad märketulbaga.

10041821, AXPK4G240

M
PL440197, A
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MPL440197, JK70798-MM1,
AXPK4G240 l=5m, trass l=3m

Ø110mm kaitsetorus.

nr 23157
1.87km

nr 23157
1.73km

Põõsas raiuda.
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E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Soka maaüksuse elektriliitumine,
Pilkuse küla, Otepää vald, Valga maakond

Asendiplaan LC3818_TP_ELV-4-01

Elektrilevi OÜ

M 1:500

Tööprojekt

EST 1 1

H.Vissel
H.Vissel

Projekteerija

Kontrollija

Projektijuht

51967694

51967694

5/29/2025

29.05.2025

Tingmärgid

projekteeritud jaotuskilp
projekteeritud liitumiskilp
projekteeritud 0,4kV maakaabelliini jätkumuhv
projekteeritud 0,4kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil(1250N kaitsetorus)
projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru
olemasolev 0,4kV maakaabelliin
katastripiir
maantee kaitsevööndi piirKaablikaitsetoru ja kaabel

kollane, 450N

Tagasitäide,
kohalik kivivab pinnas

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

liivapadi (vajadusel)

Maakaabli paigaldamine lahtise kaevikuga
kaitsetorusse


