
1x 402-AL1/52-ST1A t=+80 °C

2x 242-AL1/39-ST1A t=+80 °C

OPGW t=+40 °C
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 Õhuliini pikiprofiil lõigul mast 63 - mast 71

110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B
rekonstrueerimine

110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa


