
M1

M2

M3

M4

M5

131.66

71.01

66.31

48.39

Elektritootja (500kW ja üle) tingimuste muutmine
Koplimäe, Vigala-Vanamõisa küla,
Märjamaa vald, Rapla maakond
LC0602
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Mõigu 3, Tallinn
10112
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sander.kotter@
enersense.com
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Sander Kotter

Janar Kubbi

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 12.02.2024

Töö nr: 02/04/0602

Joon nr: 001 / LK1

Mõõtkava:1:500

Töövõtja:

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-17.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel 
jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning 
korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat 
vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev KP maakaabel
Kinnistu piir
Olemasolev puitmast
Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
Olemasolev KP õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev masti tõmmits
Projekteeritud KP õhuliin
Projekteeritud puitmast
Projekteeritud masti tugi

Ettevaatust!
Ristumine MP õhuliiniga. Ettevaatust!

Ristumine kõrgepinge õhuliiniga.

Asendada õhuliin M1-M20 ulatuses uue BLL-99 
kaetud juhtmega L=2338/2455m.

Ol.olev r/b mast M2 asendada 
puitmastiga.

Ol.olevad r/b mast M4 ning tugi asendada 
puitmasti ja toega

Ol.olev r/b mast M5 asendada 
puitmastiga.
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