
* Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega
ristumisel min 5,5m kõrgus tee pinnast rippe madalaimas osas.

* Haljasalal min. rippe kõrgus maapinnast 4,5m

Tüüppaigaldus: Ristumine riigimaanteega

* Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla
(või masti vastasküljele), tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.

* Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada riigimaanteedega
ristumisel min 7,0m kõrgus tee pinnast rippe madalaimas osas.
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Tüüppaigaldus: Ristumine asulasisese teega

* Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini
alla, tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.

* Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada KOV teedega
ristumisel min 5,5m kõrgus tee pinnast rippe madalaimas osas.
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Tüüppaigaldus: Kliendikaabel õhuliinina haljasalal

* Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini
alla, tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.

* Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega
ristumisel min 5,5m kõrgus tee pinnast rippe madalaimas osas.

* Haljasalal min. rippe kõrgus maapinnast 4,5m
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