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M102

Asendada M102 12m KL4 TAN +
KL3 12m tugi M103 suunas.
Topelt lõputraaversiga, elektriline
ühendus läbi proj AJ14511,
mastile paigaldada mõlemale
kaablile piirikud. V t masti skeem
032

Projekteeritud AJ14511 HEKA
1VM630. V t elektriskeem 012, AJ
elektriskeem 021

Toide taastada MP
maakaablitega, muhvida
olemasolevad kaablid enne MP
maste. V t elektriskeem 012

Projekteeritud 2x AHXAMK-W20 3x120+35
2xL=6+6+12m
Projekteeritud AJ14511 - M102
Täies mahus De160 450N kaitsetorus.

Projekteeritud
LK220638. Taastada

tarbija toide

Demonteerida AJ Tudulinna
keskus, asendada projekteeritud
AJ14511-ga, taastada tarbija
ühendused vastavalt
elektriskeemile ning
asendiplaanile.
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Keskuse alajaama
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Ol. olev sidetrass

Märkused:
1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline alusplaan töö nr 10939G 10.11.23. Koordinaadid L-EST '97 ning kõrgused
EH2000 süsteemides. Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr  459512.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaablid paigaldada kogu mahus 750N kaitsetorusse 1,0 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Projekt on maaomanike ning trassivaldajatega kooskõlastatud.
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Projekteeritud Keskpinge maakaabelHalajastuse taastamine

Ol. olev keskpinge kaabel

Ol. olev keskpinge õhuliin
Katastriüksuse piir
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Ol. olev madalpinge kaabel

Tingmärgid

Demonteeritav element
Projekteeritud mast toega
Kruusakatte taastamine
Asfaltkatte taastamine
Ol. olev gaasitrass
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