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projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus
(PVC Ø160/Ø110 mm) 450N

hoiatuslint

≥0.30

0.770.77

≥0.30

OLEMASOLEVA PINNASE TAASTAMINE

≥0.10≥0.10

Olemasolev kivivaba pinnas h= 86 cm
Kaitsetoru sängituskiht
keskteraline liiv/looduslik kruus
fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

1.40

0.
7

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus
(PVC Ø160/110 mm) 450N

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

≥0.10≥0.10

Taastatav ala
S= 427 m2

M 1:50
1.75

0.
7

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus
(PVC 2xØ160,1xØ110 mm) 450N

hoiatuslint

≥0.30

0.770.77

≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide
välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 h= 40 cm

Esmane tagasitäide
keskteraline liiv/looduslik kruus või
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv
materjal  fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 30 cm

Kaitsetoru sängituskiht
keskteraline liiv/looduslik kruus
fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

MURU TAASTAMINE

≥0.10≥0.10

Taastatav ala
S=669m2

1.40

0.
7

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus
(PVC Ø110/160 mm) 450N

hoiatuslint

≥0.30

0.600.60

≥0.30

≥0.10≥0.10
1.58

0.
7

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus
(PVC Ø110/160 mm) 450N

hoiatuslint

≥0.30

0.790.69

≥0.30

≥0.10

≥0.07

M 1:50
3.00

1.
00

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus
(PVC Ø160 mm) 750N

0.300.30 0.30 0.30

hoiatuslint
min 0.30

min 0.30

≥0.30

0.600.60

≥0.30

SÕIDUTEE KILLUSTIKKATTE TAASTAMINE

Kivimaterjalisegu 0/16 , segu pos 5 h= 6 cm
Paekillustikust alus fr.32/63, kiilutud E≥170 MPa h= 25 cm
Dreenkiht
keskteraline liiv/looduslik  fr. 0.063...63, kt=0,98 h= 20 cm

Tee mulle
keskteraline liiv/looduslik kruus või
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv
materjal fr. 0.063...63, kt=0,98

h= 25 cm

Esmane tagasitäide
keskteraline liiv/looduslik kruus või
olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv
materjal  fr. 0.063...63, E≥65 MPa

h= 20 cm

Kaitsetoru sängituskiht
keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63,
E≥65 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥65 MPa
(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga
4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)

Taastatav ala
S= 19 m2

1.51

0.
7

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus
(PVC Ø160/110 mm) 450N

hoiatuslint

≥0.30

0.660.66

≥0.30

≥0.10≥0.10
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M100M101
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M1
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M5M6
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63801:001:1276

63801:001:1273

63801:001:1275
Langerm

a laudatee

63801:001:1269
Veepumpla

18802:001:0266
Karjaku

63801:001:1271
Gaasitankla

18802:001:017319216 Libatse-Langerma tee

Varsa alajaam
18802:001:0061

18802:001:0921
Kople-Endriku18802:001:0178

Hobusetalli

18802:001:0092
Uus-Soomre

18802:001:0188
19216 Libatse-Langerma tee

Virtsjärve

Piimajõe

63801:001:1272
Rohetööstuse

Demonteerida keskpinge õhuliin AJ Punniku-M99
- BLL-99 LTRASS=341m
- Puitmastid: 3tk
- Puitmasti toed: 2tk

Asendada traavers (Lõputraavers)
Tõsta õmber olemasolev tugi
Paigaldada 2 tõmmitsat
Ehitada maandus
(Vt. masti joonis EL-05)

- Demonteerida keskpinge õhuliin AJ Punniku-M107
- AS-50 LTRASS=329m
- Raudbetoonmastid: 5tk
- Raudbetoonmasti toed: 5tk

Asendada mast (KRE  11m, 4.kl; Lõputraavers)
Paigaldada tugi (KRE  12m, 4.kl)
Ehitada maandus, paigaldada riigel
(Vt. masti joonis EL-05)

- Demonteerida keskpinge õhuliin AJ Punniku-M6
- AS-50 LTRASS=327m
- Raudbetoonmastid: 5tk
- Puitmast betoonjalandiga: 1tk
- Raudbetoonmasti toed: 6tk

Asendada mast (KRE  11m, 3.kl; Lõputraavers)
Paigaldada tõmmits (2tk)
Ehitada maandus
(Vt. masti joonis EL-05)

Projekteeritud 24kV maakaabel
- Nr: KPL411982 (AJ26200 K01 <-->M99)
- AHXAMK-W 3x240+35, LKAABEL=507m, LTRASS=474m
- AJ26200<-->A D160 450N, LTORU=447m, LTRASS=424m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m
- A<-->B D160 750N, LTORU=15m, LTRASS=14m Lahtine kaeve: Sügavus: min 1,0m
- B<-->M99 D160 450N, LTORU=38m, LTRASS=36m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m
- Samas trassis reservtoru veepumpla perspektiivseks toiteks:
JK-Tarbija1<-->A D110 450N, LTORU=222m, LTRASS=215m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m
Reservtoru ots tuua maa peale ja tihendada!
PS! ETTEVAATUST! Liini all jookseb tarbija veetoru: Vajadusel täpsustada enne kaevetöid
asukoht!

A

B

D

C

Projekteeritud 24kV maakaabel
- Nr: KPL411983 (AJ26200 K05 <-->M6)
- AHXAMK-W 3x120+35, LKAABEL=117m, LTRASS=97m
- AJ26200<-->C D160 450N, LTORU=27m, LTRASS=25m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m
- C<-->D D160 1250N, LTORU=38m, LTRASS=32m Kinnine puurimine: Sügavus: min 2,2m
- D<-->M6 D160 450N, LTORU=42m, LTRASS=40m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud 24kV maakaabel
- Nr: KPL411984 (AJ26200 K07 <-->M107)
- AHXAMK-W 3x120+35, LKAABEL=102m, LTRASS=83m
- AJ26200<-->C D160 450N, LTORU=27m, LTRASS=25m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m
- C<-->D D160 1250N, LTORU=38m, LTRASS=32m Kinnine puurimine: Sügavus: min 2,2m
- D<-->M6 D160 450N, LTORU=28m, LTRASS=26m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m

E
F

Projekteeritud 24kV maakaabel
- Nr: KPL-Tarbija1 (AJ26200 KPMK <-->KP JM1)
- AHXAMK-W 3x120+35, LKAABEL=266m, LTRASS=249m
- AJ26200<-->E D160 450N, LTORU=217m, LTRASS=210m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m
- E<-->F D160 1250N, LTORU=21m, LTRASS=19m Kinnine puurimine: Sügavus: min 1,0m
- F<-->KP JM1 D160 450N, LTORU=22m, LTRASS=20m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Nr: MPL438876 (AJ26200 <-->LK235864)
- AXPK4G120, LKAABEL=93m, LTRASS=80m
- AJ26200<-->C D110 450N, LTORU=20m, LTRASS=18m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m
- C<-->D D110 1250N, LTORU=38m, LTRASS=32m Kinnine puurimine: Sügavus: min 2,2m
- D<-->M6 D110 450N, LTORU=32m, LTRASS=30m Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Nr: MPL-Tarbija1 (LK235459 <-->JK-Tarbija1)
- AXPK4G240, LKAABEL=225m, LTRASS=206m
- D160 450N, LTORU=213m, LTRASS=206m
- Lahtine kaeve: Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud liitumiskilp
- Nr:LK235864
- Aadress: Hobusetalli
- Kõrgusmärk: +23.80
- LK paigaldada agumise küljega demonteeriva alajaama äärde
- Taastada Kliendi ühendus!

Projekteeritud jaotuskilp
- Nr:JK-Tarbija
- Kõrgusmärk: +23.80
- JK paigaldada tagumise küljega demonteeriva alajaama äärde
- Olemasolevatele MP kaablid ühendada
proj. jaotuskilpi, vajadusel jätkata jätkumuhviga!
- Jaotuskilp paigaldada proj. Liitumiskilbi LK235864
kõrvale, eest vaadatult vasakule!

- Projekteeritud liitumiskilp
- Nr:LK235459
- Aadress: Piimajõe
- Kõrgusmärk: +23.89
- LK paigaldada agumise küljega demonteeriva alajaama äärde

Ristumine kinnisel meetodil!
2xD160-1250N kaitsetoru
1xD110-1250N kaitsetoru
LTRASS=32m LTORU=38m
Sügavus min 2,2m (Vt. Ristmevälja joonis R1)

Ristumine kinnisel meetodil!
2xD160-1250N kaitsetoru
3xD110-1250N kaitsetoru
5x(LTRASS=21m LTORU=19m)
Sügavus min 1,0m
Toru otsad tuua maa peale ja tihendada!

Projekteeritud komplektalajaam "AJ26200" 1VM1000kVA (Vt. joonis EL-02, EL-04)
- Maandustakistus tagada R≦4,0 oomi;
- Olemasoleva maapinna kõrgus: +23.59 (ligikaudne)
- Alajaama 0-punkti kõrgus: +23.89
- Alajaama paigalduspiirkonna kõrgendikud tasandada.

Olemasolev alajaam AJ Punniku
- Demonteerida mõõteseadmed
- Demonteerida 10kV KP seade (SIEMENS)
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X Demonteerida KTPN AJ Varsa

- Demonteerida trafo 160kVA
- Demonteerida alajaama seadmed ja juhtmestik
(kuni 1m sügavuselt demonteeritava alajaama
alt materjalid/seadmed eemaldada)
- Olemasolevad 0,4kV ühendused taastada vastavalt elektriskeemile (Joonis EL-02)
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Projekteeritud jaotuskilp
- Nr:JK-Tarbija1
- Kõrgusmärk: +22.78
JK paigaldada uksega tee suunas
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ETTEVAATUST
Tarbija veetoru

Täpne asukoht teadmata!

ETTEVAATUST
Tarbija veetoru

Täpne asukoht teadmata!
Tööst välja minev

KP kaabel

25.00
24.00
23.00
22.00
21.00
20.00
19.00

26.00

Ristmevälja joonis R1
Ristumine 19216 Libatse-Langerma teega

Km 0.632
1:250
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Kinnine kaevis
2x(Ø160, 1250N)
1x(Ø110, 1250N)
LTORU=38m, LTRASS=32m
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MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 489346.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 25-G200;
kuup.: 06.2025 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena
(kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

25_1526_TP_EL-01_ASEND_250610_HT

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:

Elektritööde reg. nr.:
EL10360030-0001

Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee

Kontrollis
Proj. kood

H. Turja
Tööprojekt

10.06.2025
25_1526

Elektrilevi OÜ

H. Turja
TC0830

ver2

1/1

01.07.2025

Pärnu maakond
Langerma küla, Põhja-Pärnumaa vald,

Asendiplaan

Alajaama ümbertõstmine

EL-01 1:500 / -

TINGMÄRGID

Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
Olemasolev keskpinge õhuliin

Projekteeritud 24kV maakaabel1W2

Olemasolev 0,4kV õhuliin

Olemasolev kinnistupiir

Projekteeritud 450N kaitsetoru
Projekteeritud 750N kaitsetoru
Projekteeritud 1250N kaitsetoru

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1
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-MEB +KPS    

 

     

+.K03      

+.K01      

+.K05

+.K07

+.K08 Projekteeritud alajaam

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp
Projekteeritud 0,4kV jaotuskilp

Raieala

Puu kaitsevöönd R=2m

Projekteeritud 2x24kV +1x0,4kV maakaabel trassis2W2+1W1

Projekteeritud 24kV maakaabel (X-kaablite arv trassis)XW2
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