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DRAFTIT OÜ projektis nr
JT2513-1 17.02.2023
projekteeritud kaitsetoru

Lõigus AJ kuni Ülle ja
Männituka nurgani paigaldada
kaabel olemasolevasse
kaitsetorusse.

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 450N kaitsetorus
vähemalt 0,7m sügavusele
Ltoru=70m

Paigaldada maakabel kinniselt
D110 1250N kaitsetorus vähemalt
1,5m teekattest. Toru ots
tähistada markerpalliga Ltoru=25m
Ristlõige nr. 1

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 450N kaitsetorus
vähemalt 0,7m sügavusele
Ltoru=64m

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 750N kaitsetorus
vähemalt 1m sügavusele
Ltoru=11m

Projekteeritud maakaabel
AJ14041 - JK67094
MPL416932 AXPK 4G240
Ltrass=314m
Lkaabel=331m

DRAFTIT OÜ projektis nr JT2513-1
17.02.2023 projekteeritud
mastalajaam AJ14041

AJ14041 paigaldada uus F2
fiiderkaitselüliti ja trafo 100kVA
21(10,5)/0,41 kV, mis lülitada
primaarpingele 10kV

100kVA
10kV 0,4kV
AJ14041

Ristumine riigiteega nr 16113, km 4,19

Ristumine ELASA trassiga
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Kilbi uks avaneb

JK67094

3-kohaline

tee poole

LK224907
C 3x20A - 2 tk

PLC - 2 tk

2-kohaline

tee poole

Kilbi uks avaneb

LK224908
C 3x20A - 2 tk

PLC - 2 tk

2-kohaline

tee poole

Kilbi uks avaneb

Paigaldada m
aakabel lahtiselt

D
110 450N

 kaitsetorus
vähem

alt 0,7m
 sügavusele

L
toru =64m

Paigaldada m
aakabel lahtiselt

D
110 750N

 kaitsetorus
vähem

alt 1m
 sügavusele

L
toru =11m

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 750N kaitsetorus
vähemalt 0,7m sügavusele
Ltoru=90m

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 750N kaitsetorus
vähemalt 0,7m sügavusele
Ltoru=204m

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 750N kaitsetorus tee all
vähemalt 1,0m sügavusele ja
haljasalal vähemalt 0,7m
Ltoru=68m

Projekteeritud maakaabel
JK67904 - JK67098
MPL416933 AXPK 4G240
Ltrass=204m
Lkaabel=208m

Projekteeritud maakaabel
JK67094 - LK224908
MPL416939 AXPK 4G50
Ltrass=68m
Lkaabel=76m

Kilbi tagakülg 30

cm kinnistu piirist

Kilbi tagakülg 30

cm kinnistu piirist
Kilbi tagakülg 30

cm kinnistu piirist

Projekteeritud liitumiskilp 2-ne
LK224908; PK 3x20A; PLC;
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

Projekteeritud liitumiskilp 2-ne
LK224907; PK 3x20A - 2 tk; PLC - 2 tk;
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

Projekteeritud jaotuskilp, JK67094
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

2 kaablit ühes kaevikus
AXPK 4G50 ja AXPK 4G240

Haljasala

Haljasala

tee

kaevik

kaevik

ELASA
sidetrass

Projekteeritud
kaabel
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Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 750N kaitsetorus tee all
vähemalt 1,0m sügavusele ja
haljasalal vähemalt 0,7m
Ltoru=26m
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Kilbi uks avaneb
JK67098
3-kohaline

tee poole

LK224913
C 3x20A

PLC

1-kohaline

tee pooleKilbi uks avaneb

LK224911

C 3x20A - 2 tk

PLC - 2 tk
2-kohaline

tee poole

Kilbi uks avaneb

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 750N kaitsetorus tee all
vähemalt 1,0m sügavusele ja
haljasalal vähemalt 0,7m.
Ltoru=119m

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 750N kaitsetorus
vähemalt 1m sügavusele
Ltoru=17m

Paigaldada maakabel lahtiselt
D110 750N kaitsetorus tee all
vähemalt 1,0m sügavusele ja
haljasalal vähemalt 0,7m.
Ltoru=94m

Projekteeritud maakaabel
JK67096 - JK67098
MPL416934 AXPK 4G240
Ltrass=119m
Lkaabel=123m

Projekteeritud maakaabel
JK67096 - JK224910
MPL416941 AXPK 4G50
Ltrass=26m
Lkaabel=30m

Projekteeritud maakaabel
MPL416937 AXPK 4G120
Ltrass=94m
Lkaabel=103m

Projekteeritud maakaabel
MPL416935 AXPK 4G50
Ltrass=17m
Lkaabel=22m
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Projekteeritud liitumiskilp 2-ne
LK224909; PK 3x20A - 2 tk; PLC - 2 tk;
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

Projekteeritud liitumiskilp 2-ne
LK224910; PK 3x20A; PLC;
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

Projekteeritud jaotuskilp, JK67096
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

Projekteeritud liitumiskilp 1-ne
LK224913; PK 3x20A; PLC;
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

Projekteeritud jaotuskilp, JK67098
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

Projekteeritud liitumiskilp 1-ne
LK224912; PK 3x20A; PLC;
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

Projekteeritud liitumiskilp 2-ne
LK224911; PK 3x20A - 2tk; PLC - 2 tk;
Kilbi esikülg on tee poole
Kilbi tagakülg 30cm kinnistu piirist

2 kaablit ühes kaevikus
AXPK 4G50 ja AXPK 4G240

2 kaablit ühes kaevikus
AXPK 4G120 ja AXPK 4G240
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