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Märkused:
1. Projekteerimisülesanne nr 480592.
2. Rajada liitumiskilp ja tarbija MP õhuliin vastavalt joonistele LC2987-1 ja LC2987-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m, teemaal min 1,0 m sügavusele. 
4. Õhuliini kõrgus maapinnast maksimaalsel rippel peab olema vähemalt 4,0 m, kergliiklustee kohal 

vähemalt 4,5 m, suuregabariidiliste töömasinate töötamisaladel 5,0 m ja ristumisel sõiduteedega 
vähemalt 7 m, kokkuleppel teevaldajatega 5.5 m.

5. Taastada katted.
6. Paigaldus ja -ehitustöödel  juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning 

teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest. 
7. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Rekonstrueeritav 0,4 kV õhuliin
AMKA 3x120+95
L=143 m;

Tugi
IV klass, tan
L=10m;

Proj. liitumiskilp

Rek. 0,4 kV õhuliin
W1 Proj. MP kaabel

Proj. kaitsetoru

Ol.olev vesi
Ol.olev kanal
Ol.olev survekanal.
Ol.olev sideõhuliin

Ol.olev MP-õhuliin
Raie (vajadusel)

Katastriüksuse piir
Ol.olev sidetrass

LK234368
Kalevi tn 1

Puurimise
lõpp

Puurimise
algus

1xPVCØ160, "1250N"
L=10m
Kinnisel meetodil!

1xPVCØ160, "450N"
L=7m

1xPVCØ160, "450N"
L=6m

MPL436307
AXPK 4G240
L=23m

MPL395267
AXPK 4G240
L=2m

Ol.olev kaabel 
demonteerida

Ristumine ol.oleva
veetrassiga

Riigitee kaitsevöönd

Proj. tugi
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