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Silma

27003:001:0337

21133 Kuressaare-Püha-Masa tee

27001:001:0260
Kuuseriisika
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Tamme tee 4
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Olemasolev LK223428

Proj. jaotuskilp JK70044, sokliga pinnases. 
liitumiskilbi kõrval. 

      3,74 km
ELASA sidetrass

Tee kaitsevöönd

LK234603 ühe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga 
pinnases. 3x32A. Tarbijakaabli jaoks reservtoru 
PVC50 450N L=2/4. Uksega tee poole 

Ristumisel teega kaitsetorus 750N/110mm/6m 
1 m sügavusel. Ristumisel trass tihendada ja
katta killustikuga. Kruusatee taastamine ca.4m2

 Kaitsetorus 450N/110mm/8m 
39440JK-LK234603 kaabel (MPL436626)
Proj. AXPK4G50 maakaabel (14/20m)

 Kaitsetorus 750N/110mm/6m 

Olemasolev 28279LK
Olemasolev 28275LK

Olemasolev 28323LK
LY tüüpi

Proj. jaotuskilp JK70042, sokliga pinnases. 
uksega tee poole.Olemasolev märketulp
eemaldada, (JK tuleb asemele).

27003:003:0568
Tamme tee 6

7912 10/0,4 kV alajaam F1 fiidril olevas
JK16833 jaotuskilbis asendada 
F3 fiidri kaitselüliti sularid 125A sularitega (NH00)

Olemasolev 28169LK

7912 10/0,4 kV alajaam F1 fiidril olevas
JK20938 jaotuskilbis paigaldada väljuva
kaabli ette (suund JK70042) F1 kaitselüliti
SLD00 80A sularitega

Olemasolev 281234LK

7912 10/0,4 kV alajaam F1 fiidril
olevasse 39440JK jaotuskilpi paigaldada
F2 fiidri kaitselüliti SLD000, 40A sularitega

7912 10/0,4 kV alajaama F1 fiidri kaitselülitis
asendada sularid 160A sularitega (NH2)

MPL436618

MPL436618
4x35 kaabel

4x70 kaabel

MPL436620
4x70 kaabel

MPL436622
4x70 kaabel

Olemasolev kolmikühendus lõigata välja
Uued ühendused teha proj. jaotuskilbis
4x70 kaablid pikendada 4x120 ja 4x35
kaabel 4x50 kaablijätkudega (2/4m).

Olemasolev kolmikühendus lõigata välja
Uued ühendused teha proj. jaotuskilbis
4x70 kaablid pikendada 4x120 kaablijätkudega

KP kaabel

 Jätkud kaitsetorus 450N/110mm/3x2m 

 (3/4m). Jätkud kaitsetorus 450N/110mm/2x3m 

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.13036G
12.12.2024 Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis. 
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Silma
Kudjape küla Saaremaa vald, Saare maakond.
LC3302, 486637, EPP-920402-1
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PEN

Maandusklamber

Potentsiaali- 
tasandusring

ca 1 m

min.0,3m 

KILBI PAIGALDUS 

300

ca 300
50...100

KAITSETORUS

HOIATUSLINT

KAABEL 

700

KAABLI PAIGALDUS 
KAITSETORUGA KAEVIKUS

(paene pinnas 500)

Ristumisel teega
1000
(paene pinnas 700)

paigaldatav kaablikaitsetoru
proj. liitumiskilp 

proj. 0,4 kV maakaabel

TINGMÄRGID

olemasolev 0,4 kV maakaabelliin

proj. jaotuskilp

olemasolev liitumiskilp
olemasolev jaotuskilp

olemasolev 10 kV maakaabelliin
S olemasolev ELASA sidetrass


