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Ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

Ringtee 1b, Tõrvandi alevik, Kambja vald, TartumaaObjekti aadress:

seadmete tabelitest

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,                        

Töö number: 403-24

Objekti nimetus: Tõrvandi kool

leht: 1 ( 18 )

Aden Projekt OÜ; töö nr KVJ TÕKProjekt:

SV301;SV302;SV0303;SV304;SV305;SV306Süsteemi(de) tähistus(ed):

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

TSI VELOCICALC 9630, Serial Nr.T96302334001, mõõtevarras 964 Probe P23340006, kalibreeritud kuni 05.10.2024
TSI VELOCICALC 9565-P, Serial Nr.9565P1850031, kalibreeritud kuni 21.02.2025

EVS-EN 12599 “Ventilation for buildings. Test procedures and measuring methods for handling over installed ventilation and 
air conditioning systems.”

Kasutatud metoodika:

Kasutatud mõõtevahendid:

Töö koostas: Raigo Mees

Tellija: Asulavent OÜ

 Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna. 
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Järeldused :

Seletuskiri

leht: 2 ( 18 )

seadmete tabelitest.

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

Alused:

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Majatehnik OÜ Keskkonnatingimuste mõõtmise ja süsteemide justeerimise labori poolt väljastatud
“Ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass nr. 403-24" koostamisel on aluseks võetud standard EVS-EN 12599:2012
“Ventilation for buildings. Test procedures and measuring methods for handling over installed ventilation and air
conditioning systems.” Mõõtmised teostas 03-11.06.2024 Raigo Mees, Ekke Eller ja Raido Sild. Aluseks võetud
standardis EVS-EN 12599:2012 sätestatakse, et ventilatsioonisüsteemidel on lubatud kõikumised koos
mõõtemääramatusega iga ruumi õhuhulga puhul ±15% ja iga ventilatsioonisüsteemi üldõhuhulga kohta ±10%. Tööd on 
teostatud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud kalibreerimislabor 242, www.eak.ee

Töö number: 403-24

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,           

1. Ventilatsioonisüsteemid tagavad dokumentatsioonis toodud õhuhulgad, kui õhujaoturite, reguleerorganite ja 
ventilatsiooniseadmete seadistust ei muudeta.

2. Mõõtekohad on valitud vastavalt Majatehnik OÜ tööjuhendile ja tagavad mõõtevõime U (k=2): rõhkude vahe (Pa) 
mõõtmine 3%, arvutuslik voolukiirus (l/s) 10%. Kõikides mõõtepunktides (kui ei ole teisiti märgitud) parand 
kalibreerimistunnistuselt "0" (null). Kattetegur k sõltub mõõtetulemuste jaotusest ja soovitavast usaldusnivoost. 
Katteteguriks võetakse tavaliselt k=2, kui soovitakse sooritada mõõtmisi usaldatavusega P=95%.

3. Mõõdistamise ajal toimus objektil ehitus- ning koristustegevus.

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 146.1 OTV 100 180° 3 73 10 10 10 0,00%
väljatõmme 146.2 OPV 100 0 48 11 11 10 10,00%

147 sissepuhe 147.1 OTV 160 180° 6 76 34 34 30 13,33%
väljatõmme 149.2 EFF 160 0 36 32
väljatõmme 149.3 EFF 160 0 37 32
väljatõmme 149.4 EFF 160 0 42 34
väljatõmme 149.5 EFF 160 0 42 34
väljatõmme 149.6 EFF 160 0 44 35
sissepuhe 151.1 THOR 200 k=26 9 78
sissepuhe 151.2 THOR 200 k=26 8 74
sissepuhe 152.1 THOR 160 k=15,9 7 42
sissepuhe 152.2 THOR 160 k=15,9 7 42
sissepuhe 152.3 THOR 160 k=15,9 7 42

väljatõmme 152.4 IRIS 200 1 8 125 125 120 4,17%
153 sissepuhe 153.1 OTV 125 180° 15 19 20 20 20 0,00%

sissepuhe 154.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 154.2 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 154.3 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 154.4 THOR 160 k=15,9 7 42

väljatõmme 154.5 IRIS 250 1,5 12 185 185 200 -7,50%
sissepuhe 155.1 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 155.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 155.3 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 155.4 THOR 160 k=15,9 9 48

väljatõmme 155.5 IRIS 250 2,5 24 205 205 200 2,50%
sissepuhe 156.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 156.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 156.3 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 156.4 THOR 160 k=15,9 9 48

väljatõmme 156.5 IRIS 250 4,5 61 213 213 210 1,43%
sissepuhe 157.1 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 157.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 157.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 157.4 THOR 160 k=15,9 9 48

väljatõmme 157.5 IRIS 250 6 117 199 199 200 -0,50%
sissepuhe 158.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 158.2 THOR 160 k=15,9 7 42
sissepuhe 158.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 158.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 158.5 IRIS 250 5,5 94 207 207 200 3,50%
sissepuhe 159.1 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 159.2 THOR 160 k=15,9 7 42

väljatõmme 159.3 EFF 160 10 42 45
väljatõmme 159.4 EFF 160 10 35 41
sissepuhe 160.1 THOR 200 k=26 8 74 74 72 2,78%

väljatõmme 160.2 EFF 160 10 28 37
väljatõmme 160.3 EFF 160 10 24 34
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Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24

leht 3 ( 18 )

146

149 7,74%

-1,94%

126 120 5,00%

182 200 -9,00%

-0,50%

158

159

160

167 155

152 155

199 200

195 200

71 72

152

154

155

196 210 -6,67%

196 200 -2,00%

-1,39%

5,95%

-2,50%

87 84 3,57%

89 84

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 161.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 161.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 161.3 THOR 160 k=15,9 12 55
sissepuhe 161.4 THOR 160 k=15,9 12 55

väljatõmme 161.5 IRIS 250 6 125 206 206 215 -4,19%
sissepuhe 162.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 162.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 162.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 162.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 162.5 IRIS 250 6,5 150 194 194 200 -3,00%
sissepuhe 163.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 163.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 163.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 163.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 163.5 IRIS 250 2 16 182 182 200 -9,00%
224 väljatõmme 224.1 OPV 125 6 108 29 29 30 -3,33%

sissepuhe 225.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 225.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 225.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 225.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 225.5 IRIS 250 3 25 194 194 200 -3,00%
sissepuhe 226.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 226.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 226.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 226.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 226.5 IRIS 250 4 42 199 199 200 -0,50%
sissepuhe 227.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 227.2 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 227.3 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 227.4 THOR 160 k=15,9 9 48

väljatõmme 227.5 IRIS 250 5 73 206 206 215 -4,19%
sissepuhe 228.1 SKDM 200 3 33 86 86 80 7,50%

väljatõmme 228.2 EFF 160 10 41 45
väljatõmme 228.3 EFF 160 10 30 38
sissepuhe 229.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 229.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 229.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 229.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 229.5 IRIS 250 6,5 160 200 200 200 0,00%
sissepuhe 230.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 230.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 230.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 230.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 230.5 IRIS 250 6,5 145 190 190 200 -5,00%
sissepuhe 231.1 THOR 200 k=26 10 82 82 80 2,50%

väljatõmme 231.2 EFF 160 5 32 35
väljatõmme 231.3 EFF 160 5 32 35

0,00%

Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24

leht 4 ( 18 )

Ruumi nr. /
nimetus

Sissepuhe    
või 

väljatõmme

Mõõte- 
koht

Element Asend

Rõhkude 
vahe

Õhu 
kiirus 

Mõõte- 
kohas 

Ruumis 
kokku 

Projekt 
õhuhulk 

Erinevus 
projektist

-12,50%

226

3,00%

SV301 ( Klassiruumid, koridorid - algkool )

161

162

163

225

215 -2,33%

200 200 0,00%

210

200 200

203 200 1,50%

206 200

203 200 1,50%

200 200 0,00%
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230

231

194 215 -9,77%

83 80 3,75%

70 80

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 232.1 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 232.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 232.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 232.4 THOR 160 k=15,9 12 55

väljatõmme 232.5 Õhukanal Ø250 3,95 194 194 215 -9,77%
sissepuhe 233.1 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 233.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 233.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 233.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 233.5 IRIS 250 4,5 55 202 202 200 1,00%
sissepuhe 234.1 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 234.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 234.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 234.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 234.5 IRIS 250 3 26 197 197 200 -1,50%
235 väljatõmme 235.1 OPV 125 0 86 19 19 20 -5,00%

sissepuhe 236.1 THOR 160 k=15,9 12 55
sissepuhe 236.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 236.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 236.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 236.5 IRIS 250 2 20 204 204 225 -9,33%
sissepuhe 237.1 THOR 200 k=26 10 82 82 80 2,50%

väljatõmme 237.2 EFF 160 0 55 39
väljatõmme 237.3 EFF 160 0 45 36
sissepuhe 238.1 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 238.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 238.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 238.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 238.5 EFF 160 10 31 39
väljatõmme 238.6 EFF 160 10 34 41
väljatõmme 238.7 EFF 160 10 36 42
väljatõmme 238.8 EFF 160 10 39 44
väljatõmme 238.9 EFF 160 10 41 45
sissepuhe 239.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 239.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 239.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 239.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 239.5 EFF 160 10 28 37
väljatõmme 239.6 EFF 160 10 30 38
väljatõmme 239.7 EFF 160 10 34 41
väljatõmme 239.8 EFF 160 10 35 41
väljatõmme 239.9 EFF 160 10 40 44
sissepuhe 240.1 SKDM 200 4 20 84 84 80 5,00%

väljatõmme 240.2 EFF 160 0 45 36
väljatõmme 240.3 EFF 160 0 49 37
sissepuhe 241.1 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 241.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 241.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 241.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 241.5 IRIS 250 2 18 193 193 200 -3,50%
243-1 sissepuhe 243-1.1 OTV 160 180° 12 83 53 53 50 6,00%
243-2 väljatõmme 243-2.1 OPV 160 15 78 50 50 50 0,00%

Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24
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241

200 215 -6,98%

206 200 3,00%

212 200 6,00%

211 225 -6,22%

75 80 -6,25%

212 200 6,00%

211 200 5,50%

206 200 3,00%

201 200 0,50%

73 80 -8,75%

201 200 0,50%

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 148.1 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.2 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.3 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.4 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.5 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.6 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.7 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.8 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.9 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.10 THOR 250 k=41,7 9 125
sissepuhe 148.11 IRIS 400 6 90 365
sissepuhe 148.12 IRIS 400 6 108 400

väljatõmme 148.13 Õhukanal Ø800 6,79 3414 3414 3500 -2,46%
149 sissepuhe 149.1 Õhukanal 1200x600 5,05 3636 1621 1500 8,07%

151 sissepuhe 151.3 IRIS 315 3 33 332 332 315 5,40%
164-2 väljatõmme 164-2.1 EFF 160 10 17 29 29 30 -3,33%
164-3 väljatõmme 164-3.1 EFF 160 10 19 31 31 30 3,33%
164-4 väljatõmme 164-4.1 EFF 160 5 23 30 30 30 0,00%
164-5 väljatõmme 164-5.1 EFF 160 0 34 30 30 30 0,00%
164-6 väljatõmme 164-6.1 EFF 160 -5 49 32 32 30 6,67%
166 väljatõmme 166.1 EFF 160 -5 48 31 31 30 3,33%
167 väljatõmme 167.1 EFF 160 10 21 32 32 30 6,67%
168 väljatõmme 168.1 EFF 160 10 21 32 32 30 6,67%
169 väljatõmme 169.1 EFF 160 10 16 28 28 30 -6,67%
170 väljatõmme 170.1 EFF 160 10 15 27 27 30 -10,00%
171 väljatõmme 171.1 OPV 125 3 68 20 20 20 0,00%

sissepuhe 217.1 THOR 200 k=26 9 78 78 85 -8,24%
sissepuhe 217.2 THOR 200 k=26 10 82
sissepuhe 217.3 THOR 200 k=26 10 82

242-2 väljatõmme 242-2.1 EFF 160 10 17 29 29 30 -3,33%
242-3 väljatõmme 242-3.1 EFF 160 10 19 31 31 30 3,33%
242-4 väljatõmme 242-4.1 EFF 160 0 32 29 29 30 -3,33%
242-5 väljatõmme 242-5.1 EFF 160 0 34 30 30 30 0,00%
242-6 väljatõmme 242-6.1 EFF 160 0 36 31 31 30 3,33%
245 väljatõmme 245.1 EFF 160 0 42 33 33 30 10,00%
246 väljatõmme 246.1 EFF 160 0 39 32 32 30 6,67%
247 väljatõmme 247.1 EFF 160 0 42 33 33 30 10,00%

Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24
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2,00%

217
164 160

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 002.1 OTV 100 180° 15 21 15
sissepuhe 002.2 OTV 100 180° 15 19 14

väljatõmme 002.3 Õhukanal Ø125 3,09 38 29 34 -14,71%
sissepuhe 003.1 OTV 100 180° 8 18 9 9 10 -10,00%

väljatõmme 003.2 OPV 100 12 11 9 9 10 -10,00%
sissepuhe 102-1.1 THOR 200 k=26 8 74
sissepuhe 102-1.2 THOR 200 k=26 8 74
sissepuhe 104.1 THOR 125 k=9,2 8 26 26 25 4,00%

väljatõmme 104.2 OPV 125 6 77 24 24 25 -4,00%
sissepuhe 105.1 THOR 100 k=5,3 9 16 16 15 6,67%
sissepuhe 105.2 THOR 100 k=5,3 8 15 15 15 0,00%

väljatõmme 105.3 OPV 100 3 70 16 16 15 6,67%
väljatõmme 105.4 OPV 100 3 72 16 16 15 6,67%
sissepuhe 106.1 THOR 125 k=9,2 7 24 24 25 -4,00%

väljatõmme 106.2 OPV 125 6 80 25 25 25 0,00%
107 sissepuhe 107.1 THOR 125 k=9,2 11 30 30 30 0,00%
108 väljatõmme 108.1 EFF 160 -10 71 30 30 30 0,00%

sissepuhe 109.1 THOR 125 k=9,2 9 28 28 30 -6,67%
väljatõmme 109.2 EFF 160 -10 71 30 30 30 0,00%
sissepuhe 110.1 THOR 125 k=9,2 13 33 33 30 10,00%

väljatõmme 110.2 EFF 160 -10 74 31 31 30 3,33%
sissepuhe 111.1 THOR 100 k=5,3 13 19 19 20 -5,00%

väljatõmme 111.2 OPV 125 3 67 20 20 20 0,00%
sissepuhe 112.1 Õhuava Ø125 1,59 20 20 20 0,00%

väljatõmme 112.2 OPV 125 3 65 19 19 20 -5,00%
sissepuhe 113.1 THOR 200 k=26 7 69
sissepuhe 113.2 THOR 200 k=26 7 69
sissepuhe 113.3 THOR 200 k=26 7 69
sissepuhe 113.4 THOR 200 k=26 7 69

väljatõmme 113.5 Õhukanal Ø315 3,99 311 273 270 1,11%
114 sissepuhe 114.1 OTV 160 180° 15 33 37 37 34 8,82%

sissepuhe 115.1 THOR 160 k=15,9 7 42
sissepuhe 115.2 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 115.3 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 115.4 THOR 160 k=15,9 12 55

väljatõmme 115.5 EFF 160 -5 70 38
väljatõmme 115.6 EFF 160 -5 72 38
väljatõmme 115.7 EFF 160 -5 69 37
väljatõmme 115.8 EFF 160 -5 64 36
väljatõmme 115.9 EFF 160 -5 68 37

116 sissepuhe 116.1 THOR 100 k=5,3 10 17 17 20 -15,00%
117 väljatõmme 117.1 OPV 125 0 90 19 19 20 -5,00%

sissepuhe 118.1 THOR 200 k=26 13 94
sissepuhe 118.2 THOR 200 k=26 13 94

väljatõmme 118.3 OPV 160 15 44 38
väljatõmme 118.4 OPV 160 15 49 40
väljatõmme 118.5 OPV 160 15 50 40
väljatõmme 118.6 OPV 160 15 56 43
väljatõmme 118.7 OPV 160 15 63 45
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Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24

leht 7 ( 18 )

Ruumi nr.
/ nimetus

Sissepuhe    
või 

väljatõmme

Mõõte- 
koht

Element Asend

Rõhkude 
vahe

Õhu 
kiirus 

111

112

113

115

118

29 34 -14,71%

148 150 -1,33%

276 270 2,22%

187 180 3,89%

206 210 -1,90%

186 180 3,33%

188 210 -10,48%

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 119.1 THOR 160 k=15,9 12 55
sissepuhe 119.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 119.3 THOR 160 k=15,9 12 55
sissepuhe 119.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 119.5 IRIS 250 5,5 89 202 192 190 1,05%
sissepuhe 120.1 OTV 100 180° 6 23 11 11 10 10,00%

väljatõmme 120.2 OPV 100 0 35 10 10 10 0,00%
sissepuhe 121.1 OTV 125 180° 15 42 30 30 30 0,00%

väljatõmme 121.2 EFF 160 -10 72 31 31 30 3,33%
väljatõmme 122.3 EFF 160 -10 85 33
väljatõmme 122.4 EFF 160 -10 77 32
väljatõmme 122.5 EFF 160 -10 71 30
väljatõmme 122.6 EFF 160 -10 75 31
väljatõmme 122.7 EFF 160 -10 62 28
sissepuhe 127-1.1 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 127-1.2 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 127-1.3 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 127-1.4 THOR 160 k=15,9 9 48

väljatõmme 127-1.5 IRIS 250 1,5 12 185 185 200 -7,50%
sissepuhe 128.1 THOR 160 k=15,9 8 45 45 50 -10,00%

väljatõmme 128.2 EFF 160 5 15 24
väljatõmme 128.3 EFF 160 5 21 28
sissepuhe 129.1 THOR 125 k=9,2 8 26 26 30 -13,33%

väljatõmme 129.2 EFF 160 0 34 31 31 30 3,33%
sissepuhe 130.1 THOR 125 k=9,2 11 31 31 30 3,33%

väljatõmme 130.2 EFF 160 10 18 30 30 30 0,00%
sissepuhe 131.1 THOR 125 k=9,2 11 31 31 35 -11,43%

väljatõmme 131.2 EFF 160 10 22 33 33 35 -5,71%
132 sissepuhe 132.1 OTV 160 15 11 35 35 35 0,00%

sissepuhe 133.1 THOR 200 k=26 7 69
sissepuhe 133.2 THOR 200 k=26 7 69
sissepuhe 133.3 THOR 200 k=26 7 69
sissepuhe 133.4 THOR 200 k=26 7 69
sissepuhe 133.5 THOR 200 k=26 7 69
sissepuhe 133.6 THOR 200 k=26 7 69

väljatõmme 133.7 EFF 160 10 52 50
väljatõmme 133.8 EFF 160 10 48 48
väljatõmme 133.9 EFF 160 10 49 49
väljatõmme 133.10 EFF 160 10 41 45
väljatõmme 133.11 EFF 160 10 36 42
väljatõmme 133.12 EFF 160 10 35 41
väljatõmme 133.13 EFF 160 10 33 40
väljatõmme 133.14 EFF 160 10 32 40
väljatõmme 133.15 EFF 160 10 30 38

135-6 väljatõmme 135-6.1 OPV 125 3 75 19 19 20 -5,00%
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130

Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24

leht 8 ( 18 )

Ruumi nr.
/ nimetus

Sissepuhe    
või 

väljatõmme

Mõõte- 
koht

Element Asend

Rõhkude 
vahe

Õhu 
kiirus 

189 200 -5,50%

52 50 4,00%

216 190 13,68%

154 150 2,67%

-1,43%

393 400 -1,75%

131

133

414 420

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 201.1 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 201.2 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 201.3 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 201.4 THOR 160 k=15,9 9 48

väljatõmme 201.5 IRIS 250 5,5 99 213 213 210 1,43%
sissepuhe 202.1 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 202.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 202.3 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 202.4 THOR 160 k=15,9 7 42

väljatõmme 202.5 IRIS 250 6 115 197 197 210 -6,19%
sissepuhe 203.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 203.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 203.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 203.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 203.5 IRIS 250 6 115 197 197 210 -6,19%
sissepuhe 204.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 204.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 204.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 204.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 204.5 IRIS 250 2,5 28 221 221 230 -3,91%
sissepuhe 206.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 206.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 206.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 206.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 206.5 IRIS 250 4,5 60 211 211 210 0,48%
sissepuhe 207.1 OTV 100 180° 10 13 9 9 10 -10,00%

väljatõmme 207.2 OPV 100 3 24 10 10 10 0,00%
sissepuhe 208.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 208.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 208.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 208.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 208.5 IRIS 250 2 20 204 204 200 2,00%
sissepuhe 209.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 209.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 209.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 209.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 209.5 IRIS 250 1 11 214 214 220 -2,73%
sissepuhe 210.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 210.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 210.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 210.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 210.5 IRIS 250 1,5 13 193 193 210 -8,10%
sissepuhe 211.1 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 211.2 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 211.3 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 211.4 THOR 160 k=15,9 8 45

väljatõmme 211.5 IRIS 250 1,5 12 185 185 200 -7,50%

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu
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Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24

leht 9 ( 18 )

Ruumi nr.
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Sissepuhe    
või 

väljatõmme

Mõõte- 
koht

Element Asend

Rõhkude 
vahe

Õhu 
kiirus 

210

211

192 210 -8,57%

188 210 -10,48%

200 210 -4,76%

200 230 -13,04%

200 210 -4,76%

200 200 0,00%

200 220 -9,09%

200 210 -4,76%

180 200 -10,00%

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 213.1 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 213.2 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 213.3 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 213.4 THOR 160 k=15,9 8 45

väljatõmme 213.5 IRIS 250 1 10 204 204 210 -2,86%
sissepuhe 214a.1 OTV 100 180° 10 7 6 6 6 0,00%

väljatõmme 214a.2 OPV 100 3 17 6 6 6 0,00%
sissepuhe 215.1 Õhukanal 500x400 4,17 834 426 400 6,50%

väljatõmme 215.2 IRIS 400 5 55 390 390 400 -2,50%
sissepuhe 216.1 THOR 160 k=15,9 9 48 48 45 6,67%

väljatõmme 216.2 EFF 160 0 73 45 45 45 0,00%
sissepuhe 221.1 OTV 100 180° 107 6 6 6 0,00%

väljatõmme 221.2 OPV 100 3 19 6 6 6 0,00%
sissepuhe 222.1 IRIS 200 5 82 127 127 120 5,83%

väljatõmme 222.2 EFF 160 -5 84 41
väljatõmme 222.3 EFF 160 -5 88 42
väljatõmme 222.4 EFF 160 -5 89 42

303 väljatõmme 303.1 OPV 160 0 119 32 32 34 -5,88%
sissepuhe 304.1 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 304.2 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 304.3 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 304.4 THOR 160 k=15,9 9 48

väljatõmme 304.5 IRIS 250 4 42 199 199 200 -0,50%
sissepuhe 305.1 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 305.2 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 305.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 305.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 305.5 IRIS 250 2,5 26 213 213 200 6,50%
sissepuhe 306.1 THOR 160 k=15,9 9 48
sissepuhe 306.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 306.3 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 306.4 THOR 160 k=15,9 8 45

väljatõmme 306.5 Õhukanal Ø250 4,76 234 234 220 6,36%
sissepuhe 307.1 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 307.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 307.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 307.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 307.5 IRIS 250 1,5 14 200 200 210 -4,76%
sissepuhe 308.1 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 308.2 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 308.3 THOR 160 k=15,9 8 45
sissepuhe 308.4 THOR 160 k=15,9 8 45

väljatõmme 308.5 IRIS 250 1,5 14 200 200 200 0,00%
309 väljatõmme 309.1 OPV 160 6 77 36 36 35 2,86%

sissepuhe 310.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 310.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 310.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 310.4 THOR 160 k=15,9 8 45

väljatõmme 310.5 IRIS 250 1,5 13 193 193 220 -12,27%

180 200 -10,00%

195 220 -11,36%

188 220 -14,55%

212 210 0,95%

189 200 -5,50%

199 200 -0,50%

210 -14,29%

125 120 4,17%

180

Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24

leht 10 ( 18 )
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215
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221

222

304

305

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

306

307

308

310

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 311.1 Õhukanal Ø315 3,25 259 64 64 0,00%
väljatõmme 311.2 OPV 160 3 77 31
väljatõmme 311.3 OPV 160 3 75 30
sissepuhe 312.1 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 312.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 312.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 312.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 312.5 IRIS 250 1,5 14 200 200 220 -9,09%
sissepuhe 313.1 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 313.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 313.3 THOR 160 k=15,9 12 55
sissepuhe 313.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 313.5 IRIS 250 5,5 85 197 197 220 -10,45%
sissepuhe 314.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 314.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 314.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 314.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 314.5 IRIS 250 4,5 55 202 202 220 -8,18%
sissepuhe 315.1 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 315.2 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 315.3 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 315.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 315.5 IRIS 250 6 108 191 191 220 -13,18%
sissepuhe 316.1 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 316.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 316.3 THOR 160 k=15,9 12 55
sissepuhe 316.4 THOR 160 k=15,9 11 53

väljatõmme 316.5 IRIS 250 5,5 93 206 206 220 -6,36%
sissepuhe 317.1 THOR 160 k=15,9 12 55
sissepuhe 317.2 THOR 160 k=15,9 11 53
sissepuhe 317.3 THOR 160 k=15,9 10 50
sissepuhe 317.4 THOR 160 k=15,9 10 50

väljatõmme 317.5 IRIS 315 6,5 73 219 219 230 -4,78%

208 230 -9,57%

203 220 -7,73%

214 220 -2,73%

211 220 -4,09%

206 220 -6,36%

64 -4,69%

209 220 -5,00%

Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24
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314
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317

61

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

sissepuhe 122.1 THOR 160 k=15,9 12 55 55 60 -8,33%
sissepuhe 122.2 THOR 160 k=15,9 11 53 53 60 -11,67%

122-1 väljatõmme 122-1.1 EFF 160 0 39 33 33 30 10,00%
122-2 väljatõmme 122-2.1 EFF 160 0 39 33 33 30 10,00%
122-3 väljatõmme 122-3.1 EFF 160 0 25 27 27 30 -10,00%
122-4 väljatõmme 122-4.1 EFF 160 5 21 28 28 30 -6,67%

sissepuhe 123.1 OTV 100 180° 7 18 9 9 10 -10,00%
väljatõmme 123.2 OPV 100 3 33 11 11 10 10,00%

124 väljatõmme 124.1 OPV 125 9 38 20 20 20 0,00%
sissepuhe 125.1 OTV 100 180° 7 8 6 6 6 0,00%

väljatõmme 125.2 OPV 100 0 12 6 6 6 0,00%
sissepuhe 125a.1 OTV 100 180° 7 8 6 6 6 0,00%

väljatõmme 125a.2 OPV 100 0 13 6 6 6 0,00%
126-1 väljatõmme 126-1.1 OPV 125 12 30 20 20 20 0,00%
126-2 väljatõmme 126-2.1 OPV 125 12 31 20 20 20 0,00%

sissepuhe 127-2.1 OTV 160 12 17 34 34 30 13,33%
sissepuhe 127-2.2 OTV 160 12 17 34 34 30 13,33%
sissepuhe 214.1 THOR 160 k=15,9 11 53 53 50 6,00%
sissepuhe 214.2 THOR 160 k=15,9 11 53 53 50 6,00%
sissepuhe 214.3 THOR 160 k=15,9 10 50 50 50 0,00%
sissepuhe 214.4 THOR 160 k=15,9 8 45 45 50 -10,00%
sissepuhe 214.5 THOR 160 k=15,9 8 45 45 50 -10,00%
sissepuhe 218.1 OTV 100 180° 15 9 10 10 10 0,00%

väljatõmme 218.2 OPV 100 12 13 10 10 10 0,00%
219-1 väljatõmme 219-1.1 EFF 160 -15 92 27 27 30 -10,00%
219-2 väljatõmme 219-2.1 EFF 160 -15 93 27 27 30 -10,00%
219-3 väljatõmme 219-3.1 EFF 160 -15 96 27 27 30 -10,00%
219-4 väljatõmme 219-4.1 EFF 160 -15 97 28 28 30 -6,67%
219-5 väljatõmme 219-5.1 EFF 160 -15 105 29 29 30 -3,33%
219-6 väljatõmme 219-6.1 EFF 160 -15 105 29 29 30 -3,33%
219-7 väljatõmme 219-7.1 EFF 160 -15 105 29 29 30 -3,33%
223 väljatõmme 223.1 OPV 160 15 50 40 40 40 0,00%

sissepuhe 301.1 THOR 160 k=15,9 11 53 53 52 1,92%
sissepuhe 301.2 THOR 160 k=15,9 11 53 53 52 1,92%
sissepuhe 301.3 THOR 160 k=15,9 10 50 50 52 -3,85%
sissepuhe 301.4 THOR 160 k=15,9 11 53 53 52 1,92%
sissepuhe 301.5 THOR 160 k=15,9 11 53 53 52 1,92%

319-2 väljatõmme 319-2.1 EFF 160 -10 70 30 30 30 0,00%
319-3 väljatõmme 319-3.1 EFF 160 -10 82 32 32 30 6,67%
319-4 väljatõmme 319-4.1 EFF 160 -10 86 33 33 30 10,00%
319-5 väljatõmme 319-5.1 EFF 160 -10 76 31 31 30 3,33%
319-6 väljatõmme 319-6.1 EFF 160 -10 75 31 31 30 3,33%
319-7 väljatõmme 319-7.1 EFF 160 -10 69 30 30 30 0,00%
319-8 väljatõmme 319-8.1 EFF 160 -10 67 29 29 30 -3,33%

sissepuhe 320.1 OTV 100 180° 4 55 11 11 10 10,00%
väljatõmme 320.2 OPV 100 -3 65 11 11 10 10,00%

321 väljatõmme 321.1 OPV 125 3 64 19 19 20 -5,00%
322 väljatõmme 322.1 EFF 160 -10 66 29 29 30 -3,33%

SV305 ( Wc-d, koridorid - põhikool )
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Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest,
seadmete tabelitest.

 ( Pa ) ( m/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( l/s ) ( % )

102-2 sissepuhe 102-2.1 Õhukanal 1000x400 4,57 1828 1828 1995 -8,37%
135-2 väljatõmme 135-2.1 EFF 160 -15 137 33 33 30 10,00%
135-3 väljatõmme 135-3.1 EFF 160 -15 118 30 30 30 0,00%
135-4 väljatõmme 135-4.1 EFF 160 -15 134 32 32 30 6,67%
135-5 väljatõmme 135-5.1 EFF 160 -15 132 32 32 30 6,67%

sissepuhe 136-1.1 DVSP 160 -3 69 28 28 30 -6,67%
väljatõmme 136-1.2 EFF 160 -10 78 32 32 30 6,67%
sissepuhe 137.1 Õhukanal Ø400 5,01 629 629 625 0,64%
sissepuhe 137.2 Õhukanal Ø250 4,03 198 198 200 -1,00%
sissepuhe 137.3 Õhukanal Ø400 5,05 634
sissepuhe 137.4 Õhukanal Ø400 5,38 675
sissepuhe 137.5 Õhukanal Ø315 5,27 411 411 400 2,75%

väljatõmme 137.6 IRIS 315 5,5 95 325
väljatõmme 137.7 Õhukanal Ø315 5,72 445
väljatõmme 137.8 Õhukanal Ø315 3,28 256 256 225 13,78%
väljatõmme 137.9 Õhurest 770x370 3,27 792
väljatõmme 137.10 Õhurest 770x370 2,49 604
väljatõmme 137.11 HZ rasvakubu k=132,8 32 751
väljatõmme 137.12 HZ rasvakubu k=116,2 33 668
väljatõmme 137.13 HZ rasvakubu k=83 30 455 455 465 -2,15%
sissepuhe 138.1 OTV 100 180° 6 11 6 6 6 0,00%

väljatõmme 138.2 OPV 100 -6 32 6 6 6 0,00%
139 väljatõmme 139.1 OPV 100 12 35 17 17 15 13,33%

sissepuhe 140.1 OTV 100 180° 4 53 10 10 10 0,00%
väljatõmme 140.2 OPV 100 0 41 11 11 10 10,00%

141 väljatõmme 141.1 OPV 125 6 60 22 22 20 10,00%
142 sissepuhe 142.1 OTV 160 180° 15 34 38 38 35 8,57%

sissepuhe 143.1 THOR 100 k=5,3 8 15 15 15 0,00%
väljatõmme 143.2 OPV 100 9 47 17 17 15 13,33%
sissepuhe 144.1 OTV 160 180° 6 48 27
sissepuhe 144.2 OTV 160 180° 6 48 27

väljatõmme 144.3 EFF 160 0 31 30 30 30 0,00%
145 väljatõmme 145.1 OPV 125 12 34 21 21 20 5,00%

54 50 8,00%

1396 1520 -8,16%

1419 1440 -1,46%

SV306 ( Köök, söökla )

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com

136-1

137

138

140

143

144

1309 1250 4,72%

770 700 10,00%

Reguleerimiste ja mõõdistamiste tulemused
Töö number: 403-24

leht 13 ( 18 )

Ruumi nr.
/ nimetus

Sissepuhe    
või 

väljatõmme

Mõõte- 
koht

Element Asend

Rõhkude 
vahe

Õhu 
kiirus 

Mõõte- 
kohas 

Ruumis 
kokku 

Projekt 
õhuhulk 

Erinevus 
projektist

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.



sissepuhe 25,9 4922 / 4941 19250m3/h; 87%; 126Pa

väljatõmme 25,9 4844 / 4941 20250m3/h; 95%; 214Pa

sissepuhe 20,2 3636 / 3500 12800m3/h; 78%; 129Pa

väljatõmme 24,6 3414 / 3500 11111m3/h; 75%; 182Pa

sissepuhe 24,9 574 / 560 1500m3/h; 50%; 96Pa

väljatõmme 25,9 570 / 560 2000m3/h; 55%; 110Pa

sissepuhe 23,5 7170 / 7489 26000m3/h; 82%; 140Pa

väljatõmme 22,5 7248 / 7469 27000m3/h; 84%; 194Pa

sissepuhe 22,3 726 / 732 2350m3/h; 67%; 95Pa

väljatõmme 23,1 725 / 732 1900m3/h; 53%; 132Pa

sissepuhe 25,6 4526 / 4616 15313m3/h; 78%; 108Pa

väljatõmme 22,9 4579 / 4616 15210m3/h; 78%; 160Pa

Töö number: 403-24

MAJATEHNIK OÜ KATSELABOR

Seadmed

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest, seadmete tabelitest.

leht 14 ( 18 )

ePM10 60%

Tootlikkus (l/s) 
Tegelik / Projekt

Filtrid

ePM1 50%

ePM1 50%

SV301

SeadistusTähis

Õhu temp.
kanalis 

(°C)

ePM10 60%

mark

SV304 Klassiruumid ( põhikool )

SV305 Wc-d, koridorid ( põhikool )

SV306 Köök, söökla

Seadme nimetus
Sissepuhe 

või 
väljatõmme

Teenindab

ePM1 50%

Wolf KG Top 4020

Wolf CKL 3300 EVO

Wolf KG Top 3020

ePM1 50%

ePM10 60%

ePM1 50%

Telefon: 53226554, 55508514, e-mail: majatehnik@gmail.com
Kabinet 201, Aardla 23, Tartu

Comfort Stage 2

Tavakiirus

Stage 2

ePM10 60%

ePM1 50%

ePM10 60%

Comfort Stage 2

Tavakiirus

Comfort Stage 2SV302 Aula Wolf KG Top 3015

SV303 WC-d, koridorid ( algkool ) Wolf CKL 3300 EVO

Klassiruumid ( algkool ) Wolf KG Top 3020

ePM10 60%

Akrediteeritud on mõõtmised. Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiate kasutamine on keelatud.
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Ringtee 1b, Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartumaa

Tõrvandi kool

0 korruse ventilatsiooni plaan ja mõõtepunktid

Teostas

Raigo Mees
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majatehnik@gmail.com
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Töö nr.

403-24

Leht Lehti

16 18

Teostas

Raigo Mees

1. korruse ventilatsiooni plaan ja

mõõtepunktid

Ringtee 1b, Tõrvandi alevik, Kambja vald,

Tartumaa
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Teostas

Raigo Mees

2. korruse ventilatsiooni plaan ja

mõõtepunktid
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SV301

SV303

224.1

225.1

225.2

225.3

225.4

225.5

EFF 160

A10

EFF 160

A10

EFF 160

A10

226.1 226.2

226.4

226.3

226.5

227.5

227.3

227.4

227.1

227.2

MSR 200

A6

228.2

228.3

228.1

242-6.1

242-5.1

242-4.1
242-3.1

242-2.1

EFF 160

A10

229.1
229.2

229.3
229.4

229.5

230.1 230.2

230.4

230.3

230.5

EFF 160

A10

231.3

231.2

231.1

243-1.1

IRIS 160

A0

247.1

217.3

246.1

245.1

IRIS 315

A2

IRIS 315

A4

217.2

217.1

IRIS 250

A0

EFF 160

A10

232.5

232.1

232.2

232.3

232.4

233.5

233.1

233.2

233.3

233.4

EFF 160

A10

EFF 160

A10

234.5

234.1 234.2

234.3 234.4

235.1

IRIS 250

A0

IRIS 250

A0

148.12

148.11

EFF 160

A10

236.5

236.2

236.1

236.3

236.4

237.2

237.3

237.1

238.2

238.1

238.3

238.4

IRIS 250

A1

238.9

238.8

238.7

238.5
238.6

IRIS 250

A0

239.8

239.9

239.7

239.6

239.5

239.1

239.2

239.3

239.4

240.2

240.3

240.1

EFF 160

A10

241.2

241.1

241.3

241.4

241.5

149.1

214.5

214.4

223.1

214.3

214.1

214.2

218.2

218.1

IRIS 100

A7,25

IRIS 100

A8

IRIS 250

A0

IRIS 160

A7

219-7.1 219-6.1 219-5.1 219-4.1 219-3.1 219-2.1 219-1.1

RK 90°

216.1

216.2

213.1

213.2

213.3

213.4

213.5

EFF 160

A10

EFF 160

A10

211.5

211.1

211.2

211.4

211.3

210.1 210.2

210.3
210.4

210.5

EFF 160

A10

207.2 207.1

221.2

221.1

214a.2

214a.1

214a

IRIS 100

A8

IRIS 125

A7

EFF 160

A10

209.5

209.1

209.3 209.4

209.2

208.3

208.4

208.2

208.1

208.5

EFF 160

A10

EFF 160

A10

206.5

206.4

206.2

206.1

206.3

204.4

204.3

204.1

204.2

204.5

EFF 160

A10

EFF 160

A10

203.5

203.4203.3

203.1 203.2

202.1 202.2

EFF 160

A10

202.5

202.4

202.3

EFF 160

A10

201.5

201.3

201.4

201.2

201.1

222.4

222.3

222.2

222.1

215.1

OPV 160

A15

EFF 160

A10

215.2

SV305



317

Keeleklass

56,7

 

 m

2

 

320

Nõrkvoolu kilp

7,7

 

 m

2

 

309

TR2 Trepida

17,9

 

 m

2

 

316

Matemaatika

51,1

 

 m

2

 

315

Matemaatika

51,2

 

 m

2

 

314

Matemaatika

51,9

 

 m

2

 

312

Ajalugu/ühisnnaõpetus

50,7

 

 m

2

 

313

Ajalugu/ühisnnaõpetus

52,4

 

 m

2

 

311

Väikeklass

16,1

 

 m

2

 

310

Matemaatika

52,5

 

 m

2

 

308

Füüsika

49,3

 

 m

2

 

307

Labor

51,8

 

 m

2

 

306

Keemia

55,7

 

 m

2

 

318

Lift

3,2

 

 m

2

 

304

Muusikaklass

50,3

 

 m

2

 

302

Astmestik

72,7

 

 m

2

 

305

Robootika

48,0

 

 m

2

 

319-1

WC

12,7

 

 m

2

 

303

TR1 Trepida

17,9

 

 m

2

 

243-2

Tehnoruum 2k.

42,7

 

 m

2

 

321

ristus

4,1

 

 m

2

 

319-7

WC

1,3

 

 m

2

 

319-6

WC

1,3

 

 m

2

 

319-5

WC

1,3

 

 m

2

 

319-4

WC

1,3

 

 m

2

 

319-3

WC

1,3

 

 m

2

 

319-2

WC

1,3

 

 m

2

 

319-8

WC

1,6

 

 m

2

 

322

Inva WC

7,8

 

 m

2

 

301

Mänguala/ridor

181,6

 

 m

2

 

VA-09

VA-06VA-06
VA-01

VA-33*

RE-10RE-10

V
A

-
0

3
V

A
-
2

4
V

A
-
0

9
-
1

V
A

-
0

3

V
A

-
0

6
V

A
-
0

6
V

A
-
1

8
V

A
-
0

6
V

A
-
0

5
.
1

VA-14VA-15 VA-27

E
I
3

0
 
S

a

EI30 Sa

EI30 S200

E
I
3

0
 
S

2
0

0

TOK 0.0

TR-5

KA-1

REI60

REI60

REI60

E
I
6

0

R
E

I
6

0

R
E

I
6

0

R

E

I

6

0

E
I
6

0

EI60

EI30

325

Tehnoruum 3k.

54,6

 

 m

2

 

323

Õhuvõtukamber

14,4

 

 m

2

 

VU-107-v

Kalle 10°

KA-3

KA-3

KA-3

KA-3

KA-3

2 000x2 000 mm

10° kaldega

2 000x2 000 mm

10° kaldega

2 000x2 000 mm

10° kaldega

2 000x2 000 mm

10° kaldega

2 000x2 000 mm

10° kaldega

Automaatikaga

SE aken

tase: L3

Automaatikaga

SE aken

tase: L3

Automaatikaga

SE aken

tase: L3

Automaatikaga

SE aken

tase: L3

Automaatikaga

SE aken

tase: L3

Automaatikaga

SE aken

tase: L3

SL-5

R
E

I
6

0
R

E
I
6

0

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

MAJATEHNIK OÜ

MÕÕTELABOR

Aardla 23, Tartu

majatehnik@gmail.com

10.07.2024

Töö nr.

403-24
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18 18

Teostas

Raigo Mees

3. korruse ventilatsiooni plaan ja

mõõtepunktid
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