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Mdrkused:
1. 35 kV

aakaablid paigaldada min. 1,0 m , 110 kV maakaablid min. 1,4m sugavusele maapinnast,
kraavide ja truupidega ristumisel 1,0m nende péhjast.

2. Kaablikaitsetorude omavaheline min. vahekaugus 100 mm.
3. PVC kaablikaitsetorud paigaldada liivapadjale (100 mm).

4. Riigimaanteede teemaas keskpingekaablid paigaldada vastavalt seletuskirjas toodud Transpordiameti nSuetele |
— kaabli kulgemisel siigavuse nbue, min pdhimaanteel 2,2m, mulde ndlvast kuni 1 m kaugusel min 1,2m, mujal 1,0rrﬁ\
5. Eleringi huliinide kaitsevoondis paigaldada elektrikaablid vahemalt 1,5m sligavusele, mdddetuna kaabli vdi kaablitor

6. Eleringi dhuliini kaitsevoondis rajatav kaablitrass tdhistada kaabli madrketulpadeqa.

/. Kaevetoode teostamine kdrgepingedhuliini mastile ning mastielementidele Idhemal kui 10 m ei ole lubatud.
8. Kaablitrassi alal peab olema tagatud juurdepdds Shuliini hooldamisega seotud mehhanismidele jo masinatele.

9. Eleringi dhuliinide kaitsevoondis paigaldada kaablid kaitsetorusse tugevusega 1250N.
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Tellija
Lihula 33 kV ja 110 kV kaablitrassi eelprojekti koostamine, Lihula linn, L&4&neranna vald, Pa&rnu maakond

M LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.

Telefon +372 601 2285

Registrikood 12083348

KC Energy OU

Asendiplaan 10659-1-5

Tel. 53426415 | Mddtkava
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