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AJ Vimpel F2:

Mastist nr.9 ehitada vélja maakaabel AXPK 4G120 (MPL442171) kuni
projekteeritud liitumiskilbini LK237680, L=146/159m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N - Minimaalselt 1.0m sliigavusele
Kinniselt PVC D110 1250N - Minimaalselt 1.5m stigavusele

NB! Lahtisel kaevel arvestada puudega ja vdimalusel mitte juuri Ibhkuda!
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Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud litumiskilp

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N

Kinnistu piir

Olemasolev KP maakaabel

Olemasolev drenaazitoru

Olemasolev veetrass
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Puurimise kaevik
Taastatav kruuskate, ca 23 m?

- Geoalusena kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-25-114 (02.09.2025)

- Teiste kommunikatsioonidega réopkulgemisel ning ristumisel jalgida ettenahtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"

- Parast kaevetdid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase taitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

I Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
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