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1xPVC@160, "750N"
=109m

Proj. mast
Proj. KP-kaabel
Proj. KP-kaitsetoru

Raie (vajadusel)

Ol. olev KP-6huliin
Ol. olev MP-6huliin
Ol. olev sidetrass
Riigitee kaitsevddnd
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Puurimise

AHXAMK-W.3x240+35Cu

1xPVC@160, "1250N"
L=153m

Puurimine vahemikus
kaevikud nr.1-nr. 3
Kinnisel meetodil!

1xPVC@160, "1250N"
L=679m

Puurimine vahemikus
kaevikud nr.4-nr.9
Kinnisel meetodil!

Markused:

Taastada katted.

aopedpS

Puurimise
kaevik
Nr.5

Projekteerimistlesanne nr. 487706.
Rajada KP-kaabel vastavalt joonistele TC0714-1, TC0714-2 ja TC0714-3.
Maakaabel paigaldada min 1,0 m siigavusele.

Puurimise

)

TAASTATAV HALJASALA

MURUKOLY

KASVUMULD

20cm

ITAGASITAIDE; Kivide max suurus
TIHENDATUD LIIV; Kt=0.92 Kf=1m/66p

m,

20mm matejalis
s m

THENDATUD LIIV;

Kf=1m/66p

Sem

KRAAVI NOLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIALGNE KALLE

Projekteeritud

paigalada 0,3m kdrgusele torust

Paigaldus ja -ehitustéddel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OU ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskdlastamisel esitatud néuetest.
6. Toode teostamisel kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid.
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Elektrivorgu iimberehitus kliendi soovil, Rehemae kiila, Ladne-Nigula vald, I
Elektrilevi OU
Laane maakond
Joonis: 10 kV elektrivérgu plaan-kaablitrass Joonise nr:
- - TC0714-1
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