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Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl

Rekonstrueerida olemasolev 10 kV õhuliin 
mastist M262 ‐ M280 isoleeritud õhuliini 
juhtmega BLL99, L=1974 m (trass).
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Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl
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MAJ Soometsa

Rekonstrueerida olem
asolev 10 kV õhuliin 

m
astist M

262 ‐ M
280 isoleeritud õhuliini 

juhtm
ega BLL99, L=1974 m

 (trass).

Rekonstrueerida olemasolev 10 kV õhuliin 
mastist M262 ‐ M280 isoleeritud õhuliini 
juhtmega BLL99, L=1974 m (trass).

Rekonstrueerida olemasolev 10 kV õhuliin 
mastist M274 ‐ M3 isoleeritud õhuliini 
juhtmega BLL62, L=190 m (trass).

Olemasolev A-tüüpi betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl5 + tugi, 13 m kl5, tugi 7 m kaugusele 
Ankrutraavers + nurgatraavers kmpl, sädevahemik

Olemasolev toega puitmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl5 + tugi, 12 m kl5, tugi 6 m kaugusele
Paigaldada tagasi MAJ Soometsa, lahklüliti ja jaotusseade ning 
taastada ühendused 
Ankrutraavers kmpl

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl
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