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Lõigus D-E lahtine meetod,
kaablikaitsetorus Ø160, 750N;

min sügavus 1 m.

Proj. jaotuskilp JK68874
Kilp paigaldada soklile, LK219695 kõrvale.
Rajada kordusmaandus.
Ukse avanemissuund teostada samasse suuda
LK-ga.

Ol. olev LK219695

Projekteeritud madalpinge maakaabel MPL406122;
AXPK 4x120;
Proj. JK68874→LK231098;
L=3+369+3 m.
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Lõigus A´-B ristumine riigiteega:
1 Tallinn-Narva tee km 133,39;
Teostada kinnise läbindamise

meetodil, kaablikaitsetorus
Ø160, 1250N;

min sügavus 2,2 m,
L(trass/toru)=39 m.

Eettevaatust,
ristumine
sidekaabliga!

Kaabel viia
aia alt läbi!

Lõigus C-D kinnise läbindamise meetod,
kaablikaitsetorus Ø160, 750N;

min sügavus 1 m,
L(trass/toru)=36 m.

Lõigus E-F ristumine kruusateega
teostada kinnise läbindamise meetodil,

kaablikaitsetorus Ø160, 1250N;
min sügavus 1,5 m,
L(trass/toru)=13 m.

A`

B

C

D

E

F

G

Lõigus B-C lahtine meetod,
kaablikaitsetorus Ø160, 750N;

min sügavus 1 m.

Lõigus F-G lahtine meetod,
kaablikaitsetorus Ø160, 750N;

min sügavus 1 m.

Liitumiskilp LK231098
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x16A.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De75 L=4m..
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Ukse avanemissuund teostada tee poole.
LK tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X: 6591967.79
Y: 666845.05

Kaabli paigaldus tööde käigus rajatakse
liitumiskilbi paigaldamiseks kinnistu piirile  1X2
meetrine  horisontaalne ala.

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

Eettevaatust,
põrkepiire, kaabli sügavus min 2,5 m!

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)

Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
Ol. olev 0.4 kV kaabel
Ol. olev keskpingekaabel
Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Katastriüksuse piir

Tõnis Kuusk; 55689833

Elektrilevi OÜ 24-130

Asendiplaani üldvaade

23.09.2024

Paevälja kinnistu liitumine madalpingel, Kõrkküla,
Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond. LC1914.
Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500 A1

1W1 1W1

Proj. kinnise läbindamise meetod

Stromtec töö nr. 24-130 tingmärgid

Ol. olev või planeeritav maapind

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

LK231098

täide kivivabast pinnasest
võimalusel kohapealsest

kivises pinnases liivapadi

märkelint

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

kaitsetoru

lõike asukoht muru

huumusmuld
muru ( III muruklass)
huumusmuld
h= 10cm

kohalik pinnas

Haljasala katte taastamine

LK paigaldamiseks rajatav ala
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