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18125 Erastvere­Ridali tee
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24 25
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Juhtme kõrgus:140.11
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õhuliini kõrgus:141.60
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EST­SIDE­2

X = 6427550

Y = 668300

X = 6427600

Y = 668250
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Y = 668400

X = 6427650

Y = 668350

77,5

 130.17

 129.94

 130.01

 130.20

 130.65

 130.77

 131.09

 131.29

 131.39

 131.44

 131.81

 131.92

 131.97

 131.82
 132.02

 132.03

 132.24

 132.07

 131.53

 132.04

 131.55

 132.21

 131.62

 131.42

 132.01

 132.22
 132.31

 132.19

 132.14

 132.19

 132.26
 132.20

 132.21

 131.99  131.56

 131.25

 130.94

 130.33

 129.87

 129.92

199,4
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Kärsna28502:004:0670

Mast asendada ja ehitada ankrumastiks.

4­kl 11m Kreo + riigel L=2m 1,6m sügavusele

+ toed 4­kl 12m (2 tk)
Masti tippu paigaldada 
ankrutraavers ja tõmbeisolaatorid 6 tk.

Mast asendada 3­kl 12m Kreo,

paigaldussügavus 2,2 m.
Tugi demonteerida
Masti tippu paigaldada 
kandetraavers, paigaldada 
sädevahed.

Kandemast asenda
3­kl 12 m Kreo

Kandetraavers asendada,
paigaldada sädevahed.
Teha r/b posti maandus ja
vajadusel maandusring 1m 

raadiuses ja 0,5m sügavusel

maapinnast.

Kandetraavers asendada,
paigaldada sädevahed.
Teha r/b posti maandus ja
vajadusel maandusring 1m 

raadiuses ja 0,5m sügavusel

maapinnast.

Liini pöördenurk 3,4°.
Mast ja tugi asendada
4­kl 11 m Kreo+ tugi 3­kl 11 m.Masti tippu monteerida kandetraavers,

juhtmete kinnitus teha tõirisolaatori küljel.

tee kaitsevööndi piir

tee kaitsevööndi piir

0,7
8 k
m

10 kV õhuliini ristmeväli R3 ristumisel 

18125 Erastvere­Ridali tee 3,867 km­ l

vaata joonis EL­4­03 leht 2.

Mast asendada 3­kl 12m Kreo,

paigaldussügavus 2,3 m.
Masti tippu paigaldada 
kandetraavers.

Orutare

28502:004:0708

Hannese

28502:004:0707

26
Kanepi ­ Võru L156

Juhtm
e kõrgus:140.09

Juhtm
e kõrgus:139.82

Juhtm
e kõrgus:140.22

Juhtm
e kõrgus:141.04

Juhtm
e kõrgus:141.02

Juhtm
e kõrgus:138.36

47°

W2 W2 W2 W2 W2 W2põld

põld

õhuliini kõrgus:137.65

õhuliini kõrgus:139.70

õhuliini kõrgus:135.00

õhuliini kõrgus:130.90
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Kr
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 120.31

 119.73

 119.70

 120.46

 120.99

 121.21  122.28

 123.53

 124.37

 125.09

 125.74

 126.05
 126.56

X = 6427700

Y = 668650

X = 6427800

Y = 668650

Kanepi­Võru L156
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 122.61

 122.13

 121.79

 121.90

 121.31

 120.77

 120.40

 120.23

 120.18

 120.34

 120.31

 119.73  119.70  120.46

 120.99
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 122.28

 123.53

 124.37

 125.09
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 126.05

 126.56

Orutare

28502:004:0708
25

76,1 12,5 72,4 97,7123,6

Orutare

28502:004:0708

6261

60A

6059

58

58A

Nurgam
ast asendada 

4­kl 11m
 Cu im

m
utus

+ tugi 4­kl 13m
 

M
asti tippu paigaldada m

urgatraavers.

Õhuliini sisse paigaldada täiendav

kandem
ast nr 58A.

3­kl 10m
 Kreo.

Liinijuhtm
e riputuskõrgus teha 

m
aapinnast 7m

 kõrgusel.

M
37 ­ M

84

10 kV ÕL juhtm
evahetus

3 x BLL­99, L=4723 m

Kandem
ast asendada

3­kl 13m
 Cu im

m
utus,

paigaldussügavus 2,5m

Paigaldada kandetraavers 

ja sädevahed.

10 kV ÕL juhtm
evahetus

3 x BLL­99, L=4723 m

Nurga­hargnem
ise m

ast nr 58 asendada 

4­kl 10m
 Kreo + tugi 4­kl 11m

 postist 5,5m
 kaugusele.

Postile paigaldada riigel L=2m
  1,5m

 sügavusele.

M
asti tippu paigaldada nurgatraavers BLL­99 juhtm

ete 

kinnituskõrgusega m
aapinnast m

itte rohkem
 kui 8 m

 kõrgusele 

(s.o. absoluutkõrgusel m
itte rohkem

 kui 137.60).

Haruliini m
ast nr 28 suunale  paigaldada nurgatraaversist ca' 

1m
 m
adalam

ale lõputraavers koos tõm
beisolaatoritega.

Paigaldada täiendav lõpum
ast nr 28 nurgam

astist 3 m
 kaugusele 

ning tugi m
astist m

in 5,5m
 kaugusele. 4­kl 11m

 Kreo + tugi 4­kl 12m
.

Lõpum
asti tippu m

onteerida paljasjuhtm
ete lõputraavers

koos tõm
beisolaatoritega (6 tk). M

58 ­ M
28 vaheline lõik teha 

vähendatud tõm
bega BLL­62 kaetud juhtm

ega.

Orutare m
astalajaam

a kandem
ast 60A

asendada 4­kl 12m
 Cu im

m
utus

Kandetraavers asendada, abitraaversi isolaatorid

asendada. M
astalajaam

a seadm
ed (10 kV lahkkaitse, trafo,

m
astilülitid, alajaam

a m
aanduspaigaldis, tähistused jne) 

tõsta üm
ber uuele postile.

Kandem
ast nr 60 

dem
onteerida

Raiuda võsa õhuliini 

kaitsevööndis

Märdi28502:004:0785

W2 W2põld
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X = 6428000

Y = 668850

X = 6428050
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117,8

42°

Le
ht
 3

 L
eh
t 4

62

Nurgamast asendada 

4­kl 11m Cu immutus

+ tugi 4­kl 13m 
Masti tippu paigaldada murgatraavers.
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Nurgamast, 
liini pöördenurk 42°

Orutare aj
Nr: 60Demonteerida

kr Maapinna kõrgus

Maapinna kõrgus + 5,6 m
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0,
6

liini pöördenurk 47° BLL­99 juhe temp +15°C
Pingsus 38,61 N/ mꞏmm²

BLL­99 juhe temp +60°C
Pingsus 27,8 N / m   mm²

Ankrumast

Ankrupiirkond mast 54 ­ 73, L=2015,3m
Taandatud visang Lr=105,9m
BLL­99 juhe temp +60°C
Pingsus 27,8 N / m   mm²
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10 kV õhuliini rekonstrueerimine
mast 37 ­ 84Juhtmevahetus3 x BLL­99, L = 4723 m

68,4 86 75,1 77,3 96,8 96,9 99,4 96,6 104,9 45,8 49,7 101,2
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kraav 102,294,9

10
°

3­kl 11m Cu immutus,mastis Soodoma LP­40 lahklüliti.
Asendada tõmbeisolaatorid 6 tk.

AS­50
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Kärsna28502:004:0670Olemasoleva puitposti 4­kl 15m Kreo

(paigaldussügavus 2,5m) tipp lõigata ca' 1,5 ­ 2m

võrra lühemaks koos ühe kaabliotsa allatoomisega

(vajadusel teha kaablile uus otsamuhv). 

Ankrutraaversil asendada
tõmbeisolaatorid 6 tk. 

Olemasolevale r/b postile teha
nõuetekohane maandus.
Vajadusel teha potentsiaalitasanduse

ring 1m raadiuses ja 0,5 m sügavusel 

ümber masti.

Olemasolevale r/b postile teha
nõuetekohane maandus.
Vajadusel teha potentsiaalitasanduse

ring 1m raadiuses ja 0,5 m sügavusel 

ümber masti.

Kuuba HL LK

3938
37

5049484746454443424140 48A

Soodoma LP

3

2R/b kandemast asendada
3­kl 11 m Cu immitus

Projekteeritud 10 kV õhuliini ankru­nurgamast:

portaalmast postidega 2 x 3­kl 11 m Cu immutus

+ tugi 1 3­kl 12m, postist 6m kaugusel

+ tugi 2 3­kl 12m, postist 6m kaugusel

+ tugi 3 3­kl  11m, postist 5 m kaugusel

M37 ­ M8410 kV ÕL juhtmevahetus
3 x BLL­99, L=4723 m

Kandemast asenda3­kl 11 m Kreo

Kandetraavers asendada.
Asendada haruliini lõputraaversil
tõmbeisolaatorid ja abitraaversil
tõirisolaatorid.

Kandetraavers asendada,
paigaldada sädevahed.Teha r/b posti maandus ja
vajadusel maandusring 1m 
raadiuses ja 0,5m sügavusel
maapinnast.

Olemasolev PAS­3510 kV õhuliinristuvate liinijuhtmete vaheline
püstivahekaugus 7m

Kandemast asenda3­kl 12 m KreoPaigaldada kandetraavers ja sädevahed. Kandetraavers asendada.
Teha r/b posti maandus ja
vajadusel maandusring 1m 
raadiuses ja 0,5m sügavusel
maapinnast.

Kandemast asenda3­kl 11 m KreoPaigaldada kandetraavers ja sädevahed.

Kandemast asenda3­kl 11 m KreoPaigaldada kandetraavers ja sädevahed.

7228 AJ F4 õhuliin Ex 4x50

Kandemast asenda3­kl 12 m KreoPaigaldada kandetraavers ja sädevahed.

Kandemast asenda3­kl 12 m KreoPaigaldada kandetraavers ja sädevahed.

tee kaitsevööndi piir

tee kaitsevööndi piir

0,78 km

10 kV õhuliini ristmeväli R2
ristumisel 18170 Loko­Peetrimõisa tee 

0,78 km­ l vaata joonis EL­4­03 leht 2.

Ettevaatust!Drenaaž!Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!Drenaaž!Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!Drenaaž!Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!Drenaaž!Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!Drenaaž!Asukoht orienteeruv.
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Nr: 50

A

Ankrupiirkond mast 37 ­ 54, L=1562,3m
Taandatud visang Lr=91,2m
BLL­99 juhe temp +60°C
Pingsus 25,5 N / m   mm²

kr
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+15° C

0,
4 
kV
 õ
hu
liin999 9 10

,5

9

9 10 10

9

9 9 10 9 9

9

9

94,5 102,2 68,4 86,2 75 76,9 97 96,9 99,3 96,6 104,9 45,9 49,6 101,2

8

12
,5

2,
4

6,
7 7,
1

7,
7

8,
2

8,
6

7,
2

6,
5 6,

4

6,
9

6,
8

8,
5 8,
3 6,
4

m
aa
nt
ee

Maapinna kõrgus

Maapinna kõrgus + 5,6 m Maapinna kõrgus + 5,6 m

Maapinna kõrgus

Ankrupiirkond mast 37 ­ 54, L=1562,3m
Taandatud visang Lr=91,2m
BLL­99 juhe temp +60°C
Pingsus 25,5 N / m   mm²

1,
4

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis

E­post estonia@leonhard­weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Joonise nr

Töö nr

Farmi tn 4 võrguühenduse tingimuste muutmine.
Põlgaste küla Kanepi vald Põlva maakond.

Asendiplaan
10 kV õhuliini pikiprofiil ­ LEHT 1

Elektrilevi OÜ
LC5247
EL­4­04

M 1:200 / 1:1000

Tööprojekt

EST 1 2

A. Mee
H. Vissel
­

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

511 9005

5196 7694

­

01.09.2026

01.09.2026

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145



106,7 115,2 111,7 122,9 118,7 118 117,6 120,4 97,9

Permuuda

28502:004:0742

Tatarimetsa

28401:001:0662

Tatari

28401:001:0663

Valge­Kikka

28401:001:1200

Farmi tn 4

28401:001:1265

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2põld
põld põld

põld
põldpõld

põld
põld

põld
põld

põld pinnastee

 109.77
 109.26

 108.93

 108.21
 107.51

 106.61
 106.22

 106.76

 106.71
 106.83

 106.76

 106.77

 105.74

 105.47

 104.88

 105.22

 EI LEIDNUD

 106.24
 107.68

 107.25
 107.10

 106.99
 107.05

 107.23

 107.37

 107.44

 107.43
 107.55

 107.53
 107.84

 107.99

 108.25
 108.40

 108.56
 108.74

 108.79

 108.88
 109.02

 109.14

 109.14
 108.63

 108.44

 108.53
 108.83

 109.17

 109.22
 109.47

 109.61

 109.78

 109.82
 109.85

 110.01

 110.41

 110.72
 110.99

 111.44

 111.49

 111.98

X = 6428600

Y = 669950

X = 6428650

Y = 669900

X = 6428900

Y = 670250
Y = 670200

X = 6428950

X = 6429000

Y = 670300

X = 6429150

Y = 670550

X = 6429200

Y = 670500

D

D

D

D

D D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

orient

orient
orient

orie
nt

orie
nt

orie
nt

orient

orient

orient

 109.77  109.26

 108.93

 108.21

 107.51
 106.61

 106.22

 106.76
 106.71

 106.83

 106.76

 EI LEIDNUD

 106.77

 105.74

 105.47  104.88

 105.22

 EI LEIDNUD

 106.24

 107.68
 107.25

 107.10

 106.99  107.05  107.23

 107.37

 107.44

 107.43
 107.55

 107.53

 107.84

 107.99

 108.25  108.40

 108.56

 108.74

 108.79

 108.88
 109.02

 109.14  109.14  108.63
 108.44

 108.53  108.83
 109.17

 109.22
 109.47

 109.61
 109.78

 109.82

 109.85

 110.01
 110.41

 110.72

 110.99

 111.44
 111.49

 111.98

Le
ht 
5

 Le
ht 
6

Permuuda

28502:004:0742

Roosi tee 30c

28501:001:029875 7673 74 77 78 79 80 81 82

10 kV õhuliini rekonstrueerimine

mast 39 ­ 84

Juhtmevahetus

3 x BLL­99, L = 4723 m

Valge­Kikka

28401:001:1200

Mast asendada ja ehitada ankrumastiks.

4­kl 11m Kreo

+ tõmmitsad Fe52, ankruplaat D60 4 tk.

tõmmitsa kaugus mastist 7 m. 

Masti tippu paigaldada 

ankrutraavers.

Kandemast asendada

3­kl 12 m Kreo,

paigaldussügavus 2,3m

Kandemast asendada

3­kl 12 m Kreo,

paigaldussügavus 2,3m

Kandemast asendada

3­kl 12 m Kreo

Kandemast asendada

3­kl 12 m Kreo

Kandemast asendada

3­kl 11 m Kreo

Kandemast asendada

3­kl 11 m Kreo

Kandemast asendada

3­kl 11 m Kreo,

paigaldada sädevahed.

Kandemast asendada

3­kl 11 m Kreo

4­kl 11 m Kreo + riigel L=2m

+ 4­kl 11m tugi postist 5 m kaugusele

Raiuda võsa õhuliini kaitsevööndis

Raiuda võsa 

õhuliini kaitsevööndis

Ettevaatust!

Drenaaž!
Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!

Drenaaž!
Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!

Drenaaž!
Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!

Drenaaž!
Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!

Drenaaž!
Asukoht orienteeruv.

Ettevaatust!

Kraav!

78,1 37,8

Roosi tee 30c
28501:001:0298

MM1

puurimisauk 
26.06.2026 seisuga

W2

1W
2

PJK
JK­2

G

1W
2 KM1

Generaator­
seadme ruum

110.68
110.51

43°

1W
1

41066JK
120344LK

AJ27599

LEHT 6

Farmi tn 4
28401:001:1265

X
X

X

X
X

X
X

83 84

Nurgamast asendada
4­kl 11 m Kreo + riigel L=2m
+ 4­kl 11m tugi postist 5 m kaugusele

3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700

Nr: 73

Nr: 74

Nr: 75 Nr: 76
Nr: 77 Nr: 78 Nr: 79

Nr: 80 Nr: 81 Nr: 82

Nr: 83

Nurgamast, 
liini pöördenurk 43°

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

Nr: 84

9

9

10 9,
7 9,

7 9 9

10

9 8,
5

9

106,7 115 112 122,9 118,7 118 117,5 120,5 98 78,3

9

Ankrumast

kr

Ankrupiirkond mast 73 ­ 84, L=1145m
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