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M2 asendada betoonmast
puitpostiga kl. 3 tan. 11m

Toega betoonmast nr. 1 demonteerida

M3 asendada betoonmast
tõmmitsatega puitmastiga

kl. 5 kreo. 11m, tõmmitsad 5m mastist

M4 asendada tugedega puitmast
tõmmitsatega puitportaalmastiga

2xkl. 5 tan. 11m, tõmmitsad 6m mastist

M5 asendada puitmast uue
puitpostiga kl. 3 tan. 11m

M6 asendada puitmast uue
puitpostiga kl. 3 tan. 11m

M7 asendada puitmast uue
puitpostiga kl. 3 tan. 11m

M8 asendada puitmast uue
puitpostiga kl. 3 tan. 11m

M1-M17 asendada paljasjuhe kaetud juhtmega BLL-62
(M1-M3 AS-25, M3-M4 A-35, M4-M17 AS-35)

L(trass/juhe)=1214/3x1270

Joonis RV-7
25161 Kose-Käbli tee km. 3,43
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Sigala

Proj. 0,4 kV maakaabel1W1

Vaade 18

Kinnistu piir
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10kV õhuliin
Maantee kaitsevööndi piir

Uus õhuliini post
Uus õhuliini tugi

Proj. keskpinge õhuliin
Uus õhuliini tõmmits
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Võru-Munamäe 10kV fiidri rekonstrueerimine etapp I, Võru vald, Võrumaa
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