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Projekteeritud kaablikaitsetoru 
min Ø75 mm, 1250N, l = 2 x 8 m

2‐1
L1/10W
6/0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru 
min Ø75 mm, 1250N, l = 2 x 14 m

Projekteeritud välisvalgustuse lülituskilp (Parila LJS).

1‐1
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W
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W1

W1

W1
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AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319

Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100, faks 606 3101

Projekt: 

Joonis: Joonise nr:  

Tellija:

Projekteeris
Kontrollis LehtiLehtMõõtkava

Staadium

Elektrilevi OÜTänavavalgustuse liitumine elektrivõrguga, 28 Rapla-Märjamaa tee, Iira 
küla, Rapla vald, Raplamaa

0,4 kV elektrivõrgu plaan

L. Saamel

L. Saamel

LC1962-1

1 1

M 1:500

TP

23.01.2025

LK231258
Parila LJS

MPL430971
AXPK 4G120
L=159m

1xPEHØ110, "1250N"
L=31m
Paigaldada kinniselt Puurimise

lõppkaevik

Puurimise
algkaevik

1xPVCØ110, "450N"
L=14m

Proj. liitumiskilp

Olemasolev 10 kV õhuliin
Olemasolev 0,4 kV maakaabel

Olemasolev kat. piir

W1 Proj. 0,4 kV maakaabelliin

Puurimiskaevik

Proj. kaitsetoru

Lahtine kaevik

1xPEHØ110, "1250N"
L=57m
Paigaldada kinniselt

1xPVCØ110, "750N"
L=22m

1xPVCØ110, "750N"
L=35m

Puurimise
algkaevik

Puurimise
lõppkaevik

Märkused:
1. Rajada 0,4 kV kaabelliinid ja liitumisp vastavalt joonistele LC1962-1 ja LC1962-2.
2. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele. Kinnistutel: Juurdepääsutee lõik 170, Juurdepääsutee lõik 180 ja 28 

Rapla-Märjamaa tee min 1,2 mahasõitude alla min 1,5 m.
3. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel  juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste 

organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Varemproj tänavavalgustus
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