
 Ø1000 Plast55.13
53.67-53.54

 Ø1000 Plast55.13
53.67-53.55

 Ø1000 Bet56.68
53.92-53.73

 Ø1000 Bet56.68
53.93-53.70

AXPK 4G240 (MPL420837), H= min 0,7 m

6.83 m

16.78 m

1.0 m

V-4454.93
53.13
53.13

 Ø1000 Plast55.13
53.67-53.54

 Ø1000 Plast55.13
53.67-53.55

 Ø1000 Bet56.68
53.92-53.73

 Ø1000 Bet56.68
53.93-53.70

AXPK 4G120 (M
PL423592), H= m

in 0,7 m

 

Projekteeritud maakaabel AXPX 4G240 
(MPL420837) 
algus AJ 6315:(Kose), lõpp JK10412
L=120/133 m

Projekteeritud maakaabel AXPX 4G240 
(MPL423619) algus JK10538, lõpp JK10416
L=53/59 m

Maakaabli trassil eemaldada võsa

ETTEVAATUST! 
Ristumine kinniselt sidekaabliga!

Paigaldada jaotuskilp JK10412

Projekteeritud maakaabel AXPX 4G120 
(MPL423592) 
algus JK10412, lõpp LK226611
L=153/159 m

AJ 6315:(Kose) F2: 
1. Demonteerida AJ6315:(Kose) olemasolev 30kVA trafo 

ning asendada uue 100kVA 21(10.5)/0.41kV trafoga.
2. Ehitada välja alajaama uus madalpingefiider F2.
3. Alajaama fiidrilt F2 ehitada välja maakaabel AXPK 

4G240 (MPL420837) kuni projekteeritud jaotuskilbini 
JK10412, L=120/133 m.

4. Jaotuskilbist JK10412 ehitada välja maakaabel AXPK 
4G120 (MPL423592) kuni projekteeritud 1-kohalise 
Tõldoja kinnistu liitumiskilbini LK226611, L= 153/159 m.

Kruuskatte taastamine 8 m2

ETTEVAATUST! 
Ristumine kinniselt vee- ja 

kanalisatsioonitorustikuga ning TV 
maakaabliga!

Veetorustiku projektis nr 56-20 toodud 
sügavus ca 1,8 m

Survekanalisatsioonitorustiku projektis nr 

Käsitsi surfimise kaevik,
torustike täpse sügavuse määramiseks!

Paigaldada puurkaevu liitumiskilp LK227708
Paigaldada jaotuskilp JK10538

Projekteeritud maakaabel AXPX 4G240 
(MPL423617) 
algus JK10412, lõpp JK10538
L=81/87 m

AXPK 4G
240 (M

PL423619), H
= m

in 0,7 m

AXPK 4G240 (MPL423617), H= min 0,7 m

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK226611
peakaitsmega 3x25A 

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus: Asendiplaan

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

egle.ninep@
enersense.com
+372 5597 1898

E-mail:

Tel nr:

Egle Ninep-Kaselt

Liina Randvoo

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 15.01.2024

Töö nr: 47/0202

Joon nr: 001/L2

Mõõtkava:1:500

Töövõtja:

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Olemasolev MP õhuliin
Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250 N
Varem projekteeritud veetorustik
Varem projekteeritud kanalisatsioonitorustik
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev MP maakaabel
Puurimise kaevik
Taastatav kruuskate
Kinnistu piir

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. 23-189
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Põldoja tn  2, 4,6 ,8, 10, 12 ja Tõldoja liitumine 
madalpingel
Kose alevik, Kose vald, Harjumaa
LE0202, LC0597, LC0141

ca 1m

ca
 0

,3
m

Kilbi paigaldus

PEN

min 0.3

L=
2x

1,
5m

Maandusjuht
Cu 25 või RD10
Maandusklamber

Maandusvarras

Maandusvarras

Olemasoleva ümbritseva 
maapinna kõrgus kui joonisel 
"Asendiplaan" ei ole antud 
tulevikus planeeritava 
maapinna uut abs kõrgust. 
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