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Projekteeritav  KP kaabelliin
Projekteeritav  M

P m
aakaabel

Tähistuse d

M
ärkused:

1. M
aakaabel pa igaldada 0,7m

 sügavusele, ristum
is el sõiduteega 1m

 sügavusele ja 750N
 torusse.

R
istum

isel teiste  tehnovõrkudega paigaldada m
aa kaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused.

R
istuvale tehnov õrgule lähem

al kui 2m
 kaevata kä sitsi.

2. Peale kaevetö öde lõppu taastada töödele eelne nud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja e hitustöödel juhinduda k.o. proj ektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi O

Ü
 ning teiste

asjaom
aste orga nisatsioonide kooskõlastam

isel es itatud nõuetest.
6. Elektrikaablite  sügavus riigitee m

aaüksusel m
inim

aalselt 1,0m
, ristum

isel riigite ega 1,5m
.
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