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Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217673)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217679)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217678)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64896;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217678 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217687)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. komplektalajaam "AJ14077" HEKA 630VM
- Ol. oleva maapinna kõrgus c a. +38.56, proj. alajaama paigalduskõrgus
 vastavalt paigaldusjoonisele.
- Proj. alajaamale ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis (R≤4Ω).
- Proj. alajaama paigaldamisel juhinduda joonisest 01.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217681)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64898;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217681 kõrvale, eest vaadatuna paremale.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217685)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64900;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217685 kõrvale, eest vaadatuna paremale.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217701)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64907;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217701 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217687)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64901;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217687 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217701)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64907;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217701 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217699)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64906;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217699 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217693)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64910;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217693 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217700)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217697)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64905;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217697 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217691)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64909;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217691 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217696)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64904;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217696 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217675)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64894;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217675 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217676)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217674)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64893;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217674 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217680)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64897;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217680 kõrvale, eest vaadatuna paremale.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217682)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217686)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217663)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64888;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217663 kõrvale, eest vaadatuna paremale.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217671)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64892;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217671 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217672)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217675)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64894;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217675 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217677)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. jaotuskilp sokliga pinnases (JK64895;  In=400A)
- Kilp paigaldada proj. liitumiskilbi LK217677 kõrvale, eest vaadatuna vasakule.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada kõrvaloleva liitumiskilbiga samale kõrgusele
- Kilbi maanduspaigaldis ühendada kokku proj. liitumiskilbi maandusega.

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217698)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).

Proj. 2-kohaline liitumiskilp sokliga pinnases (LK217692)
- Kilp paigaldada Kure tee kinnistule, esiküljega tee poole.
- Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav
 joon/sälk paigaldada maapinnaga samale kõrgusele.
- Kaablikaitsetoru tarbijakaablitele 2x(L=2m, D75, 450N)
- Kilbile ehitada maanduspaigaldis (R≤100Ω).
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