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Mast nr. M34

Mast nr. M34A
Paigaldada mastile mastalajaam
AJ26459, 100 kVA, 21(10,5)/0,41 kV

Nr. MPL439221
AXPK4G300, L=555m
PVCØ110 750N, L=538m

Kinnine meetod
PEHØ110 1250N, L=17m
Ristumine 17144 Imastu tee-ga, 0,32 km

Nr. MPL439221
AXPK4G300, L=555m
PVCØ110 750N, L=538m

JK70633
LK236076

Kinnisel meetodil paigaldatav trassiosa

Olemasolev keskpinge maakaabel

W1

Tähistused
Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 13496G, 2025 aprill.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja
750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad
vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaablite vähim sügavus ristumisel  riigimaal riigitee kattega on 1,5m . Kaabli vähim sügavus
riigitee maal on 1m.

Olemasolev sidekanalisatsioonS S S

Projekteeritav 0,4 kV maakaabel 750N torus

Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev valguskaabel
Olemasolev valguskaabel(Telia)
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Elektripaigaldise plaan

Tapa-Narva 183-191,6 km raudtee liitumine, Lääne-Viru maakond
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