
Ülejõe tn 9

61102:002:1560

Ülejõe tn 5

61102:002:1510

Ülejõe tn 3

61102:002:0152

Pargi tn 2

61101:001:0255

61801:001:0366

Ülejõe tn 7

61101:001:0259

Pargi tänav

61101:001:0259

Pargi tänav

61102:002:0152

Pargi tn 2

61101:001:0258

Ülejõe park

61102:002:0297

Ülejõe tn 4

1.5 m1.5 m

1.5 m
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AJ Kallevee - AJ14282
KPL221722 AHXAMK-W 3x120+35
L=650 m (trass)/680 m

G

AJ Kallevee - punkt G
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=112 m (trass)/116 m

Ette
va

atust,
 

ka
nalisa

ts-
 

ioonito
ru!

Ettevaatust,
MTÜ Valguskaabli 
ja Telia sidekaablid!

Ettevaatust, veetoru ja 
paralleelsed kaablid!

Ettevaatust, 
elektrikaabel!

Ettevaatust, 
drenaaž!

Ettevaatust, 
sadeveetoru!

Vt. Ristlõige 29-1
Punkt G - punkt H
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=25 m (trass)/26 m

H

I

J
K

Vt. Ristlõige 29-2
Punkt I - punkt J
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=111 m (trass)/115 m Vt. Ristlõige 29-3

Punkt K - punkt L
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=101 m (trass)/105 m

Ettevaatust, 
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1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

1W2

2.3 m1.1 m

Ülejõe tn 17

61102:002:0690

Ülejõe tn 15

61102:002:2230

61102:002:2050

Pargi tn 25

61102:002:0152

Pargi tn 2

61102:002:0264

Ülejõe tn 8a

61102:002:0283

Ülejõe tn 8

61801:001:0634

Pargi tn 10

61102:002:0283

Ülejõe tn 8

61101:001:0259

Pargi tänav

61101:001:0259
Pargi tänav

61102:002:0460

Pargi tn 1

61101:001:0259

Pargi tänav

3

1.5 m1.5 m
W

S

N

E

Demonteerida õhuliin AS-35 
vahemikus M322 - M5 koos 
mastide ja seadmetega.
L=223 m (trass)

Jätkumuhv

AJ Kallevee - AJ14282
KPL221722 AHXAMK-W 3x120+35
L=650 m (trass)/680 m

L

Vt. Ristlõige 29-4
Punkt M - punkt N
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=104 m (trass)/107 m

Vt. Ristlõige 29-3
Punkt K - punkt L
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=101 m (trass)/105 m

Vt. Ristlõige 29-3
Punkt K - punkt L
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=101 m (trass)/105 m

M

N

Ettevaatust, 
kanalis.- ja 
veetoru!

Ettevaatust, 
TV kaabel!

Ettevaatust,  
TV kaabel!

Ettevaatust, 
kanalis.- ja 
veetoru!

Ettevaatust, 
el. kaabel!

O

Punkt L - punkt M
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=5 m (trass)/6 m

Punkt N - punkt O
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=95 m (trass)/98 m

Ettevaatust, 
MTÜ Valguskaabel
sidetrass!
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siim.holtsmann@enersense.com
5918 9813

Siim Holtsmann

11445550

ASENDIPLAAN Ver 1

29
M 1:500

IP6066
Ringtee 63A Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

10.10.2023

Siim Holtsmann

PAJ Puurmani MÄENDA fiidri 10 kV liinide 
rekonstrueerimine, Põltsamaa vald.
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42,00
40,00
38,00
36,00

+0

Kaevik
1,5x1,5 m

+10 +20 +25

Sadeveetoru
D160 orient.
Sügavus orient

1W2 1W2 1W2 1W2

Kaevik
1,5x1,5 m

0.7 mDrenaažitoru
Sügavus täpsustada 
enne puurimist

1.1 m

Ristlõige 29-1
M 1:500

Ristlõige 29-2
M 1:500

42,00
40,00
38,00

44,00

+0

Kaevik
1,5x1,5 m

Kaevik
1,5x1,5 m

Ol.ol maapind

+10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +101

Kanalis.-toru
D160 orient.
Sügavus orient

0.7 m
1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2

Veetoru
D110 orient.
Sügavus orient

0.6 m

Ristlõige 29-3
M 1:500

42,00
40,00
38,00

44,00

+0

TV kaabel
Sügavus orient

Kaevik
1,5x1,5 m

Ol.ol maapind

+10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2
Kaevik
1,5x1,5 m

TV kaabel
Sügavus orient

0.6 m 0.6 m

+104

2.5 m

TV valgusti

2.5 m

TV valgusti

2.5 m

TV valgusti

Ristlõige 29-4
M 1:500

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

1,
0m

0,
0

m
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0,
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3m

MAAKAABLI PAIGALDUS LAHTISEL MEETODIL SÕIDUTEE ALLA

0,3m

0,3m
0,3m

III klassi paekillustik 
(kiilutud) 
fraktsioon16-32 ja 32-64

Täiteliiv (nõutav filtratsiooni-
moodul vähemalt 
0,5m/ööpäevas)

MAAKAABLI PAIGALDUS
TÜKKMATERJALIST SILLUTISEGA KAETUD ALASSE

Killustikalus

Liiv 

Ta
as

ta
ta

v 
si

llu
tis

Tagasitäide, liiv

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

0,
3m

0,
7m

Kaablikaitsetoru ja kaabel
kollane, 750N

Kaablikaitsetoru ja kaabel
750N

0,
3m

Kaablikaitsetoru ja kaabel
750N

MAAKAABLI PAIGALDUS LAHTISEL MEETODIL 
KRUUSATEE/KILLUSTIKU ALLA

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

Purustatud kruus 
fraktsioon 0..32 segu 3

1,
0m

MAAKAABLI PAIGALDUS 
 HALJASALA ALLA TRANSPORDIAMETI MAAL

0,
1m

1,
0m

Kaablikaitsetoru ja kaabel
kollane, 750N

0,
3m

Tagasitäide, liiv

Kasvupinnas, 
maksimaalne osakeste 
suurus 20mm

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

muru (külvinorm 
20..30 g/m2)

Täiteliiv (nõutav filtratsiooni-
moodul vähemalt 
0,5m/ööpäevas)

0,
2m

Killustik

0,
06

m
0,

06
m

0,
15

m

42,00
40,00
38,00

44,00

+0

Kaevik
1,5x1,5 m

Kaevik
1,5x1,5 m

Ol.ol maapind

+10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +111

1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2 1W2
1.3 m 1.7 m 1.3 m
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