
48W
8m/1m/0

1-F1.18(M16) F3 48W
8m/1m/0

1-F1.17(M15) F2
48W
8m/1m/0

1-F1.16(M14) F1
48W
8m/1m/0

1-F1.15(M13) F3

48W
8m/1m/0

1-F1.12(M11) F3
48W
8m/1m/0

1-F1.11(M10) F2 48W
8m/1m/0

1-F1.10(M9) F1
48W
8m/1m/0

1-F1.7(M7) F1
48W
8m/1m/0

1-F1.6(M6) F3

48W
8m/1m/0

1-F1.5(M5) F2
48W
8m/1m/0

1-F1.4(M4) F1 48W
8m/1m/0

1-F1.3(M3) F3
48W
8m/1m/0

1-F1.2(M2) F2

48W
8m/1m/0

1-F2.8(M31) F2

48W
8m/1m/0

1-F2.11(M34) F1

F2.1-F2.11
AXPK 4G25 L^trass= 172m
AXPK 4G25 L^kaabel=200m

48W
8m/1m/0

1-F3.5(M23) F2

48W
8m/1m/0

1-F3.2(M20) F2

48W
8m/1m/0

1-F3.1(M19) F1

F3.1-F3.5
AXPK 4G25 L^trass= 106m
AXPK 4G25 L^kaabel=120m

48W
8m/1m/0

1-F2.7(M30) F1

48W
8m/1m/0

1-F2.6(M29) F3

48W
8m/1m/0

1-F2.5(M28) F2

48W
8m/1m/0

1-F2.4(M27) F148W
8m/1m/0

1-F2.1(M24) F1

LJS-1

Fiider 2

B6 A

B6 A

B6 A

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=24m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22mAXPK 4G25 1PVC Ø70

L=24m
AXPK 4G25 1PVC Ø70

L=22m
AXPK 4G25 1PVC Ø70

L=22m
AXPK 4G25 1PVC Ø70

L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=82m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=30m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=22m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=19m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=28m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=20m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=35m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=44m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=27m

55W
6m/1m/0

1-F2.3(M26) F3

55W
6m/1m/0

1-F2.2(M25) F2

55W
1-F1.20(M18) F2

55W
1-F1.19(M17) F1

55W
1-F1.13(M11) F1

55W
1-F1.14(M12) F2

55W
1-F1.9(M8) F3

55W
1-F1.8(M7) F2

55W
1-F2.9(M32) F3

55W
6m/1m/0

1-F2.10(M33) F3

55W
8m/1m/0

1-F3.4(M22) F1

55W
8m/1m/0

1-F3.3(M21) F3

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=8m

AXPK 4G25 1PVC Ø70
L=9m

AXPK 4G16 1PVC70
L=5m

L=13m
AXPK 4G16 1PVC70

L=6m
AXPK 4G16 1PVC70

L=14m
AXPK 4G16 1PVC70

L=7m
AXPK 4G16 1PVC70

F1.11-F1.18
AXPK 4G25 L^trass= 92m
AXPK 4G25 L^kaabel=102m

Fiider 1

B6 A

B6 A

B6 A

P= 0,27 kW 
I^a= 0,41 A

Fiider 3

B6 A

B6 A

B6 A

6m/1m/0

6m/1m/0 6m/1m/0

6m/1m/0

6m/1m/0

6m/1m/0

6m/1m/0

48W
8m/1m/0

1-F2.4(M26) F1

P= 0,78 kW 
I^a= 1,2 A

P= 0,50 kW 
I^a= 0,76 A

Liini lõpus:
I(1)^^k= 571,57 A
dU= 0,1%

Liini lõpus:
I(1)^^k= 356,45 A
dU= 0,1%

Liini lõpus:
I(1)^^k= 661,34 A
dU= 0,1%

TINGMÄRGID 
VALGUSTI MP MAAKAABELLIIN
PROJEKTEERITUD VALGUSTID

VALGUSTI MAANDUS

PROJEKTEERITUD ÜLEKÄIGURADADE
VALGUSTID

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A21

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

A

Viide Kogus Muudatus Init. Kuupäev

TÖÖ NIMETUS:

AADRESS:

TELLIJA:

JOONIS: MÕÕTKAVA:

TÖÖ NUMBER: JOONISE NUMBER:GRUPP:

MUUDATUS:KUUPÄEV:
PROJEKTEERIJA:

PROJEKTIJUHT:

KINNITAS:
LEHT/LEHTI

STAADIUM:MÄRKUSED: KÖIDE/OBJEKT

Vaida Ärikeskuse välisvõrgud
Vaidasoo küla, Rae vald, Harjumaa
Skepast&Puhkim OÜ

Skeem

O. Shustova
J. Kurganov
J. Kurganov

2 2
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