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PAJ Puurmani - AJ Kallevee
KPL221721 AHXAMK-W 3x120+35
L=536 m (trass)/574 m

Demonteerida õhuliin AS-50 vahemikus 
Puurmani PAJ - M49 koos haruliinide, 
mastide ja seadmetega.
L=1801 m (trass)

Jätkumuhv

Ettevaatust, 
ELA SA 
sidetrass!

Ettevaatust, 
MTÜ Valguskaabel 
sidetrass!

A

PAJ Puurmani - punkt A
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=99 m (trass)/104 m

Punkt B - punkt C
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=144 m (trass)/150 m

B

Vt. Ristlõige 28-1
Punkt A - punkt B
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=70 m (trass)/73 m

Ettevaatust, 
MTÜ Valguskaabel 
sidetrass!

Ühendada reservfiidri alla, 
et vältida katkestusi?

Taastada killustikkate
S=36 m²

Taastada haljasala
S=27 m²

Taastada haljasala
S=74 m²
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Hirveaia tn 3

1.0 m

AJ Kallevee

PAJ Puurmani - AJ Kallevee
KPL221721 AHXAMK-W 3x120+35
L=536 m (trass)/574 m

AJ Kallevee - AJ14282
KPL221722 AHXAMK-W 3x120+35
L=658 m (trass)/702 m

C

D

Vt. Ristlõige 28-2
Punkt C - punkt D
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=39 m (trass)/41 m

Punkt D - punkt E
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=147 m (trass)/153 m

Vt. Ristlõige 28-3
Punkt E - punkt F
Kinnisel meetodil
Kaitsetoru D160 (1250 N)
L=14 m (trass)/15 m

F

Ettevaatust, 
sidetrass ja 
elektrikaablid!

Ettevaatust, surve- 
kanalisatsiooni torud!

Punkt F - AJ Kallevee
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=23 m (trass)/26 m

AJ Kallevee - punkt G
Kaitsetoru D160 (750 N)
L=120 m (trass)/124 m

Ettevaatust, 
survekanal, veetoru ja 
elektrikaablid!

Ettevaatust, 
kanalisats- 
ioonitoru!

Demonteeritav 
õhuliin.

Taastada haljasala
S=35 m²

Taastada haljasala
S=67 m²

Taastada asfalt+betoonkivi
S=3+21 m²

E

siim.holtsmann@enersense.com
5918 9813

Siim Holtsmann

11445550

ASENDIPLAAN Ver 1

28
M 1:500

IP6066
Ringtee 63A Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

16.01.2024

Siim Holtsmann

PAJ Puurmani MÄENDA fiidri 10 kV liinide 
rekonstrueerimine, Põltsamaa vald.
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1.2 m

TV kaabel
Sügavus orient

Ol.olev maapind

2.8 m

1.2 m Kaevik
1,5x1,5 m

Kaevik
1,5x1,5 m

1.2 m

1.2 m

Ristlõige 28-1
M 1:500

Ristlõige 28-2
M 1:500

Ristlõige 28-3
M 1:500

0,
3m

Kaablikaitsetoru ja kaabel
750N

MAAKAABLI PAIGALDUS LAHTISEL MEETODIL 
KRUUSATEE/KILLUSTIKU ALLA

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

Purustatud kruus 
fraktsioon 0..32 segu 3

1,
0m

MAAKAABLI PAIGALDUS 
 HALJASALA ALLA TRANSPORDIAMETI MAAL

0,
1m

1,
0m

Kaablikaitsetoru ja kaabel
kollane, 750N

0,
3m

Tagasitäide, liiv

Kasvupinnas, 
maksimaalne osakeste 
suurus 20mm

Hoiatuslint
kollane, veniv kile

muru (külvinorm 
20..30 g/m2)

Täiteliiv (nõutav filtratsiooni-
moodul vähemalt 
0,5m/ööpäevas)

0,
2m

Killustik
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1,5x1,5 m
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0.5 m Survekanal
D110 toru

Tööst väljas
Survekanal

Kaevik
1,5x1,5 m

1W2 1W2 1W2 1W2

Sidekaabel
4x14/100.6 m 0.9 m

Truup
D1000 bet

1.0 m
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+0 +10 +14

Ol.ol maapind

Kaevik
1,5x1,5 m R75 m

1W2 1W2

Kaevik
1,5x1,5 m

Sidekaabel
D110 toru

0.5 m


	Sheets
	28


