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- Projekteeritud Imatra Elekter AS alajaam 1VM1000
- Nr: AJ15719
- Kõrgusmärk: 2.59
- Paigaldada vastavalt tootja juhendile

Projekteeritud 24kV maakaablid torus + SM1 ja SM2
- Nr: KPL241591 ja KPL241592
- AAB-10 3x50 <-> AXCEL 3x50+25
- 2x(AXCEL 12/20 (24) 3x50+25, LKAABEL=73m, LTRASS=66m)
- Haljasalal: 2x(Ø160mm, 450N, LTORU=63m, LTRASS=60m) Sügavus: min 0,7m
- Teekatte all: 2x(Ø160mm, 750N, LTORU=8m, LTRASS=6m) Sügavus: min 1m
Samasse trassi reservtorud:
- 3x(Ø160mm, 450N, LTORU=64m, LTRASS=62m)
- Sügavus: min 0,7m

- Projekteeritud tarbija maakaablid torus
- 3x(HXCMK1x35/16, LKAABEL=18m, LTRASS=8m)
- 3x(Ø160mm, 450N, LTORU=11m, LTRASS=8m)
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud tarbija alajaam
- Mark: HEKA1000VM
- Kõrgusmärk: 2.59
- Paigaldada vastavalt tootja juhendile

PUU LIKVIDEERIDA

REKLAAMSILT LIKVIDEERIDA

PUU LIKVIDEERIDA

ETTEVAATUST
PROJ. MP KAABLIGA

ETTEVAATUST
OLEMASOLEV TV KAABEL.

VAJADUSEL KAABEL
TÕSTA ÜMBER PROJ.
KAABLITE KÕRVALE

ETTEVAATUST
PROJ. KP KAABLITEGA

(TRASSIS KAKS KAABLIT JA KAKS RESERVTORU)

REKLAAMSILT LIKVIDEERIDA

ETTEVAATUST
OLEMASOLEV KP ÕLIKAABEL!

KAABLILE TEHA SISSELÕIGE JA JÄTKATA
KAHE SIIRDEMUHVIGA!

ETTEVAATUST!
OLEMASOLEV MP KAABEL

Keskpinge kaabli asukoht orienteeruv.
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Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24_2119-1_TP_EL-01_ASEND_240617_HT

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:

Elektritööde reg. nr.:
EL10360030-0001

Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee

Kontrollis
Proj. kood

H. Turja
Tööprojekt

17.06.2024
24_2119-1

Eleport OÜ

H. Turja
JTK012

1/1

Pärnu maakond
Virtsu alevik, Lääneranna vald, 

Asendiplaan

Tallinna mnt 6 liitumine keskpingel

EL-01 1:250 / A3

TINGMÄRGID (E-Service AS, töö nr 24_2119-1)

Projekteeritud alajaama reaalsuurus ja -asukoht
Projekteeritud alajaama maanduspaigaldis

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru

Projekteeritud 20kV maakaabli trass
(2 kaablit+3 kaitsetoru trassis)5W2

+TR+KP +MP

*
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I
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Projekteeritud kaabli siirdemuhv

Kinnistu piir
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev keskpingekaabel

TINGMÄRGID (E-Service AS, töö nr 24_2119-2)

Tarbija 20kV maakaabel torus (3 kaablit trassis)3W2

+MPS

+TR+MP

-T1

2N

2U

2V

2W 1W

1V

1U

*

-E3.1

-MEB
+KP Tarbija alajaam

TINGMÄRGID (Draftit OÜ töö nr ...)

Projekteeritud 0,4kV maakaablid1W
Projekteeritud 20kV maakaablid2W2

Projekteeritud jätkumuhv
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud jaotuskilp

Olemasolev veetrass
Olemasolev survekanalisatsioonitrass
Olemasolev kanalisatsioonitrass
Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass

Projekteeritud alajaama maanduspaigaldis

Riigitee kaitsevöönd

Projekteeritud 20kV maakaabel1W2

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Imatra Elekter AS lähteülesandest nr: LT-26513L.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Hadwest OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: T-24-256; kuup.: 12.06.2024
(koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis)
- Draftit OÜ poolt koostatud elektriprojekti asendiplaani nr: JT2703-1; kuup.: 2024
(koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis)
3) Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4) Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.

Projekteeritud 450N kaablikaitsetoru
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