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NYY-J 5X4, L=3+37+3m
N Kaabel jadb Tarbija omandisse

Vilborni kinnistu elektritoide taastada
Paigaldada uus toitekaabel uuest liitumiskilbist kuni hoone peakilbini

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline Shuliin AS-50
vahemikus M60A kuni M74, Lyass=1334m
Vt demontaazi plaane
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Projekteeritud 20kV kaabel 3x120 KPL222572
muhvida kokku olemasoleva kaabliga 3x120+35Cu 12kV (nr 28702)
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Olemasolev liitumiskilp 137219LK teisaldada aia aarde
koos arvesti ja peakaitsega
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Puurkaeviku jaoks rajada toestatud kaevik
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Nelgi ringtee 4a
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Nelgi ringtee 4

Kulgemine teemaal

Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE 2xDe160 1250N L=2x126m
Ristumisel min 1,2m katendist

Lahtikaevatav ala 2+2m2
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Taali

Taastada ohuliinide toited
vt elektriskeem

Demonteerida

TINGMARGID ASENDIPLAANIDEL:

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline Ghuliin AS-50)
Uuskila:(J8hvi) KTP alajaam! ' pajjas)

vahemikus M60A kuni M74, L,s=1334m

\Vt demontaazi plaane

Ettevaatust ristumine ja t66d kaitsevoondis

sidetrass

Projekteeritud 20kV kaabel:

L=4+376+4m, AJ14502 - KP JM1
Kaitsetorus 750/1250N

nr KPL222572, AHXAMK-W 3x120AI-35Cu
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Méeotsa

Ettevaatust ristumine ja t60d kaitsevoondis|
sidetrass

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ14502, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
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Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=

Rajada maanduskontuur

atendid taastada vahemalt eelnevasse|
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda
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Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
kaitsetorus

Projekteeritud 10 kV kaablitrass
kaitsetorus

Paigaldus kinnisel meetodil

Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud keskpinge harukilp

Projekteeritud komplektalajaam

Projekteeritud jatkumuhv

Projekteeritud mast, tugi, tdmmits

Katastritiksuse piir
Projekteeritud maanduskontuur

DemontaaZ

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222211,
L=4+488+4m, AJ114501 - AJ114502
Kaitsetorus 750/1250N

AHXAMK-W 3x120AI-35Cu
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Metsa

Rukkilille

Kulgemine teemaal

Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=212m
Ristumisel min 1,2m katendist

Lahtikaevatav ala 2+2m2
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