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62904:001:0115
Korbi tee

62904:001:0390
Pom

pa

N
r. KPL220765

Jõukaabel 3x240+35C
u, L=2722m

N
r. KPL222215

Jõukaabel 3x240+35C
u, L=926m

D
em

onteeritav K P õhuliin AS-50 m
astide

nr. 46 ja 43 vahe l, L=317m

D
em

onteeritav KP õhuliin AS-35 m
astide

nr. 4 ja 43 vahel, L=309m
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Projekteeritav KP kaabelliin
Projekteeritav M

P m
aakaabel

Tähistused

M
ärkused:

1. M
aakaabel paigaldada 0,7m

 sügavusele, ristum
isel sõiduteega 1m

 sügavusele ja 750N
 torusse.

R
istum

isel teiste tehnovõrkudega  paigaldada m
aakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused.

R
istuvale tehnovõrgule lähem

al kui 2m
 kaevata käsitsi.

2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi  O

Ü
 ning teiste

asjaom
aste organisatsioonide kooskõlastam

isel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee m

aaüksusel m
inim

aalselt 1,0m
, ristum

isel riigiteega 1,5m
.
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Joonis
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E-post estonia@
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eiss.com
Telefon +372 601 2285
R

egistrikood 12083348
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4 Tööprojekt

Tel. 53426415

Elektripaigaldise plaan

Hapniku 1 võrgu rekonstrueerim
ine II-etapp, Pinska küla, Viljandi vald, Viljandi m

aakond
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