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Projekteeritud õhuliini mast koos toega

Projekteeritud õhuliini visang
 F3 M2-M19  AMKA3x16+25 L=21m

Projekteeritud õhuliini visang
 F3 M2-M20  AMKA3x16+25 L=39m

Projekteeritud KP kaablid
- KP kaabel lahti kaevata ja ots keearata proj. alajaama.
- KP masti ja alajaama vahele lisada uus kaabel.

Projekteeritud KAJ (AJ15406) 

Projekteeritud maakaabel
F3; AXPK 4G120 (MPL418999)

Projekteeritud õhuliini mast koos toe ja tõmmitsaga

Projekteeritud õhuliini visang
F1;  AMKA3x50+70 L=44m

Projekteeritud õhuliini mast koos toega

Projekteeritud maakaabel kaitsetorus
AXPK 4G240 (MPL419000)

Kaabel pöörata uude JK-sse

Kliendikaabel pikendada uude LK-sse

Projekteeritud maakaablid kaitsetorus
F1; AXPK 4G50 (MPL 418997) 

Projekteeritud õhuliini visang
 F2 M1-M2  AMKA3x35+50 L=37m

HEKA 250 
kõrgus: h=113.00 EH200

10m kl.3 tanalithimmutusega mast.
Masti tunnuseks saab olema "M1"

10m kl.3 tanalithimmutusega mast.
Masti tunnuseks saab olema "M1"

10m kl.3 tanalithimmutusega mast.
Masti tunnuseks saab olema "M2"

L(trass)= 17m, toru: 110 mm 450N
F2; AXPK 4G50 (MPL418998)
L(trass)= 17m, toru: 110 mm 450N

L(trass)= 17m, toru: 110 mm 450N

- Proj. alajaama ja masti vahelise kaabli 
 tunnuseks saab olema (KPL225885)
- Ltrass= 6m, kaitseotru: 160mm 450N 

L(trass)=112m, toru= 110mm 450N

Proj. 0,4kV jaotuskilp (JK67320)
- In=400A; sokliga pinnases 
- Moodulkohtade arv: min 3
- Paigaldada  küljega vastu  liitumiskilpi 

Kaabel paigaldada min. 1,0m maapinnast

Proj. 0,4kV liitumiskilp (Nr. LK225749)

-Peakaitse: 3x100A
-Arvesti tüüp: olemasolev

-Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A
-Tarbija: Küünimäe

-Kilp paigaldada tagumise küljega küünimäe

- Kilbi tagumise külje keskpunkti koordinaadid:
- X= 6551659.1909; Y=638450.5150

kinnistu  poole

- Kaabli tunnuseks saab olema MPL419001

Kõrgused EH2000 süsteemis

Töö nr. Objekt:

Joonis:Koostas

1:500 1
Leht

koostatud:

Lehti

 Kontrollis

Koordinaadid L-EST97 süsteemis 

Mõõtkava
2

Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond

fail:

tel: +3725209235

EL-01 Asendiplaan

MÄRKUSED:

23.08.2023Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga . (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

EEG000316; 686 MA-k
EEP002846; TEL002778

23.10.2023

Projekti kood

K.Loite

10586P_IP6019_TP_EL-01_ASEND_KL

Määri KTP alajaama asendamine mastalajaamaga10586P

IP6019

S.Pärk

MÄRKUSED:
1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Enefit Connect OÜ tellimusele.
2. Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks võetud OÜ Kirjanurk geodeetilist alusplaani - töö nr. 10586G - 23.08.2023.
3. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
4. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis
tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
5. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada
hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
6. Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt EL-03 Elektriline skeem.

TINGMÄRGID:
Projekteeritud madalpinge õhuliin

Projekteeritud madalpinge maakaabel

Projekteeritud õhuliini mast

Projekteeritud mastitõmmits

Kinnistu piir

Projekteeritud mastitugi
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Projekteeritud 2x madalpinge maakaabel2W1 2W1

Projekteeritud kõrgepinge maakaabel1W2 1W2
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Projekteeritud jaotuksilp
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Projekteeritud õhuliini visang
 F3 M3-M4  AMKA3x70+95 L=37m

Projekteeritud õhuliini visang
 F3 M2-M3  AMKA3x70+95 L=42m

Projekteeritud õhuliini mast
10m kl.3 tanalithimmutusega mast.

Projekteeritud õhuliini mast koos toega

Projekteeritud õhuliini visang
 F3 M2-M19  AMKA3x16+25 L=21m

Projekteeritud õhuliini visang
 F3 M2-M20  AMKA3x16+25 L=39m

Projekteeritud KP kaablid
- KP kaabel lahti kaevata ja ots keearata proj. alajaama.
- KP masti ja alajaama vahele lisada uus kaabel.

Projekteeritud KAJ (AJ15406) 

Projekteeritud maakaabel
F3; AXPK 4G120 (MPL418999)

Projekteeritud õhuliini mast koos toe ja tõmmitsaga

Projekteeritud maakaablid kaitsetorus
F1; AXPK 4G50 (MPL 418997) 

Mastitugi suunata proj. liini alla.

Masti tunnuseks saab olema "M3" HEKA 250 
kõrgus: h=113.00 EH200

10m kl.3 tanalithimmutusega mast.
Masti tunnuseks saab olema "M1"

10m kl.3 tanalithimmutusega mast.
Masti tunnuseks saab olema "M1"

L(trass)= 17m, toru: 110 mm 450N
F2; AXPK 4G50 (MPL418998)
L(trass)= 17m, toru: 110 mm 450N

L(trass)= 17m, toru: 110 mm 450N

- Proj. alajaama ja masti vahelise kaabli 
 tunnuseks saab olema (KPL225885)
- Ltrass= 6m, kaitseotru: 160mm 450N 

Proj. 0,4kV liitumiskilp (Nr. LK225748)

-Peakaitse: 3x16A
-Arvesti tüüp: olemasolev

-Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A
-Tarbija: Uustalu

-Kilp paigaldada uksega hoone  poole,

Kõrgused EH2000 süsteemis

Töö nr. Objekt:

Joonis:Koostas

1:500 2
Leht

koostatud:

Lehti

 Kontrollis

Koordinaadid L-EST97 süsteemis 

Mõõtkava
2
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tel: +3725209235
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TINGMÄRGID:
Projekteeritud madalpinge õhuliin

Projekteeritud madalpinge maakaabel

Projekteeritud õhuliini mast

Projekteeritud mastitõmmits
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Projekteeritud mastitugi
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Projekteeritud 2x madalpinge maakaabel2W1 2W1

Projekteeritud kõrgepinge maakaabel1W2 1W2

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud jaotuksilp
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