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Hsv=140.18, Hvv=140.10

L=16.57m
  i= 0.48%
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Mast nr. M67

Demonteeritav KP õhuliin mastide

nr. M55 ja M67 vahel, L=856m

Mast nr. M68

Mast nr. M69

Mast nr. M70

Mast nr. M71

Palava LP demonteerida

Demonteeritav KP õhuliin mastide

nr. M78 ja M67 vahel, L=788m
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63602:002:1531
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

63602:002:1531
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

55701:001:1043
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

55701:001:1098
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

63602:002:1531
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

63602:002:1531
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee
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Nr. MPL404998

AXPK4G120, L=479m

Nr. KPL220898

Jõukaabel 3x240+35, L=1332m

JK65303

LK219192

Nr. MPL404996

AXPK4G50, L=38m

Olemasolev tarbijakaabel ühenda

ümber uude liitumiskilpi

Nr. MPL404997

AXPK4G120, L=260m

Nr. KPL220898

Jõukaabel 3x240+35, L=1332m

Nr. MPL404997
AXPK4G120, L=260m
Nr. KPL220898
Jõukaabel 3x240+35, L=1332m

Nr. Tarbijakaabel
AXPK4G16, L=37m

LK219193

Nr. KPL220898
Jõukaabel 3x240+35, L=1332m

Mast nr. M16

Mast nr. M17

Mast nr. M18

Mast nr. M15

Mast nr. M14

Mast nr. M13

Mast nr. M12

63602:002:0770
Väike-Ojamäe

Demonteeritav MP õhuliin AMKA
3x35+50, L=325m

Nr. KPL220898
Jõukaabel 3x240+35, L=1332m

Kinnisel meetodil
PVCØ160 1250N, L=9m

Projekteeritav KP kaabelliin
Projekteeritav MP maakaabel

Tähistused

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse.
Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused.
Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Olemasolev KP õhuliin
Projekteeritav toru

Raieala

Puurimiskaevik

Kinnisel meetodil paigaldatav toru

Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev KP maakaabel

Olemasolev MP õhuliin

Projekteeritav jaotuskilp
Olemasolev MP maakaabel uuel trassil

Demonteeritav objekt

1W 1W 1W

W2 W2 W2 W2 W2

Projekteeritav liitumiskilp

Demontaaž riigiteel  46
Tatra-Otepää-Sangaste tee, 29,90 km

Demontaaž riigiteel  46

Tatra-Otepää-Sangaste tee, 29,57 km

Ristumine riigiteega  46

Tatra-Otepää-Sangaste tee, 29,57 km

4m

Kaablite paigaldamise ajaks liiklusmärk
ajutiselt eemaldada. Paigaldada kõrvale
ajutine liiklusmärk. Peale kaablite
paigaldamist liiklusmärk paigaldada tagasi
endisesse asukohta. Punase ringiga
näidatud alas peab kaabel olema
vähemalt 1,5m sügavusel.

1W
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1W

1W

1W

1W

Nr. Tarbijakaabel
AXPK4G16, L=32m
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Kui on välja ehitatud uus eluhoone ning sinna
rajatud kaabel, siis masti juures teha ühendus
varem rajatud kaabliga jätkumuhvi abil

Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Kontrollis

Projektijuht

Projekteeris

8EST

IP6028-1-4
M 1:500

4

Tööprojekt

Tel. 53426415

Elektripaigaldise plaan

Otepää-Vidrike 10 kV fiidri rekonstrueerimine I-etapp

Keio Altoja
Keio Altoja
Keio Altoja

Enefit Connect OÜ


