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LK234126, 1-kohaline jahutusega soklil
Reservtoru tarbija kaablile

110 450N; L=2m
MPL435978 Al. 4G120

L(trass/kaabel)=19/30 m
Ø110 750N, L=19 m
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2.14 m

M3-M8 asendada õhukaabel EX4x50
õhukaabliga EX4x95,

L(trass/kaabel)=190/200m
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M5 asendada betoonmast puitpostiga,
kl. 3 tanalith, H=10m.

Toestada tõmmitsaga, tõmmitsa ankur
viia 1m kaugemale.

Paigaldusel jälgida, et oleks tagatud gabariit min. 0,3m
side õhuliinist (elekter üleval, side all)

Paigaldusel jälgida, et oleks tagatud gabariit min. 0,3m
side õhuliinist (elekter üleval, side all)
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Taavi

Mastil kurepesa,
pesa mitte lõhkuda!

3.10 m

Taastada kõnnitee mustkate,
orient. 31m2

69 Võru-Kuigatsi-Tõrva
tee km. 29,22

69 Võru-Kuigatsi-Tõrva
tee km. 29,14
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LK234126
(100A, vundamendil, tootja) kasvupinnas

 h=10 cm
ja muru/heina külv
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* Tagasitäite pinnas tihendada
tihendustegurini Kt=0,92. Kaevik tuleb
täita sellise kõrguseni, et täide hiljem
tihenedes jääks kõrval oleva
maapinnaga ühele tasemele
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(kivivabast) pinnasest
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Asendiplaan ja elektriskeem

Elektriauto laadija liitumine Kuldre COOP poe juures, Kuldre küla, Antsla vald, Võrumaa
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Kinnistu piir
TINGMÄRGID

0,4 kV kaabelliin
Sidekanalisatsioon

Proj. 0,4 kV maakaabel kaitsetorus

Sidetrass

Trassi rajamine kinniselt
Proj. liitumiskilp

0,4 kV õhuliin

Maantee kaitsevööndi piir

Kinnismälestise ala (asulakoht)

NB! Tööd toimuvad järgmistel muinsuskaitsega seotud kitsenduste alal:
· 13669 Asulakoht

Side õhuliin

Kinnismälestise kaitsevöönd
(asulakoht)

Proj. 0,4 kV õhukaabli asendus
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