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79.3 m 104.1 m 119.7 m
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Narva

VAADE 43
3

2

MP puitmastile M3 paigaldada uus 
maanduspaigaldis ≤ 30 Ω.

MP r/b mastile M2 paigaldada uus 
maanduspaigaldis ≤ 30 Ω.

Olemasolev jalandiga betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl, sädevahemik ja uus 
maanduspaigaldis ≤ 15 Ω.

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl

296

108.6 m 104.1 m 108.0 m

61102:001:0680
Apteegi

VAADE 44

297

Olemasolev puitmast asendada
2xPuitmast, kreosoot, 11 m kl4 + 4xtõmmits, 6 m kaugusele 
Ankrutraavers kmpl

Olemasolev betoonmast asendada
Puitmast, kreosoot, 11 m kl3
Kandetraavers kmpl, sädevahemik

Rekonstrueerida olemasolev 10 kV õhuliin 
mastist M280 ‐ M297 isoleeritud õhuliini 
juhtmega BLL99, L=1621 m (trass).

Rekonstrueerida olemasolev 10 kV õhuliin 
mastist M297 ‐ M313 isoleeritud õhuliini 
juhtmega BLL99, L=1601 m (trass).
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PAJ Puurmani MÄENDA fiidri 10 kV liinide 
rekonstrueerimine, Põltsamaa vald.

7,7 m

79,3 m

Tee nr 14152 0,73 km
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