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Sain tana juhislikul teada, et kolleeg Kohtla-Jarve Linnavalitsusest -
projektide peaspetsialist Egon Lilleorg esitas minule kui ehitusprojektijuhile
teadmata Riigi Tugiteenuste Keskuse nimele ettepaneku muuta Kohtla-
Jarve linna lasteaed Punamutsike hankelepinguga ettenahtud lahendus
ventilatsioonisusteemide osas. Kuigi seisuga 27.06.2025 linnavalitsuse
uhtlustatud seisukoht oli jargmine.

Umberprojekteerimise teenus on sel hankel ainult jahutusvéimaluse
lisamise osas, mUrataseme normi hoidmise osas on tédvotja kohustatud
tagama vahemalt pdhiprojekti lahendusega ettenahtud tase.

Kuivord sel objektil ventilatsiooniseadmete asukoht on lasteaia 2-
korruselise hoone katusel ja lasteaia korval on kaks 5-e korruselist
kortermaja, on pohiprojekti murasummutamise lahendus -
ventilatsiooniseadme sisseehitatud murasummutid - pdhjendatud ja sellel
objektil on kriitilise tahendusega.

Seega jai ehitusprojektijuhi 26. juunil tdovotjale saadetud juhis (vt allpool)
linnavalitsuse 27.06.2025 koosoleku tulemusel muutmata.

1. Lisada ventilatsiooniseadmetesse pohiprojektiga ettenahtud
sisseehitatud murasummutid ja saata uued andmed.

2. Kuivord vent.seadmed pikenevad - on tarvidus teha vastavad
muudatused A-korpuse katusejoonisel ja B-korpuse katusejoonisel, samuti
C-korpuse katusejoonisel ning esitada uued joonised.

3. Pdhiprojektiga vorreldes slsteemide kokkupanemisel, s,t oluliselt
raskemate vent.seadmete (SV-1 (pohiprojektis on see SV-1 ja SV-2) ja SV-2
(pbhiprojektis on see SV-3 ja SV-4)) katusel paigaldamisel peavad
seadmete asukohad olema eelnevalt kooskdlastatud tdoprojekti
konstruktiivse osa koostajaga ja kooskdlastus tellijale - Kohtla-Jarve
Linnavalitsusele esitatud.

4. Vent.seadmete mooOtudes ja kaaludes oluliste muudatuste toéttu
muutuvad oluliselt vent.seadme alusraamid, sellest tulenevalt peab
toovotja esitama vent.seadmetele alusraamide uued jooniseid.



Vahemolulised tahelepanekud linnavalitsuse koosolekul 27.06.2025:
arutatud oli ka erinevus asendamiseks pakutud vent.seadme kesta
isolatsiooni paksuses, Klimor (https://www.klimor.com/en/) s.0 50 mm
(pohiprojekti lahendus on Systemair (https://www.systemair.com/en) ja see
on 60 mm). Samuti pohiprojektiga ettenahtud vent.seadme
valistingimustes paigaldamiseks ettenahtud versiooni (taiendused
kestaisolatsiooni konstruktsioonis, ohuvaljavise ja valjapuhe seademete
suunad ning kaldega katus).

Kaesoleva kirja eesmark on edastada Kohtla-Jarve Linnavalitsuse (hankes -
tellija) ehitusprojektijuhi seisukoht Riigi Tugiteenuste Keskusele kui toetuse
haldajale.
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