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Ryzhankova Julia
Callout
Liitumiskilbis paiknevast liitumispunktist elektripaigaldise peakilbini projekteerib ja ehitab tarbija oma vajadustele ning kehtivatele normidele vastava maakaabelliini. Juhistikusüsteem liitumiskilbis TN-C. Kaabel peab olema neljasooneline. Kaabel tuleb liitumiskilbis tähistada märkesildiga järgnevalt: kaabli mark, ristlõige ja pikkus peakilbini.
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Uue koormuse elektrivõrku ühendamine näha ette kinnistu piiri vahetus lähedusse paigaldatavast uuest liitumiskilbist EK2000 orienteeruva asukohaga X:6599174; Y:728932. Lõplik liitumiskilbi asukoht valitakse projekteerimise staadiumis kooskõlastatult liituja ja võrguettevõtjaga. Liitumiskilpi näha ette kahetariifne elektrienergia arvestussüsteem ja peakaitse 3x20A.
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