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Aavi LP

Pühatu LP LL

AJ.Aavi-Pühatu LP LL 

120 m

Vahetada traaversid
koos seadmetega.
Toestada tõmmitsaga.
Vajadusel õiguda
(Etapp 1).

Mast asendada kl4 KREO
11m puitmastiga. Toestada
kl3 11m puittoega KREO
(Etapp 1). Masti tunnus
M131H1.

Vahetada traavers
koos seadmetega.

Mast asendada kl4
KREO 11m puitmastiga.
Toestada kl3 12m
puittoega KREO.

Mast asendada kl3
KREO 11m
puitmastiga.

Mast asendada kl4 TAN 11m
puitmastiga. Toestada kl3 TAN
11m puittoega. Seadmed tõsta
ümber uuele mastile. Kasutada
olemasolevat maanduskontuuri.

94.0819

Mast asendada kl4
KREO 12m puitmastiga.
Toestada kl4 12m
puittoega KREO.
Demoteerida LL ja viia
Pühatu LP LL mastile
M142H1.
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Etapp 1

107 m

Mast asendada kl4
KREO 11m
puitmastiga.

Mast asendada kl4
KREO 11m
puitmastiga.

Mast asendada kl4
KREO 11m
puitmastiga.

Mast asendada kl4
KREO 11m
puitmastiga.

Mast asendada kl4
TAN 12m
puitmastiga.
Toestada kl3 TAN
13m toega.

Mast asendada kl3
TAN 12m
puitmastiga.

Ristumine
asfaltteega, tagada
nõuetekohane
gabariit, min 7m.
Vt joonis RV-02

Ristumine killustiku
pinnase teega, tagada
nõuetekohane
gabariit, min 7m. Vt
joonis RV-01

Martin Bluum 56969904

Elektrilevi OÜ 23-160

Asendiplaan

31.01.2024

Ohukotsu-Vaimõisa vaheline keskpingeõhuliini
rekonstrueerimine. IP6173. IP6174

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava:M1:1000 A1

Proj 20 kV õhuliin
Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel

Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev veetrass
Ol. olev kanalisatsioonitrass
Ol. olev drenaaž
Ol. olev gaasitrass

Katastriüksuse piir
Ol. olev soojatrass

∿
↯

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)

50

Proj. masti tugi
Proj. tõmmits
Proj. keskpinge mast
Proj. mastalajaam
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M136

7,2 m maanteest on arvestades
maksimaalset ripet 10 kV

Õhuliini rippe joonis RV-01

Keskpingeliini paigaldamine. 20242 Koikse-Jalase-Riidaku tee 8,39 km.

10 kV õhuliin BLL99, visang 107 m
M135

7,2m
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M141

7,81 m maanteest on arvestades
maksimaalset ripet 10 kV

Õhuliini rippe joonis RV-02

Keskpingeliini paigaldamine. 28 Rapla-Märjamaa tee 15,78 km.

10 kV õhuliin BLL99, visang 39 m

M140

7,81m
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