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Paigaldada rõhttraavers.
(11 m, kl3, KRE).
Mast asendada uue puitmastiga 

M246

M247

Paigaldada rõhttraavers.

M248

Paigaldada nurgatraavers.
Mastile paigaldada kaks tõmmitsat.
Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).

44°

Paigaldada rõhttraavers.
(11 m, kl3, KRE).
Mast asendada uue puitmastiga 

LP tähistada uue tähisega (LP16828).
ümber tõsta uuele mastile.
Olemasolev lahklüliti ning olemasolevad tõmmitsad 
Paigaldada rõhttraavers.
Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).

Asendada tõmbisolaatorid (6 tk.)

Paigaldada tõmmitsad (4 kompl.).
Paigaldada paljasjuhtmelise õhuliini lõputraavers.
Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).

M248A

M249

M250

M251

Paigaldada rõhttraavers.
(11 m, kl3, KRE).
Mast asendada uue puitmastiga 

M245A

Paigaldada rõhttraavers.

 Õhuliini ristumine 21129 Orissaare-Leisi-Mustjala tee km 36,17
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0 m 20 m 40 m 60 m
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21129 Orissaare-Leisi-
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Õhuliini ristumine maanteega km 36,17
21129 Orissaare-Leisi-Mustjala tee (40301:003:0369)
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~58 m

12 m 11 m~9,1 m

M245

M244A M244NB! Tõmmitsate paigaldamisel täpsustada drenaazi asukoht!
Paigaldada uued tõmmitsad (4 kompl.).
paljasjuhtmelise õhuliini lõputraavers.
Paigaldada uus portaalmast (2x11 m, kl4, TAN) ning 

BLL99, L=802 m (trass).
asendada isoleeritud juhtmetega õhuliiniga 
10 kV õhuliin mastide M244A kuni M251 vahel 

17 m

Tarmo Laur

tarmo.laur@enersense.com 1:2000 (A3)

Asendiplaan

Laugu k., Saaremaa vald, Saare maakond

001
(M244 - M251). Tööprojekt
LEISI 35/10 kV - Laugu 10 kV F rekonstrueerimine 5136891

LR9263

31.07.23

Projekteerija:

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Kuupäev:Tellija:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Aadress:

e-mail:

Reg nr: 11445550

Telefon:

80042
Energia 4, Pärnu, 

N

Kinnistu piir
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud õhuliinimast
Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin
Olemasolev mastalajaam
Olemasolev 10 kV õhuliin
Olemasolev 0,4 kV maakaabel
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL


