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Katendid taastada vähemalt eelnevasse
seisukorda, kraavid ja teemulded
taastada eelnevasse seisukorda

Riigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m
ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)

Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ14502, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M60A kuni M74, Ltrass=1334m
Vt demontaaži plaane

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M60A kuni M74, Ltrass=1334m
Vt demontaaži plaane

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50
vahemikus M60A kuni M74, Ltrass=1334m
Vt demontaaži plaane

Demonteerida Uusküla:(Jõhvi) KTP alajaam

Demonteerida 6443:(Jõhvi) MAJ alajaam

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=212m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=126m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ettevaatust ristumine sidetrassiga

Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222211, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+491+4m, AJ114501 - AJ114502
Kaitsetorus 750/1250N

Pinnastee täita ja tihendada

Projekteeritud 20kV kaabel 3x120 KPL222572
muhvida kokku olemasoleva kaabliga 3x120+35Cu 12kV (nr 28702)

137219LK (Vilborni) paigaldada uus toitekaabel õhuliini mastist nr 16
AXPK 4G50, MPL408415, L=9+79+3m

Taastada õhuliinide toited
vt elektriskeem

Ettevaatust ristumine ja tööd kaitsevööndis
sidetrass

Ettevaatust ristumine ja tööd kaitsevööndis
sidetrass

Kaabel truubi pealt
Truubi pealne 31.92, maapind 34.51, kaabel 33.01

Liiklusmärgi all sügavus maapinnast 1,5mKulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=116m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2

Ettevaatust läheduses sidetrass
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Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee
113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Tööprojekt LR8973
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TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
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