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LK234388, 1-kohaline jahutusega kilp soklil
paigaldada LK158344 kõrvale (jätta vahe 10cm)

Reservtoru tarbija kaablile
110 450N; L=2m

MPL436351 Al. 4G240
L(trass/kaabel)=166/178 m

Ø110 750N, L=166 m

Kaabel nr. 115676 AXPK 4x120
asendada samas torus Al. 4G240 kaabliga

L(trass/kaabel)=271/280 m

JK70080, kuni 3 fiidriga soklil
paigaldada LK158343 taha

LK toide taastada välja tõmmatava kaabliga JK-st
Uus tunnus MPL431374

Kaabel 115676 ühendada
lahti LK158344-st
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AJ10049 asendada post kl. 4 kreosoodiga,
alajaamas vahetada trafo, uus 100kVA.
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