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Proj. 10 kV maakaabel:
KPL235454; AL 3x240 mm?

(AJ "VALJALA 110/10" - OL M13)
L= 1735/1775 m (trass/kaabel)
KP: PE@160; 750N; L= 170 m
- stigavusel 1,0 m toru pealt

85801:001: 0526
Mdemetsa

[}

NB! Ettevaatust, )
sidetrass (ELA SA)

Rekonstrueeritav 10 kV éhuliin
M1 - M27
BLL-99; L= 2321 m (trass)

Dem: 10 kV 6huliini juhe
M1 - M27 (proj.)

AS-50; L= 3798 m (trass)

- mmmm_ vi.
Leht 7-1

VAJADUSEL

Proj. raiutav vésa/puud; S=ca 110 m>
Suurte puude raiumist véimalusel valtida.
Raiutud materjal utiliseerida/ladustada
maaomanikuga kokkuleppel kinnistul iihte
ligipdésetavasse kohta (Liiva MU).

85801: 001: 0009
Arma

Edasi vt.

Leht 5

KP: PED160; 750N; L= 145m
- stigavusel 1,0 m toru pealt

VAJADUSEL

Proj. raiutav vésa/puud; S= ca 100 m=.
Suurte puude raiumist véimalusel véltida.
Raiutud materjal utiliseerida/ladustada
maaomanikuga kokkuleppel kinnistul hte
ligipaésetavasse kohta (Mdemetsa MU).

Riigitee nr 10
KM 120,60

KP: PE@160; 1250N; L=15m
- kinnisel meetodil
- vt joonis IP7010-6

Dem: 10 kV 6huliin
AS-50; L= 1584 m (trass)
" |(Valjala - Sandla liin)

- M1 - M20

Dem. M20 (RB)
+ tugi

O

KP: PE@160; 450N; L= 113 m
- sligavusel 1,0 m toru pealf

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL235455; AL 3x240 mm?

(AJ "VALJALA 110/10" - OL M20)
L= 1839/1880 m (trass/kaabel)

85801: 001: 0167

P&ldeotsa W =
S
Proj. 10 kV maakaablid:
1. KPL235454; AL 3x240 mm?
(AJ "VALJALA 110/10" - OL M13)
L= 1735/1775 m (trass/kaabel)
2. KPL235455; AL 3x240 mm?
(AJ "VALJALA 110/10" - OL M20)
L= 1839/1880 m (trass/kaabel)
85801:001: 0751
Liiva
85801: 001: 0654
Sopi
85801:001: 0124
Saado
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