
Lühisevool (.)A:

«Nurmevälja tn 12 JS»

I    =31,5 kAS toiteallika lühisvool, 10,5kV

c*Uz  =S √3I S

I  =КЗ

U
√3z∑

2x 3x1x400/35
R=0,0778 ohm/km
X=0,1 ohm/km

1,1*10,5z  =S √3*31,5
= 0,211695 Ω

«РУ 10,5kV IRU»

z   =L1

1,1*10,5I    =кз = 23,887 kA
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Lelle 22, 11318, Tallinn

Lühisvoolu arvestus

Iru Elektrijaam

Enefit Green AS
Loovälja tee 7 elektritoite (10 kV) projekteerimine ja ehitamine

EB0113

кз

kaabel

√(0,0778*1,065) 2 +(0,1*1,065) 2

2
= 0,067468 Ω

кз

c*U
√3z L1 √3*(0,211695+0,067468)

=

«Loovälja tn 7 JS» 2x 3x240/35
R=0,125 ohm/km
X=0,09 ohm/km

z   =L1

1,1*10,5I    =кз = 20,863 kA

kaabel

√(0,125*0,525) 2 +(0,09*0,525)2

2
= 0,0,040433 Ω

c*U
√3z L1 √3*(0,211695+0,067468+0,040433)

=

l=0,525 km

l=1,065 km
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