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Olemasolev maakaabel
MPL437286

Proj. jaotuskilp JK70202,
Kilp paigaldada soklile.
Ukse avanemissuund teha
tee poole (kagusse).

F

Kaabel viia
truubi kõrvalt

Proj. liitumiskilp LK234905,
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x16A.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De75 L=4m.
Liitumiskilbi avanemissuund lõunasse/kagusse.
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X= 6571612.64
Y= 507862.14

Proj. jaotuskilp JK70203,
Kilp paigaldada soklile, LK234905 kõrvale.
Ukse avanemissuund teha samas suunas
LK-ga.

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x240
MPL437287
JK70202 → JK70203, L= 3+230+3 m

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x240
MPL437287
JK70202 → JK70203, L= 3+230+3 m

Lõigus E-F lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 450N; L(toru)=99m.
Sügavus 0,7m.

G

Võsa raadamine
ca 33m2

Vajadusel
eemaldada üksik
puu

Puu eemaldamine

Kruusatee taastamine ca
9m2

Kruusatee taastamine ca
12m2

Lõigus F-G lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 750N; L(toru)=49m.
Sügavus 1,0m.
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Lõigus B-C perspektiivne Käbi kinnistu
sissesõidutee;
Lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 750N; L(toru)=17m.
Sügavus 1,0m.

Lõigus C-D lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 450N; L(toru)=22m.
Sügavus 0,7m.

Lõigus D-E perspektiivne Käbi kinnistu
sissesõidutee;
Lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 750N; L(toru)=16m.
Sügavus 1,0m.
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A'

Lõigus A'-B ristumine 11199 Põllküla-Madise
teega km 8,326;
teostada kinnise läbindamise meetodil;
kaablikaitsetorus De110, 1250N; L(toru)=27m.
Min. sügavus tee katte ja mulde all 1,5m.
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Kruusa/killustikkattega tee taastamine
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Proj. jätkumuhv

Ol. olev või planeeritav maapind
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Kilp paigaldada soklile.
Ukse avanemissuund teha
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Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x240
MPL437287
JK70202 → JK70203, L= 3+230+3 m

Lõigus E-F lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 450N; L(toru)=99m.
Sügavus 0,7m.

Võsa raadamine
ca 33m2

Vajadusel
eemaldada üksik
puu

Puu eemaldamine

B

C

D

E

Lõigus B-C perspektiivne Käbi kinnistu
sissesõidutee;
Lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 750N; L(toru)=17m.
Sügavus 1,0m.

Lõigus C-D lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 450N; L(toru)=22m.
Sügavus 0,7m.

Lõigus D-E perspektiivne Käbi kinnistu
sissesõidutee;
Lahtine kaeve;
kaablikaitsetorus De110, 750N; L(toru)=16m.
Sügavus 1,0m.
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Proj. liitumiskilp LK234905,
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x16A.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De75 L=4m.
Liitumiskilbi avanemissuund lõunasse/kagusse.
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
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Proj. jaotuskilp JK70203,
Kilp paigaldada soklile, LK234905 kõrvale.
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