
NB! Ettevaatust,
tarbija maakaabel,
Elektrilevi maakaabel

Dem. KP mast
nr 75 (RB)
+ tugi (A-mast)
+ lahklüliti

Dem. KP mast
nr 74 (RB)
+ 2 tk tugi
+ MAJ "Õppe"

Dem. KP mast
nr 76 (puit)
+ tugi
+ lahklüliti

Dem. KP mast
nr 73 (puit)
+ tugi
+ lahklüliti

Dem. KP mast
nr 72 (puit)

Dem. KP mast
nr 77 (puit)

Dem. KP mast
nr 78 (puit)

Dem. KP mast
nr 79 (puit)

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL224267; AL 3x240 mm²
(Jätkumuhv (AJ8483) - Jätkumuhv (AJ10858))
L= 1803/1840 m (trass/kaabel)
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NB! Ettevaatust,
35 kV õhuliin

Dem. alajaam (KTPN) "Mardissaare"
Trafo: 315 kVA
Mõõtekilp AJ seinalt: 3508MK ja kontsentraator.
Arvestikilp AJ seinalt: Arvesti tõsta ringi uude 
liitumiskilpi LK223109.

Ol. olev komplektalajaam
AJ14051 (ES-OSM 1600)
T1: 630 kVA

Ol. olev 0,4 kV maakaabel
AXPK 4x95 mm²
JK66624 - JK29844

Ol. olev MAJ "Õppe" 0,4 kV JS kilp.
Dem. trafokaabel.
Proj. kaabel ühendada lattidele.
Uus kilbi tähis: JK66624

Ol. olevad tarbija elektrikilbid 
ja toitekaablid alajaamast

Proj. 0,4 kV maakaablid:
1. MPL413647; AL 4x240 mm²
(AJ14051 F13 - JK66625)
L= 233/250 m (trass/kaabel)
2. MPL413646; AL 4x300mm²
(AJ14051 F15 - JK66626)
L= 233/250  m (trass/kaabel)

2x PEØ160; 1250N; L= 2x 24 m
- kinnisel meetodil
- vt. joonis LR9614-6 (L7)

3x PEØ110; 1250N; L= 3x 21 m
- kinnisel meetodil
- vt. joonis LR9614-6 (L6)

Proj. 0,4 kV maakaabel:
MPL413648; AL 4x120 mm²
(JK66625 - JK66624)
L= 45/55 m (trass/kaabel)

NB! Ettevaatust,
survekanalisatsioon,
kanalisatsioon

NB! Ettevaatust,
kanalisatsioonitrass, 
tööst väljas

Ol. olevad tarbija kaablid pikendada ja ühendada proj. jaotuskilpi "TARBIJA JK".
Ol. olev elektrivõrgu kaabel (end. AJ F7 (Elamud) pikendada ja ühendada proj. jaotuskilpi JK66625.
Kaablid paigaldada alajaama kõrvale ja lõplikult paigaldada peale AJ demonteerimist.

Proj. jaotuskilp TARBIJA JK
Pikendada ja ühendada kilpi 
olemasolevad tarbija kaablid.

Proj. liitumiskilp LK223109
PK: 3x250 A, ol. olev arvesti (Mäo tee 5)

Proj. jaotuskilp JK66625
Pikendada ja ühendada kilpi 
olemasolevad elektrivõrgu kaablid:
1: Tänavavalgustus (end. AJ F8)
2: Elamud (end. AJ F7)

Proj. kaabel paigaldada ol. olevasse reservtorusse.
Lõik A-B (paigaldamise aasta 2013).
PEØ160; 750N; L= 60 m

Ol. olev 0,4 kV maakaabel
AXPK 4x50 mm²
JK66624 - 55918LK

Dem: 10 kV õhuliini juhe
M74 - AJ "Mardissaare"
AS-50; L= 34 m (trass)

Dem: 10 kV õhuliini juhe
M74 - M81
SAX-50; L= 393 m (trass)

Dem: 10 kV õhuliini juhe
M55 - M74
AS-50; L= 1160 m (trass)

Ol. olev 0,4 kV maakaabel
AXPK 4x50 mm²
JK66624 - 125758LK

125758LK
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NB! Ettevaatust,
elektri maakaablid (10 kV ja 0,4 kV),
survekanalisatsioon,
kanalisatsioon
veetrass
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Riigitee nr 15178
KM 0,14

Riigitee nr 15178
KM 0,30

2x PEØ160; 1250N; L= 2x 24 m
- kinnisel meetodil
- vt. joonis LR9614-6 (L7)

A

B

PEØ160; 750N; L= 408 m
- sügavusel 1,0 m, sh kraavi 
settekihi põhjast.
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