Dem. MP mast
nr1(RB)
+ 2 tk tugi

Edasi vi.
Leht 8-2

56601:008:0013
Sillaotsa tn 2a

Ol olev 0,4 kV maakaabel
AXPK 4x50 mm?
M1 - LK11898
56601: 008: 0030
Sillaotsa tn 4
Edasi vt.
Leht 9-1 Leht 9-2
Proj. 10 kV maakaablid: El
1. KPL224228; AL 3x240 mm?

(AJ "Kure"- AJ15032 K01)
L= 1784/1820 m (trass/kaabel)

2. KPL224267; AL 3x240 mm?

(Jdtkumuhv (AJ8483) - Jatkumuhv (AJ10858))
L= 1803/1840 m (trass/kaabel)

56601: 008: 0008
Sillaotsa tn 6

Ol. olev 0,4 kV ohuliin

AMKA 3x70+95
Ol. olev 0,4 kV 6huliin <
AMKA 3x35+50 A
s

NB! Ettevaatust, puu.
Juurestikku mitte kahjustada.

Vajadusel kaevata késitsi.

56601: 008: 0050
Sillaotsa tn 8

Ol. olev 0,4 KV tarbija 6huliin
AMKA 3x16+25

Ol. olev 0,4 kV 6huliin
AMKA 3x70+95

56601: 008: 0060

Sillaotsa tn 12
56601:008: 0017

Sillaotsa tn 10

Proj. 0,4 kV maakaablid:
1. MPL413680; AL 4x120 mm?
(AJ15032 F1 - OL M3)

L= 14/30 m (trass/kaabel)

2. MPL413679; AL 4x120 mm?
(AJ15032 F3 - OL M3)

L= 14/30 m (trass/kaabel)

Proj. komplektalajaam
AJ 15032 (KAJ 630)
Trafo: 100 kVA (uus)

Ol. olev 0,4 kV tarbija 6huliin
AMKA 3x16+25

ey KAJ kérgusmérk: 67,10
(5] | 5 . —[2x PEG160; 1250N; L= 2x 9 m
- - kinnisel meetodil
- 1,0 m teepinnast
2 - tagada noutavad kujad kommunikatsioonidega

- puurimine teostada enne alajaama paigaldust

Ol. olev 0,4 kV 6huliin
AMKA 3x70+95

Nl it

56601: 008: 0014
Sillaotsa tn 14

1 Edasi vt.
{ Leht 9-2
X Proj. 10 kV maakaablid:
/ 1. KPL224229; AL 3x240 mm?
Dem. KP mast ’
3B (AJ15032 K05 - HK2113)
- + tugi
56601:008: 0009
Sillaotsa tn 6a
Sillaotsa tn 6b
56601: 008: 0011

h
)

- - %2:2_13\—%2—“
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L= 1451/1480 m (trass/kaabel)

2. KPL224267; AL 3x240 mm?

(Jédtkumuhv (AJ8483) - Jatkumuhv (AJ10858))
L= 1803/1840 m (trass/kaabel)

56701: 001: 0351
Sillaotsa mets
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Edasi vt.
_ Leht 10
NBIEtte vaaéilst,
D sidekaabel.
56701:001: 0670
56601: 008: 0040 Sillaotsa tdnav T3 /
Sillaotsa tn 2 o) DN ///
63) N NB! Ettevaatust,
/
¥ sidetrass, ’ I NB! Ettevaatust, puud. rd veetrass, o
. = veetrass, — Juurestikku mitte kahjustada.— kanalisatsioon. 5g“7|g10't2g1 'tgogg
. T kanalisatsioon. Vajadusel kaevata késitsi.
U G e 56601: 008: 0010 O~
- — %/k/’ . Sillaotsa tn 5
- = % ®
‘o~ oy : a—‘;é;w/a Wi P
PRI O e 5@ ”
a/zwgzewﬁg/«”/»"_”‘f z vﬁ;:w%‘g}: 7l ) > Sillaotsa tn 1 T
& . ) SR Y & 56701:001: 0071 56601: 008: 0070 =
B 9 - Sillaotsa tn 3 &
g
NB! Ettevaatust,
10 kV maakaabel, «
sidetrass.
'Leht 9-1]
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