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Asendada mast 11m kl4 TAN
puitmastiga.Vahetada
traavers koos seadmetega.
Ol. olevalt mastilt trafo koos
seadmetega tõsta uuele
mastile. Toestada lisa
tõmmitsaga. Masti tunnus
M142H14.

Mast asendada kl4 TAN 12m
puitmastiga. Toestada kl3 13m
puittoega TAN. Seadmed tõsta
ümber uuele mastile (vajadusel
kinnitusvahendid puitmasti
jaoks) ja taastada ühendus.
Masti tunnus M142H13.
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Mast asendada kl4
KREO 11m. Masti
tunnus M142H11.

Mast asendada kl4
KREO 11m. Masti
tunnus M142H12.

Ristumine
asfaltteega, tagada
nõuetekohane
gabariit, min 7m.
Vt joonis RV-03
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