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30cm allapoole alumisest elektrikaablist.

Sided&huliini kdrgus maapinnast min. 5,5m.

0,2 m - Sidekaablid
0,2 m — Soojustoru
4. Murukatete jo teede taastamine:
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed jo muud rajatised

——— B

\ tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise tditmisel tihendada pinnast.
! : — - - — SideShuliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele|. A0 SR = s L N84 5. Tunneli ehituse ajal tuleb kaablid kaitsta tdiendavate kaitsetorudega ning toestada.
| | Mahasgidu all min. po'goldom'ssu%o’\g:: ;li‘ll:riﬁo:ﬁeOZsoLPponno otsakork 30cm allapoole q|umﬁlszlgtrllzr;k{nﬁﬁzggﬁlsi: \ Pdrast ehitust paigaldada kaablid tagasi Gigele sligavusele vastavalt nduetele.
| | Tierre EFXPFO7 DB 7 Sidedhuliini k&rgus maapinnast min. 5,5m.

Nl ‘ V, . 4

Kaevise ristlGige N

Projekteeritud sidekaev

T Puurimise Tilp KKS1-P4

ISpukaevik 1x1.5m

Kapa vkt 83 LP ‘

Mikrotoru otsa panna otsq l_

‘ | — | — ——|I8pukaevik 1x1.5m y < T PRI Nh, 0 * S iriome L ‘ : 3 W / / 77 77 /J\ Taastatav
‘ ‘ 5170|Puurimise algusekaevi / apa v ja g T agas ~ % 05 ¢ — ey o ¢ “Yana vkt 8 DN, S —
! | Suvil 1x1.5m T~ /’/ Mikrotoru otsa panna otsokork?‘/y\/ g R -~ , : —E s T ‘Q ST | - e T O pealiskit
‘ : e — Tierre EFXPFO7 DB 7 ) : i S = (2
: o Kinnine |dbiminek — puurimine L=27m - \ LEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE S
. | /_—Kaitsetoru PE Opto 63x3,8m (1250N) N\ o N Tier OLEMASOLEVATEFU USARS : - Tagasitlide |
{ ‘ — - ' Z Toru paigaldamissiigavus min 1,5m AT Va = livpinnasest
“ Kergl'uklu'stee taastamine 21m2 7 DN N . . .
| | (vt. joonis 4—02) . % \\/ Multitoru paigaldada kinnisel meetodil JUUREKAITSE | prussidTUVEKAITSE 0,3m Hoiatuslint
‘ YT —idods Kinmisel odi X Horisontaalne puurimine ca 14m, siigavus Hl |{ traat
\ ! uftitoru paigaldada xinnisel meetodi RN puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 id s
\ \ . . g / Horisontaalne puurimine ca 47m, sligavus 1,2m| / N prussi —
| | Ristumine riigiteega nr 11240 puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 / N kergkruus v&i g Ppehmenduskiht 0,Tm Liivalus
P : ‘ T8dva—Hageri tee km 8,17 (vt.I8ige nr.2) <7 Kapa vkt 9 ja 10 LP N 4 N\ Killustik il autokummidest — P
| ‘ Kinnine Idbiminek — puurimine L=13m Mikrotoru otsa panna otsakork N\ [Kapa vkt 22 ja 23 LP filterkangas 2wz S tihendada k=0,98
| ‘ Kaitsetoru Pe opto 63x3,8m (1250N) i Tierre EFXPFO7 DB 7 \\ // Mikrotoru otsa panna otsakork e - S~y maapind 0,1m 0,1m
i ‘ Kaitsetorus multitoru 4x7(3,5) I\s/IL'JI:”ch tee C:C) LP teakork _ ‘ ) . Y Tierre EFXPFO7 DB 7 7 Ve o ‘ " -
: Toru paigaldamissiigavus min 1,5m teest 3170 Mikrotoru otsa pannd otsakori N Z @t g : P N/ B O N R MR TETTEE g | w ~ .
\ ‘ Suv|Tierre EFXPFO7 DB 7 AR e R g \ : = ) SEY ¢ | ) J
| | | i i , N SO/ TN h S56: 0130 / o\ ¢ L ACH _ ‘ _ _ = Asfaltkattega konnitee
i | Kinnine ldbiminek — puurimine L=42m AN ’ AN Sldeohu“.ml (ml'.l|‘t|t0ru) pcngqldcmme olemasolevatele o Sidetrassi kaeviku lige asfaltkattega konnitee korral
| | Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) A KOPO okt 15 Ja 14 P X \ ey mastidele: o
] ! ‘ T iqaldamissii " min 1.5 o . Mikrotoru otsa panna otsakork N 30cm allapoole alumisest elektrikaablist. |
| | oru_paigaldamisstigavus min 1,5m| “\ O\ Tierre EFXPFO7 DB 7 N SideShuliini kérgus maapinnast min. 5,5m.
| \ ) Puurimise alguse— ja \ . \ 5
| \
\
\
\
\
\

_ . Tierre EFXPFO7 DB 7
| Fiuurimisle alguse— ja \\ | Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
| I3pukaevik 1x1.5m AN | Horisontaalne puurimine ca 6m, sligavus 1,2m i Tt aaioomins

Q | - N // puurauku, sisset8mmatav toru 1x1PVC50 Sidedhuliini (multitoru) paiga = Q
i \ P N

Taitepinnas (K10 5: Ki=0.92]

Keskliv - £0,5; KI=0,92) kaabli peal
cm (KT>0,5: Kt=0.92) kaabli peal
inn:
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J
b ~_|Elektrilevi mastidele.
= ‘ H 30cm allapoole alumisest eld
£y E Sidedhuliini kdrgus maapinng

3170:¢
Kapa

Kapa vkt 33 ja 34 LP Geodeesia:

Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

/ 21705 0
Sidedhuliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele
Elektrilevi mastidele.
30cm allapoole alumisest elektrikaablist.
Sidedhuliini kdrgus maapinnast min. 5,5m.

Suvila tee 28 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

1.Geodeesia 24 00, t66 nr. 7956-23, 07.2024. Koordinaadid riiklikus L—Est'97, kérqused EH2000 siisteemis.

Kapa vkt 82 LP Viide Kogus Muudatus Init. Kuupdev
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- p N _ll\_/!;krrr(zatoELl_ng’lt__S617 pggn% ots # 160 nmerus: Aespa alev%ku sidey6rk
T L - r——4 moress:  Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond
= Puurimise : ." -
. . Kapa vkt 20 ja 21 LP Rednet OU
R L7 |1Gpukaevik 1x1.5m Mikrotoru otsd panna otsakork . A ) . ° ° TELLLA: cdne R
| ’ Tierre EFXPFO7 DB 7 AN RN d )
| N Kapa vkt 31 ja 32 LP ’ \ Multitoru paigaldada kinnisel meetodil R . : .
J \ , . Mikrotoru otsa panna otsakork // . Horisontaalne puurimine ca 9m, siigavus 1,2m | oH JOONIS Asendlplaan MOOTKAVA 1:500
o [Kapa Gldmaa/4 jo /5 (P \\ Tierre EFXPFO7 DB 7 / N puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 | E e KUSED: KOIDE /OBJEKT P COPEY OO,
Mikprotoru otsa pénno otsakork N\ 7 NS ; 9 AN / AN k1 ) PROJEKTEERWA: Kristjan Toro ) : : :
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Kapa vkt 99 ja 100 LP

|| Tierre EFXPFO7 DB 7

| | Mikrotoru otsa panna otsakork

Kapa vkt 105/106 LP

Tierre EFXPFO7 DB 7

Mikrotoru otsa panna otsakork 9200 P~

47.20
6.35—Pinnase alls
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Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
‘ Horisontaalne puurimine ca 5m, siigavus 1,2m
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100

otsakork

Kapa vkt 98 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

puurauku,

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 5m, siigavus 1,2m

sissetdmmatav toru 1x1PVC50

Kapa vkt 104 LP
Mikrotoru otsa panna

Tierre EFXPFO7 DB 7

otsakork

otsakork

|Kapa vkt 103 LP

Tierre EFXPFO7 DB 7

Mikrotoru otsa panna otsakork ©

| S

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 6m, siigavus 1,2m
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100

Kapa vkt 96 ja 97 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7
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Kapa vkt 101 ja 102 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
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Kapa vkt 92 ja 93 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

Pinnase dll

Tierre EFXPFO7 DB 7 |

m_T

Kapa vkt 91 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Kapa vkt 89 ja 90 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Kapa vkt 88 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Kapa vkt 122 ja 123

Mikrotoru otsa panna otsakork

LP $300

Tierre EFXPFO7 DB 7
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Kapa vkt 87

Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7
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\
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\
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Kapa vkt 124 ja 125 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

Tierre EFXPFO7 DB 7

$300

Kapa vkt 129 ja 130 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

Tierre EFXPFO7 DB 7

[Kapa vkt 128 [P
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

puurauku, sissetémmata

Multitoru paigaldada kinnise‘l meetodil >
Horisontaalne puurimine ca 8m, siigavus 1,2m |

v toru 1x1PVC100

\«
\«
\
\

Kapa vkt 126 ja 127 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

48.3 I
3. 44 \‘\\J [ D — E
N 48.45 0 Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
N ) Horisontaalne puurimine ca 6m, siigavus 1,2m
1,‘; 7 puurauku, sissetémmatav toru 1x1PVC50
&2 :r’) T 8

Kapa vkt 94 ja 95 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7
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Kapa vkt 86 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

|
l

Kapa vkt 85 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork |
Tierre EFXPFO7 DB 7 1 N

\

N

\ Roheluse tee 17 ja 19 LP
N Mikrotoru otsa panna otsakork

Roheluse tee 13 ja 15 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork)\"
Tierre EFXPFO7 DB 7

Roheluse tee 11 P

Mikrotoru otsa panna otsakork

Tierre EFXPFQ7 DB 7

N Puurimise \
NBpukaevik 1x1.5m

A

o

— puuri

PE 110X

paigaldd
16x7(3[5)+3x14
oru gaigaldam m teest ja haljasg
pigaldussligavus 1

X

N\ Tierre EFXPFO7 DB 7

Lahtine kaeve L=100m
SOidutee alla paigaldada kaitsetoru
PE 110x6,6 (1250N)
Toru paigaldamissiigavus min 0.7—1.0m teest

Haljasala ja s&idutee taastamine (vt.joonis 4—02)

e

" [Roheluse tee 23 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork N\

Tierre EFXPFO7 DB 7

1x7/3,5|

alguse— |j

o

Lurimise

Kapa vkt 152 LP
- |Mikrotoru otsa panna
| Tierre EFXPFO7 DB 7

puurauku, sissetdmmatav toru

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 8m, siigavus 1,2m

1x1PVC100

Kapa vkt 131 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

Tierre EFXPFO7 DB 7

N

‘ s
ofsakork ‘ ‘

Kapa vkt 140 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

7

apa vkt|138 LP N
Mikrotoru | otsa panna otsakork \
Tierre EFXPFP7 DB 7 \

IBpukaelik 1x1.5m R

Projekteeritud multitoru
ARM >

~

Kinnine |dbiminek — puurimine L=33m
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) \
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru \
16x7(3,5)+3x14/10
- |Toru paigaldamissligavus min 1,5m teest| 7\

[Roheluse tee 25 ja 27 LP
-~ Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Puurimise alguse— ja
I8pukaevik 1x1.5m

Kapa vkt 143 ja 144 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

\ Kaevata Kdsitsi

Z AN
A Kapa vkt 142 LP

Tierre EFXPFO7 DB 7

" |Mikrotoru otsa panna otsakork
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Multitoru paigaldada kinnisel meetodil‘

Horisontaalne puurimine ca 45m, silgavus 1,2m

‘ . | puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100

[Kapa vkt 135 (P \
Mikrotoru otsa panna otsakork \
Tierre EFXPFO7 DB 7 \

Multitoru paigaldada kinnisel mee{
Horisontaalne puurimine ca 16mj
puurauku, sissetémmatav toru 1

I I

todil \
sigavusg 1,2m \
x1PVC10( \

A \
) d O\
e \
e ‘ \

Mulfitortj paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 26m, siligavus 1,2m

\
N
\

puurquku. sissetdmmatav toru 1x1PVC100

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 33m, siigavus 1,2m

\
\

\
\

\
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N\

Kapa vkt 138 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

_\Tierre EFXPFO7 DB 7

Kapa vkt 137 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil

\
\

Kapa vkt 84 LP

Tierre EFXPFO7 DB 7

'

Kapa vkt 134 LP N
Mikrotoru otsa panna otsakork \ 7
f e | Kapg vkt 141 LP
Tlerre\ EFXPFO7 DB 7 e Mikrotoru dtsa panna otsakork
AN // | Tierre EFXRFO7 DB 7
\\\ ,/' “:
\ Y |
\, Multitoru paigaldada kinnisel megtodil
\ Horisontaalne puurimine ca 58mj| |siigavus |1,2m
N\ N\
Multitoru paigaldada kinnisel meetodil e ,
Horisontaalne puurimine ca 46m, siigavus 1,2m -~ i
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 N ‘
\ e N\
Kapa vkt 132 ja 133 LP e h
Mikrotoru otsa panna otsakork ,/ Ka Kkt 139 LP
4 / pa v
Tierre EFXPFO7 DB 7 e Mikrotoru otsa panna otsakork
\ 7 Tierre EFXPFO7 DB 7
| e \
\\\ e AN 5
\ e AN
A \,
X

Kapa vkt 146 ja 147 LP

<|Tierre EFXPFO7 DB 7 e

Multitoru poigoldodko kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 9m, sligavus 1,2m
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50

Mikrotoru otsa panna otsakork e

\

Kapa vkt 148 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Projekteeritud multitoru 1x7/3,5 /// \‘

~

Kinnine Idbiminek — puurimine L=38m
|Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru
16x7(3,5)+3x14/10

Toru paigaldamissiigavus min 1,5m teest ja haljasalal

" |Roheluse tee 29 ja 31 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

24 _
| -

\ Ris

Projekteeritud multitoru 1x7/3,5 |~
N&or oot =

71814: 00
tikivi

Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
16x7(3,5)+3x14/10

Kinnine |dbiminek — puurimine L=36m
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru

Toru paigaldamissiigavus min 1,5m teest

ja haljasalalt

Roheluse tee 33 LP
Mikrotoru otsa panna
Tierre\ EFXPFO7 DB 7

d

Projekteeritud multitoru 1x7/3,5

otsakork

min. 1,0m

Paigaldamissiigavus truubi alt

4300 PI

Kapa vkt 150 ja 151 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
Horisontaalne puurimine ca 5m, sugavus 1,2m |0
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1

PVC50

2400 Pb~
g

Kapa vkt 149 LP

Mikrotoru otsa panna otsakork ) -

\Tierre EFXPFO7 DB 7

- Kaitsetoru PE 110x6,8  (1250N)

Kiisa—Kohila tee km 0,55 (vt.I8ige/nr.4)
Kinnine |dbiminek —“puurimine/L=20m

Kaitsetoru sisse paigaldeda multitoru
16x7(3,5)+3x14/10

Toru paigaldamissiigavus min 1,5m teest
Kergliiklusteega ristumisel min 1,5m

Puurimise
algusekaevik 1x1.5m

SUMBOL:

Projekteeritud sidetrass

Projekteeritud Shuliin

1] —

Projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil

Projekteeritud sidekaev, KKS-2

Projekteeritud side liitumispunkt

Projekteeritud sidekapp

%,

Projekteeritud puurimiskaevik

Katete taastamine

Teekaitsevoond

Veekaitsevoond

Kinnistupiir

Olemasolev veetrass

Olemasolev Kanalisatsioon

Olemasolev sadeveetrass

Olemasolev drenaaz

KIRJELDUS:

Olemasolev KP dhuliin

Olemasolev MP kaabelliin

Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev optiline sidekaabel

% T‘rL‘Jubi alt paigaldamissiigav
4min 1,0m

MARKUSED:

1. Kdik t6dd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda
Eesti standardist EVS 843:2003 “Linnatdnavad” ja EE 0,4..20 kV. Vérqustandardist.

2.Projekteeritud maatrassi paigaldamissiigavus peab olema min. O0,7m maapinnast,
ristumisel kdnni— ja s8iduteega min 1,0m maapinnast. Riigiteele projekteeritud sidetrassi
paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maaliksusel min 1,0m

maapinnast ja Idhemal kui 1,0 m muldkeha ndlvale kaabli paigaldamise minimaalne
sugavus on 1,2 meetrit Umbritsevast maapinnast.

3. Ristumisel olemasoleva tehnovérquga teostada ristumine olemasoleva tehnovdrgu alt, kui pealpool pole vimalik kinni

pidada ndutavast siivisest. Kdik reservtorude otsad sulgeda Idppkaantega ning kdik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.

Roobiti kulgemisel tehnovrkudega tagada min. kujad:
1,0 m — Veetoru ja kanalisatsioon

1,0 m — Gaasitoru

0,1 m — madalpinge kaablid
0,5 m - Sidekaablid

0,5 m — Soojustoru

Ristumisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:
0,2 m — Veetoru ja kanalisatsioon

0,3 m - Gaasitoru
0,1 m - Elektrikaablid
0,2 m — Sidekaablid
0,2 m — Soojustoru
4. Murukatete jo teede taastamine:

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed jo muud rajatised
tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise tditmisel tihendada pinnast.

O. Tunneli ehituse ajal tuleb kaablid kaitsta tdiendavate kaitsetorudega ning toestada.
Pdrast ehitust paigaldada kaablid tagasi Gigele siigavusele vastavalt nduetele.

Kinnine |dbiminek — puurimine L=191m
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru

Kaevise ristldige

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE
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JUUREKAITSE

prussid

kergkruus voi 2
killustik Ui
filterkangas _

/J\ Taastatav
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livpinnasest

Hoiatuslint
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~ TUVEKAITSE 0,3m
w prussi
!‘ traat
5
pehmenduskiht 0.1m
i‘L autokummidest ’

ol.ol. maapind

Liivalus

Asfaltkattega konnitee

Sidetrassi kaeviku I6ige asfaltkattega konnitee korral

tihendada k=0,98
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Multitoru paigaldada kinnisel meetodil \‘\ S / 7
Horisontaalne puurimine ca 14m, sigavus 1,2m o / % 1.Geodeesia 24 00, t66 nr. 7956-23, 07.2024. Koordinaadid riiklikus L—Est'97, kérqused EH2000 siisteemis.
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s Lo NS T T T Kapa vkt 145 LP "/ . A . . I - . Viide  Kogus  Muudatus Init.  Kuupdev
Mikrotoru otsa pgflna otsakprk| ||/ Elektrilevi litumisprojekti tingmargid ’ — :
Tierre EFXPFO7 7 1’ # 160 nwerus: Aespa aleviku sidevork
A 4 i moress:  Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond
Side&huliini (multitoru) paigaldamine olemosolevotele"o \ /L \\"/ S Eﬂltatug rknaial_plnglfkasblel ° ° T Rednet OU
Elektrilevi mastidele. . / S -
30cm allapoole alumisest elektrikaablist. // !tatu e.s pingekaabe soonis: - Asendiplaan MOOTKAVA: 1:500
Sidedhuliini kdrgus maapinnast min. 5,5m. \ 1Miekr:%toggxg}_—sc§]7 pBJEr;n% otsakork / EhltatUd ka|tset0ru MARKUSED KOIDE /OBJEKT STAADIUM KUUPAEV: MUUDATUS
- \ \ | / e : : : :
A0° Kapa vkt 83 LP \ — ; ; proJekTEERWA: Kristjan Toro
A Mikprotoru otsa panna otsakork \‘ ) / EhltatUd ka|tset0ru oROUEKTUUHT  Liina Randvoo / TP 08-2024 v0l
8 Tierre EFXPFO7 DB 7 \\ / W Ehitatud |||tum|Sk||p WS ) LEHT/LEHT | T00 NUMBER:  GRUPP:  JOONISE NUMBER:
| B Y ey L Randvoo /10 | 23008 EL 401
— ~. 1~y N / o N\ i N N M | — — — — — — — — —
S / 3 9 10 11 12 A 13 14 15 16 17 18 | 19 | 20 21 22 23 | AO
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| o o)
: — TR — — ) Kapa vkt 14 AN y Sidedhuliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele| 22
| } K'nn'neKlgi?'Sr:t'gflf PE p1u1uor;(rg|ge(l1_2;§$ Kapa vkt 13 ja 14 LP \y/ Elektrilevi mastidele.
! T iaaldamissii “min 1.5 / Mikrotoru otsa panna otsakork 30cm allapoole alumisest elektrikaablist.
N . . - - 1 ! ‘ oru_paigaidamissugavus min_t,om Tierre EFXPFO7 DB 7 AN Sidedhuliini kdrgus maapinnast min. 5,5m.
R | Puurimise alguse— ja
e ———————— T | |

ISpukaevik 1x1.5m

| ‘ Puurimise alguse— ja N\ | Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
1 I8pukaevik 1x1.5m / AN | Horisontaalne puurimine ca 6m, siigavus 1,2m
i — \\ puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50

N : NG SRR, \ Kapa vkt 33 ja 34 LP
ya 21705056 0190 o7 NSy N Mikrotoru otsa panna otsakork /
Sidedhuliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele| <t 2 v s i vy > Tierre EFXPFO7 DB 7
Elektrilevi mastidele.
30cm allapoole alumisest elektrikaablist.
Sidedhuliini kdrgus maapinnast min. 5,5m.

| ! Suvila tee 28 LP

\ ! Mikrotoru otsa panna otsakork
\
\
\

Tierre EFXPFO7 DB 7

///
///

| oT —] )
B ‘ | = Puurimise
i .
\
|

/ o) \ . SN 3 / b
. 4 54 N 3 : / - S&XOW - BN o 9. A9 ry 4P 49.53
P . / P . ) \ N\ N 9,8 . 49.53

Kapa vkt 20 ja 21 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

o [18pukaevik 1x1.5m
- -

B

Tierre EFXPFO7 DB 7 )
“ 7~ ; N Kapa vkt 31 ja 32 LP Ve N Multitoru paigaldada kinnisel meet
/ \ . g S : Mikrotoru otsa panna otsakork /// \\ Horisontaalne puurimine ca 9m, §
/ \ N 3 )56: C % 774 7 A i . , Si &
/ [Kapa Gldmaa/4 ja /5 P N ol G Tierre EFXPFO7 DB 7 Y N puurauku, sissetdmmatav toru 1x]
/ Mikrotoru otsa panna otsakork N\ : /
/ Tierre EFXPFO7 DB 7 \\ . p
| Kapa vkt 8 LP \ AN " |Kapa vkt 45 ja 46, 46/1 LP |
Mikrotoru otsa panna otsakork N / Mikrotoru otsa panna otsakork Projekteeritud sidekaev
Tierre EEXPFO7 DB 7 AN // Tierre EFXPFO7 DB 7 Tulp KKS1-P3

W

Multitoru paigaldada kinnisel meet/odil

T Horisontaalne puurimine ca 6m, sligavus 1,2m
/\\ I\K/I?kprgtglrﬁ l’?sqLF;)qnnq otsakork puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50
A \ Tierre EFXPFO7 DB 7 N /
/ : / N : Projekteeritud sidekaev \. Multitoru paigaldada kinnisel _meetodil
/ o Sidedhuliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele N N Tiitip KKS1—P5 N H°”S°”kt°°'”? puurimine ca 7"‘:1 stgavus 1.2m
/ § Elektrilevi mastidele. SideShuliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele ) NUPT VRt O - Lpuurauku, sissetommdtav foru X
/ - 30cm allapoole alumisest elektrikaablist. Elektrilevi mastidele. NS
/ ™~ Sidedhuliini kdrgus maapinnast min. 5,5m. 30cm allapoole alumisest elektrikaablist.
— / ~ , N Sidedhuliini kdrgus maapinnast min. 5,5m. 7 7
, N . , N Multitoru paigaldada kinnisel meetodil N N -
/ N . Kapa vkt 18 LP Horisontaalne puurimine ca 6m, siigavus 1,2m N Kapa vkt 56 ja 57 LP
/ \ AN Mikﬁ*otoru otsa panna otsakork <O puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50 N Mikrotoru otsa panna otsakork
/ N L P / N ~ N\ Tierre EFXPFO7 DB 7
) / . . |Tierre EFXPFO7 DB 7 N Vs K Kt 43 o 44 P
D y Kinnine |dbiminek — puurimine L=161m : AN // M?kprgtc\:ru otSCJJoponno otsakork
, | e Péoitsetpru PE-11|2xg,6 (1%t§tON) / 2170 056 AN /// Tierre EFXPFO7 DB 7
/ aitsetoru sisse paigaldada multitoru Kapa vkt 6 ja 7 LP g ; A/ Ka kt 30 LP N - g o -
/ c p i N . ; y . ay S pa v K A ) 5/ Kapa vkt 68 LP
/ /7 . 16x7(3,5)+3x14/10 Y 5 £, Mikrotoru otsa panna otsakork ) \ /o on / N Mikrotoru otsa panna otsakork| \ & O N , /%, \ Mikrotory otsa panna otsakorki—_ ¥ "
) Toru paigaldamisstigavus min 1,5m OIS Tierre EFXPFO7 DB 7 N I Gl P % AN Tierre EFXPFO7 DB 7 \, 156: OQ0 \ NNy 2 o " |Tierre EFXPFO7 DB 7 AN
/ / ~ Y AL / ;o “ N v Y | N , | e N\ o 5 2N\ 800 % N 2\
//I \\\\\\ S Nye ) //’—:' A 3‘,_.’;' N ) X , 7/ N ) / N . ) . h N4 /
|| 'S / e xS / /T~ g ] SO i i - \ / K P77z VS 74 Multitoru paigaldada kinnisel meetodil e [ |
/ 3 ~—— | ; N/ o . N/ . ‘ . ’ N ’ 7% Horisonl:cqolne pjlc.luriminte C?c 6m,1 s1u§\?e/g(s) 1,2m X .
/ - ; / uurauku, sissetdmmatav toru 1x &
/ AN \\ 4 Multitoru paigaldada kinnisel meetodil 2 7
' Ny N 7 Horisontaalne puurimine ca 6m, siigavus 1,2m \ /
/ K kt 17 LP N4 ; 3 AN /
M(i]kﬁ'gtc\)/ru otsa panna otsakork N7 puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50 N %
Kapa vkt 5 LP " Tierre EFXPROY DB 7 Kapa vkt 28 ja 29 LP \ ‘ Kapa vkt 54 ja 55 LP /
/ Mikrotoru otsa panna otsakork N ' Mikrotoru otsa panng otsakork N Mikrotoru otsa panna otsakork| yd
E Trerre EFXPFOY DB 7 \. \ Tierre EFXPFO7 DB 7 N Tierre EFXPFO7 DB 7 AN y
/ B 7 AN Kapa VKT 55 RN V4
/ 5 / \\ \\\ //
,/i/\ / \ 7~ - />\/\
L / N [Kapa vkt &1 Ja 42 1P . |Kopa vkt 67 LP
/ . SideShuliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele " |Mikrotoru otsa panna otsakork a . | VIKFotory o7Sa P
/ Elektrilevi mastidele. | ~_~ [Tierre EFXPFO7 DB 7 . \
— / 30cm allapoole alumisest elektrikaablist. \ \\
/ Side&huliini k8rgus maapinnast min. 5,5m. VRN N //
/ - / \\\
/ / Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
/ : Horisontaalne puurimine ca 9m, sligavus 1,2m \. S/
/ puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 \\ /
/ Multitoru paigaldada kinnisel meetodil ¢ i L ‘ ~ N N
/ Horisontaalne puurimine ca 15m, sligavus 1,2m T~ 088 ) AT 27\ - ]
F / puurauku, sisset§mmatav toru 1x1PVC100 / ok ‘ NPT \ ,\KA.C'Ifthkt 2t7 LP tsakork Kapa vkt 40 LP /A\\
/ )5: 032 < [ A Y (A S, X 97 7 AN ‘ Tilerrroe OI-ELI;XBFSC% PSE’;”g otsakor Mikrotoru otsa panna otsakork \ V4 N
/ . tn 1 - Tierre EFXPFO7 DB 7 Multitoru paigaldada kinnisel _meetodil N
/ paig \
/ i ; Kapa vkt 155 LP AN Horisontaalne puurimine ca 7m, siligavus 1,2m AN
/ Puurimise olgus;a)lj?eg;rli “_ Y Mikrotoru otsa panna otsakork \/\ puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50 .
/ : . 5 . ey’ | Tierre EFXPFO7 DB 7 // \ ) D ~ AN
/ S Kapa vkt 3 ja 4 LP 5 N AGS 4 . / AN < \\ // -
/ S F Mikrotoru otsa panna otsakork : ¢ TN o @’ x 4 g Multitoru > — - : . ‘ "
- o . - paigaldada kinnisel meetodil \. / Kapa vkt 65 ja 66 LP
/ S Tierre EFXPFO7 DB 7 Horisontaalne puurimine ca 17m, siigavus 1,2m N\ / Mikrotoru otsa panna otsq-
//’ S puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 \X/ Tierre EFXPFO7 DB 7
) ‘\\\ \\\\ \\\ // N Q\Q
™~ / .
/ . \ N\ / / N\
y ~. ; VA ¢ o _— \ \ \ 4 N s
~ - ’/ ) ~— S/ 003 N 2/ \ . \ \ . /// \\\ N
/ T Kapa vkt 26 (P Kapa vkt 52 ja 53 LP / N o/
G y ~._ Projekteeritud sidekaev Mikrotoru otsa panna otsakork Mikrotoru otsa panna otsakork}” AN -
/ ) Tulip KKS1-P2 . Tierre EFXPFO7 DB 7 Tierre EFXPFO7 DB 7 N\
// ’ / 49,6 g‘ “}1 AN N\ 3 6C . N e 9300 N y \\\
/ ¥8.57—Sadi a N \ <@ vkt 59 S A 7 N \ /
) // N Y 7 \ \\ % .
// / Multitoru paigaldada kinnisel meetodil ye AN N\ \\ P g -
y /™ Horisontaalne puurimine ca 12m, siigavus 1,2m| ~ Kapa vkt 39 LP I \\\/
/ ~ puurauku, sissetémmatav toru 1x1PVC50 Mikrotoru otsa panna otsakorkf* a7 TN 48 N
| TN " Tierre EFXPFO7 DB 7 oy == \ .
/ - ~ AN // . /' / A ’ v ) ’ \\\
N / O\ V7 S\ ; Y - ~ / - - -
- o / \ y N It TR v S Kapa vkt 50 ja 51 LP / Projekteeritud sidekaev )
————————————————————————— - e ) S N4 31705 AN , L Mikrotoru otsd panna otsakork Tulp KKS1-P2
/ S - — —— Tierre EFXPFO7 DB 7 < (IMBOL -
7/ . Kapa vkt 24 ja 25 LP Side&huliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele I - / . SUMBOL:
/ — - / J ilevi i I N\ o \ —
Puurimise alguse— ja / N Mikrotoru otsd panna otsakork 30 I e I’;lekttr'lel\"k,:n.ESt'gl‘?li' 31705: AN / 317 6:0590 N Projekteeritud sidetrass
H y; I8pukaevik 1x1.5m |Tierre EFXPFO7 DB 7 ) 30cm allapoole alumisest elektrikaablist. apa . K kt 63 N H
/ N S S Sidedhuliini kdrgus maapinnast min. 5,5m. Kapa vkt 63 ja 64 LP . Projekteeritud hulin
o ) . / X Mikrotoru otsa panna otsakorkN
T T !:’ Kinnine |dbiminek — puurimine L=7mlsc00 \\ /'/ \\\ \\ggi':// /// \\\ Tierre EFXPFO7 DB 7 N /== ProjekteeriwdSidEtraSSkinniselmeetOd”
R . | \ Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) AN yd ) V e o
\ | \ Kaitsetoru sisse pOigG|(dOd§] multit/oru //\\\ \\ K,/ s . / Projekteeritud sidekaev, KKS-2
\‘ | \ 16x7(3,5)+3x14/10 y ~ AN |rapa v Ja ‘ Multitoru paigaldada kinnisel meetodil Projekteeritud side litumispunkt
’ \ \ | \ Toru paigaldamissligavus min 1,5m / ~ \\ s 'IMIkrOtOI-ELI-ngIC-'S(§17 pgémg otsakorkk Horisontoc?lneg budrimine o 7m. sigavus 1,2m rojekteeritud side litumispun ‘
“ \ | / N lerre puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 Projekteeritud sidekapp
\ KQPG vkt 1 ja 2 LP \ N\ \\ Y, Projekteeritud puurimiskaevik
H : | Mikrotoru otsa panna otsakork Kapa uldmaa ja /1 LP . N e .
£ \ Tierre EFXPFO7 DB 7 Mikrotoru otsa” panna otsakork N . : NS AN % %, Katete taastamine
\‘ r‘ / Tierre EFXPFO7 DB 7 Multitoru paigaldada kinnisel meetodil . AN o
“ ‘ / N Horisontaalne puurimine ca 6m, sligavus 1,2m N \_[Roheluse tee 23 LP . L Teekaitsevond
\ / N puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 Multitoru paigaldada kinnisel meetodil N\
\_J \ \ / A Y ~ \ puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50 \\\ v 7 Veekaitsevoond \_J
\ | \ Puurimise alguse— ja / AN N NN N —
p———— \ IBpukaevik 1x1.5m / N RN 4 ) Kinnistupiir
\ : \\\ Sidedhuliini (multitoru) paigaldamine olemasolevatele NN\ Kapa vkt 61 ja 62 LP —_—— e — Olemasolev veetrass
| \ ™~ Elektrilevi mastidele. AR y Mikrotoru otsa panna otsakork
\ W 7 N 30cm allapoole alumisest elektrikaablist. " i 48 o 49 P T e Tierre EFXPFO7 DEi 7 —— ———— — Olemasolev Kanalisatsioon
‘ T 17 / ~. Sidedhuliini kdrgus maapinnast min. 5,5m. VY : 4 . apa v Ja N\ 4
RN iy ~. =k . Y 7 \ Mikrotoru otsa panna otsakork| . = . e
— c | 1 ‘ S )z N Kapo . . y / ; - ¢ N Tierre EFXPFO7 DB 7 o\ P Olemasolev sadeveetrass —
v | N\ e BN S 77 |Kinnine Adbiminek — puurimine L=23m ) e \\ o N . h NN S 5 KIRJELDUS:
A W RN o DY ! 1.~ |Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) e N /\{ S Olemasolev drenaaz -
' corsn pO0000000000000029 55222 S Vil | (S Kgltsetoru sisse pdigaldada multitoru Kapa vkt 35 ja 36 LP o X A N /7 . Olemasolev KP 8huliin
1Bx7(3,5)+3x14/10 “|Mikrotoru otsa panna otsakork g . N 2
Toru’ polgolfomlssugqvus min 1,5m teest // Tierre EFXPFO7 DB 7 N\ . // — Olemasolev MP kaabelliin
( = ' /// /
// N \\ // —_—— —— — Olemasolev sidekanalisatsioon K
, N
// . </ \\ " /L 80 1P — . —— Olemasolev optiline sidekaabel
, N\ N apa v
// v > AN Mikrotoru otsa panna otsakork MARKUSED:
e / \\ p ‘| Tierre EFXPFO7 DB 7 .
B e —— N
Projekteeritud sidekaev 7

KKS—-2

1. Kdik t6dd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda
Eesti standardist EVS 843:2003 “Linnatdnavad” ja EE 0,4..20 kV. Vérqustandardist. —

Kapa vkt 71 2.Projekteeritud maatrassi paigaldamissiigavus peab olema min. O0,7m maapinnast,
Mikrotoru ot| ristumisel kdnni— ja s8iduteega min 1,0m maapinnast. Riigiteele projekteeritud sidetrassi

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 6m, siigavus 1,2m

e puurauku, sissetSmmatav toru 1x1PVC50 Tierre EFXPR paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maaiiksusel min 1,0m
\ “ Y YY: \\ yd maapinnast ja Idhemal kui 1,0 m muldkeha ndlvale kaabli paigaldamise minimaalne
| YISrS 5 O sugavus on 1,2 meetrit Umbritsevast maapinnast.
|_ " < ' / \'/) 4 \\ / . . . . . . . . . |_
! ’ T~ PN 3. Ristumisel olemasoleva tehnovérquga teostada ristumine olemasoleva tehnovdrgu alt, kui pealpool pole vdimalik kinni
w m’igrttsri tf; |_1P LP gk / ‘ N2 '\Kﬁ?k;?gtc\)/rlﬁ ‘;ZSGLF;QHHO Steakork e \\\ \ (| pidada ndutavast siivisest. Kdik reservtorude otsad sulgeda I3ppkaantega ning kdik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.
| [Hiie tnh 21 LP Mikrotoru otsa panna otsakork A ‘ / Tierre EFXPFO7 DB 7 e AN ~ Raabiti kulgemisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:
| [ Mikrot t tsakork ‘ Tierre EFXPFO7 DB 7 Y N - ) e
| Mikrotoru, oted, panng otsakor | Lahtine Kaeve Y . Kapa vkt 69 ja 707LP 1,0 m - Veetoru ja kanalisatsioon
f Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)

Mikrotoru otsa nna otsakg

. - . - /" |Kapa vkt 58 ja 59 LP Tierre EFXPFOZ/OB 7 1,0 m - Gaasitoru
— \ Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru | Mikrotoru otsa panna otsakork N 01 — madaloi kaablid —
| a\ . 16x7(3,5)+3x14/10 e Tierre EFXPFO7 DB 7 »|-m = madalpingé kaabl
\‘ ‘ Toru paigaldamissiigavus min 1,0m // 0,5 m - Sidekaablid
B B \ \ - e 0,5 m - Soojustoru
| ) . S~ < g“ Ristumisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:
M S~ T~ X 0,2 m — Veetoru ja kanalisatsioon M
L S~ N\ 0,3 m - Gaasitoru
S Y. ™~ Multitqru paigaldada kinnj 0,1 m - Elektrikaablid
. / ~~ N Horisontaalne puuriming”c 0.2 m — Sidekaablid
N ~__ puuradku, sissgtdmmatav ’ i
S ~__ 0,2 m — Soojustoru
<// T~ N \ 4. Murukatete jo teede taastamine:
) LA ™~ \\\ Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed jo muud rajatised
~__ & s \\ tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise tditmisel tihendada pinnast.
™~ ) k Sy ﬁMyJﬁtoru paigaldada ki 5. Tunneli ehituse ajal tuleb kaablid kaitsta tdiendavate kaitsetorudega ning toestada.
S~ o/ orisontaalne puuriming Pdrast ehitust paigaldada kaablid tagasi Sigele siigavusele vastavalt nGuetele.
~_ 7 puurauku, sissetdmmat
b ~ \\\ . . ~r
N ~ N Kaevise ristlGige N
~_ \.
- —— 0 f Vo - ~ \\ )
- | Kinnine ldbiminek — puurimine L=103m I r— ; : ~__ N -
T Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) Puurimise algusekaevik ~— N /4\: Taastatav
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru 5 : pealiskit
. o 16x7(;5,5)+3x14/10 £
Toru paigaldamissiigavus min 1,5m teest / OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE = Tagasitéide
|| / ] | O ] ) | . |
N / / ‘ /> ~ livpinnasest
~_ / S
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- ~ / m| prussi
| ~_ / prussid - 1 ]
~_ / kergkruus v8i "\ pehmenduskiht 0,1m W
P \ S~ e / Killustik Ui i‘L autokummidest — Liivalus P
~_ ~ ~ /,/ filterkangas - z tihendada k=0,98
‘ —~ _ ~ - /, o e ) Bhiirry) _ O'1m O'1m
| ~/ _ ol.ol. maapind
“ /// / | | ~ .
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\ P /
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| \ 0002 /
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1 NS Ristumine riigiteega nr 11240 - h /
‘ T8dva—Hageri tee km 8,61 (vt.I8ige nr.3) ~__ - //
Kinnine Idbiminek — puurimine L=16m - h /
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) ~ \}/ Geodeesia:
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru - cogeesia:
16x7(3,5)+3x14/10 . T ) X . .
Toru paigaldamissiigavus min 1,5m teest STV ~_ 1.Geodeesia 24 00, t66 nr. 7956-23, 07.2024. Koordinaadid riiklikus L—Est'97, kérqused EH2000 siisteemis.
1 uvila tee ~ -
‘ Mikrotoru otsa panna otsakork - /
Tierre EFXPFO7 DB 7 ) N | | | |
Projekteeritud multitoru 1x7/3,5 T~ . « g . . _— . . Viide Kogus Muudatus Init. Kuupdev
L \ : Elektrilevi litumisprojekti tingmargid = " Y
\ / TOO NIMETUS:
Kinnine |dbiminek — puurimine L=116m ." p : :
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) i amoress:  Aespa alevik, Kohila vald, Rapla maakond
ﬁ(g;tiféogsj_i_gi%sz/ﬁ)gigoIdodo multitoru e Ehitatud mada|p|ngekaabe| ) . e Rednet OU
R Toru oai o . ) ) R
paigaldamissiigavus min 1,5m e .
Eh!tatud ke_skplngekaabel oows: Asendiplaan P 1500
~_ [Puurimise alguse— ja o / e / EhltatUd ka!tsetoru oroumkrerun Kristian Toro MARKUSED: KOIDE /OBJEKT STAADIUM: KUUPEV: MUUDATUS:
T Idpukaevik 1x1.5m \ e Kinnine Idbiminek — puurimine L=6m Ehitatud kaitsetoru ) ! / TP 08-2024 vOl
L \ Kaitsetoru PE Opto 63x3,8 (1250N) e / . . . PROJEKTWUHT:  Liina Randvoo
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Ristumine riigiteega nr 11240
eri tee km 8,61 (vt.Idige nr.3)
Idbiminek — puurimine L=16m
aitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
Jtoru sisse paigaldada multitoru

16x7(3,5)+3x14/10
Idamissiigavus min 1,5m teest

Puurimise alguse— ja
I8pukaevik 1x1.5m

1.72

A
o=
o
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“:\;«‘
| eC

\ ‘
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Suvila tee 11 LP

Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Projekteeritud multitoru 1x7/3,5

Kinnine |dbiminek — puurimine L=116m
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru
16x7(3,5)+3x14/10

Toru paigaldamissiigavus min 1,5m

Puurimi‘se alguse— ja
I8pukaevik 1x1.5

“Suvila tee

Kinnine Idbiminek — puurimine L=116m]\
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) \
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru
16x7(3,5)+3x14/10

“|Toru paigaldamissiigavus min 1,5m

31705:0
Ku

)5: 041; 0250
vkt 25

Kinnine Idbiminek — puurimine L=6m
Kaitsetoru PE Opto 63x3,8 (1250N)

Toru paigaldamissiigavus min 1,0m maapinnast

Kinnine |dbiminek — puuripine
Kaitsetoru PE Opto 63x3,8 (1
Toru paigaldamissiigavus min 1,dm maap

Lahtine kaeve

Multitoru paigaldamine

Toru paigaldamissiligav

Haljasala taastamine (v,
Kruuskatte taastamine

| joonis 4—03

Mahasidu all min. baigoldomissﬂgovus

///
//
/
/

Kinnine |dbiminek — puurimine L=27m
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru \
16x7(3,5)+3x14/10

Toru paigaldamissiigavus min 1,5m

) / /!
4 . A / yd
% |Suvila tee 17 LP ’
, g -~ |Mikrotoru otsa pgrha otsakoprk /
; —— Tierre EFXPFO7 BB| 7 /
H///;gj.;z Projekteeritud /multftoru 1x7|/3,5

Projekteeritud sidekaev //// /,
KKS-2 S ya
T N \ \/ v
> \ \ N
/ // <
Mahasdidu all min. paigaldamissiigavus T
/
wavrw W) VASWY [ awy ///
: /// AN
v\ s )
Kinnine Idbiminek — puurimifie [L=88m // //
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) J /
Kaitsetoru sisse paigaldgda multitoru ' /'/
16x7(3,5)+3x14/10 S/
Toru paigqldomissij/g&Js min 1[,5m //
. P //’
,// &

Muliftoru paigaldada kinnisel meetodil

suindpuurimine ca 22m, siigavus 1,2m

uurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100

N

AN .
D01: 8
ba tn 8

Lepa tn 8 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

\\

\

[ .. Kinnine [gbiminek — puuriming L=5m| | <
et S Kaitsetoru PE Opto |63x3,8 ([1250N) |~
208y /) Toru paigaldamjiésiigavis min 1,0m madpinnast|; |

/@}\P&_bﬁ/ f 7 TN

31701:001: 0C
Tamme tn 14

Tamme 13 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Lepa 26 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

“Tamme tn 12

Tamme 10 ja 12 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Lepa 30 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

N

31701:00
Tamm

31701:001: (
Tamme tn

Kaarli tee 31 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

Tierre EFXPFO7 DB 7

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
suundpuurimine ca 26m, sligavus 1,2m
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50

Lepa 22 LP

Mikrotoru otsa panna otsakork

Tierre EFXPFO7 DB 7
AN /
N y

D085 NS

i 11 X
SN

Tamme tn 9 ja 11 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Tamme 6 ja 8 LI5

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
suundpuurimine ca 50m, sligavus 1,2m

Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

01: 001: 0075 %
pa tn 34 v/ N

Lepa 34 ja 36 LP AN

N\ > .
N N //

Multitoru paigaldada kinnisel rlneetodil \:\Q
suundpuurimine ca 40m, siigavus 1,2m s
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 .

N

/" |Tamme 2 ja 4 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Kinnine |dbiminek — puurimine L=8m
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)

Toru paigaldamissiigavus min 1,0m maapinnast

\\

Téru paigaldamissiigavus min 1,0m L
Projekteeritud sidekaev
Tulp KKS1-P2
Suvila tee 19 LP o }
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7 Lepa tn 6 LP
. . . Mikrotoru otsa panna otsakork
Projekteeritud multitoru 1x7/3,5 Tierre EFXPFO7 DB 7
Kinnine |Gbiminek — Pﬁurimine L=35m \\</
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) AN
_AKaitsetoru sisse paigaldada multitoru AN
16x7(3,5)+3x14/10 N
Toru paigaldamissiigavus min 1,5m N\
—— Kinnine |dbiminek — puurimine L=10m
- Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
Toru paigaldamissiigavus min 1,0m maapinnast
— N /
Lahtine kaeve L=45m L P
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) Multitoru paigaldada kinnisel meetodil . -
Toru paigaldamissligavus min 1,0m Horisontaalne puurimine ca 7m, sligavus 1,2m N Projekteeritud sidekaev
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50 N Tulp KKS1-P2
16x7(3,5)+3x14/10 \y/
Lepa tn 2 LP /
Mikrotoru otsa panna otsakork /
Tierre EFXPFO7 DB 7

\

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 17m, siigavus 1,0m
puurauku, sissetSmmatav toru Pe Opto 110x6,6(1250n)

>X{Mahasdidu all min. paigaldamissiigavus
7 H1,5m

Lepa tn 5 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

AN 31701:001: 008
N\, Ve Tamme tn 6

S/
/ /
yd

| puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100 e
T UUT, UUG0 7

~ &

N\

\\

Lepa 18 ja 20 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

. elakENalal=wi

1|Lahtine kaeve L=205m
Multitoru paigaldamine pinnasesse
Toru paigaldamissiigavus min 0,7m
Haljasala taastamine (vt.joonis 4—03)
Kruuskatte taastamine (vt.joonis 4—03)

. Mikrotoru otsa panna otsakork
. |Tierre EFXPFO7 DB 7 \

Lepa 14 ja 16 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 6m, siigavus 1,2m
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50

Tamme tn 1 ja 3 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Kaarli tee 27 ja 29 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
suundpuurimine ca 9m, siigavus 1,2m

\\\ .

. Projekteeritud sidekaev
| Tuup KKS2-P2

puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50

e Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
e Horisontaalne puurimine ca 5m, siigavus 1,2m
’ puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50

Lepa tn 23 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

[Lahtine kaeve L=245m
Multitoru paigaldamine pinnasesse
Toru paigaldamissigavus min 0,7m
Haljasala taastamine (vt.joonis 4—03)
Kruuskatte taastamine (vt.joonis 4—03)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 6m, siigavus 1,2m

[Kaarli tee 19 ja 21 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork

Tierre EFXPFO7 DB 7

31701:00
Tamme

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
Horisontaalne puurimine ca 5m, siigavus 1,2m
.| puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50

Lepa 15 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Lepa 10 ja 12 LP

Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil

Horisontaalne puurimine ca 45m, siigavus 1,2m

puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC100

\\
\\

g y
P

‘[Lahtine kaeve L=245m
|Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) .
~NToru paigaldamissiigavus min 0,7m
. |Haljasala taastamine (vt.joonis 4—03) .

Kruuskatte taastamine (vt.joonis 4—03) N\,

Kinnine I'dbiminek — puurimine L=11m
JKaitsetoru PE opto 63x3,8 (1250N)

A Lepa 7 ja pb&ik 2 LP

~/|Toru paigaldamissiigavus min 1,0m maapinnast

Lepa 9 LP

Mikrotoru otsa panna
Tierre EFXPFO7 DB 7

\ Mikrotoru otsa panna otsakork
\ Tierre EFXPFO7 DB 7

Kinnihe |Idbiminek — puurimine L=8m
Kaitsetoru PE opto 63x3,8 (1250N)
Toru paigaldamissiigavus min 1,0m maapinnast

\

Kinnine |dbiminek — puurimine L=9m
_YKaitsetoru PE opto 63x3,8 (1250N)

... [Toru_paigaldamissiigavus min 1,0m maapinnast

Bussi peatuse all min. paigaldamissiigavus
2,5m

Kinnine Idbiminek — puurimine L=194m
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)

Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru
16x7(3,5)+3x14/10

Toru paigaldamissiligavus min 2,5m maapinnast

Toru paigaldamissiigavus min 1,0m
truubi alt

\
\ \
\

\
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2 Projekteeritud puurimiskaevik

% Z Katete taastamine
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MARKUSED:

1. Kdik t6dd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda
Eesti standardist EVS 843:2003 “Linnatdnavad” ja EE 0,4..20 kV. Vérqustandardist.

2.Projekteeritud maatrassi paigaldamissiigavus peab olema min. O0,7m maapinnast,
ristumisel kdnni— ja s8iduteega min 1,0m maapinnast. Riigiteele projekteeritud sidetrassi
paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maaliksusel min 1,0m
maapinnast ja Idhemal kui 1,0 m muldkeha ndlvale kaabli paigaldamise minimaalne
sugavus on 1,2 meetrit Umbritsevast maapinnast.

3. Ristumisel olemasoleva tehnovérquga teostada ristumine olemasoleva tehnovdrgu alt, kui pealpool pole vimalik kinni
pidada ndutavast siivisest. Kdik reservtorude otsad sulgeda Idppkaantega ning kdik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.
Roobiti kulgemisel tehnovrkudega tagada min. kujad:

1,0 m — Veetoru ja kanalisatsioon

1,0 m - Gaasitoru

0,1 m — madalpinge kaablid

0,5 m — Sidekaablid

0,5 m — Soojustoru
Ristumisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:

0,2 m — Veetoru ja kanalisatsioon

0,3 m — Gaasitoru

0,1 m - Elektrikaablid

0,2 m - Sidekaablid

0,2 m — Soojustoru
4. Murukatete jo teede taastamine:

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed jo muud rajatised

tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise tditmisel tihendada pinnast.

O. Tunneli ehituse ajal tuleb kaablid kaitsta tdiendavate kaitsetorudega ning toestada.
Pdrast ehitust paigaldada kaablid tagasi Gigele siigavusele vastavalt nduetele.

Kaevise ristldige

W/ / 27 /J\ Taastatav

pealiskit
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kergkruus voi 2 l pehmenduskiht 0,1m
killustik Ui i‘L autokummidest —
filterkangas I S

ol.ol. maapind

Liivalus
tihendada k=0,98

‘ Asfaltkattega konnitee

Sidetrassi kaeviku I6ige asfaltkattega konnitee korral

Taitepinnas (K10 5: Ki=0.92]

Keskliv - £0,5; KI=0,92) kaabli peal
cm (KT>0,5: Kt=0.92) kaabli peal
inn:

Geodeesia:

1.Geodeesia 24 00, t66 nr. 7956-23, 07.2024. Koordinaadid riiklikus L—Est'97, kérqused EH2000 siisteemis.

Elektrilevi litumisprojekti tingmér\gid\

\\
N

Ehitatud madalping\e\ka\abel
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“TSuvila tee 25 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Projekteeritud multitoru 1x7/3,5]|

Elektrilevi litumisprojekti tingmargid

Ehitatud madalpingekaabel
Ehitatud keskpingekaabel
Ehitatud kaitsetoru
Ehitatud kaitsetoru

] Ehitatud liitumiskilp

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil
suundpuurimine ca 24m, sligavus 1,2m
puurauku, sissetdmmatav toru 1x1PVC50

Suvila tee 27 LP

Mikrotoru otsa panna otsakork

KKS—2

Projekteeritud sidekaev|

“14x7(3,5)

Kinnine I'dbiminek — puurimine L=390m
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru

Toru

agigaldamissiigavus min 1,5m maapinnast

Tierre EFXPFO7 DB 7

-7 - - “\‘
/4/ - \
- - ‘\
7 \
3170 - “‘
Aru -
3170 ‘;\
Aruve - \
Kinnine Idbiminek — puurimine L=390m
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N)
Kaitsetoru sisse paigaldada multitoru
4x7(3,5)
Toru paigaldamissiigavus min 1,5m maapinnast T

Toru paigaldamissiigavus bussipeatuse alt
min 2,5m maapinnast

—T"J.C]\V\C] tee 1

/

MahasGidu o4II min. paigaldamissiligavus

1,5m

{\Ehitusala

Suvila tee 29 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Projekteeritud multitoru 1x7/3,5

31707

Suvila t

Puurimise alguse— ja

Kinnine |dbiminek — puurimine L=84m //
Kaitsetoru PE 110x6,6 (1250N) g

. }‘ I8pukaevik 1x1.5m

Toru paigaldamisstigavus min 1,5m maapinnast

T

//
Ve

Toru paigaldamissiigavus min 1,2m kivikindlusest
ja truubist

Ehitusald

Suvila tee 31 ja 33 LP
Mikrotoru otsa panna otsakork
Tierre EFXPFO7 DB 7

Ehitysala

Projekteeritud multitoru 4x7/3,5
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MARKUSED:

1. Kdik t6od teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Sealhulgas kaablite paigaldamisel juhinduda
Eesti standardist EVS 843:2003 “Linnatdnavad” ja EE 0,4..20 kV. Vérqustandardist.

2.Projekteeritud maatrassi paigaldamissiigavus peab olema min. 0,7m maapinnast,
ristumisel kdnni— ja sdiduteega min 1,0m maapinnast. Riigiteele projekteeritud sidetrassi
paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maaiiksusel min 1,0m
maapinnast ja Idhemal kui 1,0 m muldkeha ndlvale kaabli paigaldamise minimaalne
sugavus on 1,2 meetrit Umbritsevast maapinnast.

3. Ristumisel olemasoleva tehnovdrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovorgu alt, kui pealpool pole vdimalik kinni
pidada ndutavast siivisest. Kdik reservtorude otsad sulgeda I5ppkaantega ning kdik kaablite kaitsvad toruotsad tihendada.
Rodbiti kulgemisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:

1,0 m — Veetoru ja kanalisatsioon

1,0 m - Gaasitoru

0,1 m - madalpinge kaablid

0,5 m — Sidekaablid

0,5 m - Soojustoru
Ristumisel tehnovdrkudega tagada min. kujad:

0,2 m - Veetoru ja kandlisatsioon
0,35 m — Gaasitoru

0,1 m - Elektrikaablid

0,2 m — Sidekaablid

0,2 m - Soojustoru

4. Murukatete jo teede taastamine:
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised
tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise tditmisel tihendada pinnast.

5. Tunneli ehituse ajal tuleb kaablid kaitsta tdiendavate kaitsetorudega ning toestada.
Pdrast ehitust paigaldada kaablid tagasi Gigele siigavusele vastavalt nduetele.

Kaevise ristlige
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killustik autokummidest ' Liivalus

filterkangas

tihendada k=0,98

0,1m 0,1m

,_ ol.ol. maapind

Asfaltkattega konnitee

Sidetrassi kaeviku I5ige asfaltkattega kdnnitee korral

Asfaltbetoonkate- (Tapsustatakse eraldi projektiga)
Killustikalus - (Tapsustatakse eraldi projektiga)

Keskiiv - 20 cm (KF>2.0; KI=0.98)
Téitepinnas (KF>0,5: Ki=0.92
[Keskiiiv - 10 om (KF>0.5: KI=0.92) kaabli peal
[Keskiiiv - 10 om (KF>0.5: KI=0.92) kaabli peal
Olemasolev pinnas

Geodeesia:

1.Geodeesia 24 00, t66 nr. 7956-23, 07.2024. Koordinaadid riiklikus L—Est'97, kérqused EH2000 siisteemis.
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