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Kinnine läbindamine 13 m  
2x Kaablitoru Ø110mm, 1250N, 13 m

LK227237
1 kohaline 

Tarbija kaablitorud
2x Ø110mm, 450N, 2 m 

Paigaldada 1VM630, 
AJ15602, 250kVA trafoga

Kinnine läbindamine 44 m 
 2x Kaablitoru Ø110mm, 1250N, 44 m

Ristmeväljajoonis RV-1 

MPL422220 Al 4G240 
3/7m 

Kaablitoru Ø110mm, 
450N, 3 m 

MPL422221 Al 4G120 
25/35m 

Kaablitoru Ø110mm, 
450N, 25 m 

KPL240068 Al 3x120+35 
120/137m 

KPL240069 Al 3x120+35 
120/137m 

2x Kaablitoru 
Ø160mm, 450N, 21 m

Paigaldus T5 teemaal
km 44,54 

Mast 10 tugedega r/b asendada samas 
asukohas uue tõmmitsatega puitmastiga.

Mast kl.4 kre H=11.
Tõmmitsad 2x l=6m, a=0,3 m.

2x Kaablitoru 
Ø160mm, 450N, 27 m

2x Kaablitoru 
Ø160mm, 450N, 15 m

Mast 1 

Paigaldus T5 kaitsevööndis
km 44,54 - 44,56
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Nektari tankla laadimistaristu elektriliitumine Kobra küla Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond

Karl M Põldsam

Elektrilevi OÜ

0,4 kV maakaabelliin torus 1W1 1W1

10 kV maakaabelliin torus 2W2 2W2

Komplektalajaam 

11A
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-T1
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Tingmärke projekteeritud:

Liitumiskilp
(punasega kilbi tegelikud mõõdud)

Katastriüksuse piir

Sidetrass

110 kV õhuliin

Tingmärke olemasolevad:

2W2 2W2 Maakaabelliin torus kinnisel läbindamisel 10 kV õhuliin

0,4 kV õhuliin
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