	LÜHIMENETLUSE OTSUS 
	Väärteoasi nr  12025139

	KOHTUVÄLINE MENETLEJA

	Päästeamet registrikood 70000585, Põhja päästekeskus, Erika 3, Tallinn 10416, Tel: 628 2000, e-mail: pohja@paasteamet.ee

	Struktuuriüksus; ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht:
Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Juri Marinets

	Koostamise aeg:
07.04.2025
	Koht:
Põhja päästekeskus, Erika tn 3, Tallinn, Harju maakond

	LÜHIMENETLUSELE ALLUTATUD ISIK

	Eesnimi:
Raimo 
	Perekonnanimi:
Harik

	Isikukood või sünniaeg ja –koht (välismaalaste ja isikukoodita isikute puhul):
37612210219
	Kodakondsus:
EST

	Elukoht: 

	Isikut tõendava dok nimetus ja nr ID AC1011866

	Kontakt: raimo.harik@muusika.edu.ee 


	ÕIGUSED

	Lühimenetlusele allutatud isikule on selgitatud Väärteomenetluse seadustiku § 548 lg 8 ettenähtud õigusi:
1) teada, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse;
2) tutvuda riikliku järelevalve käigus tehtud salvestistega;
3) anda väärteo asjaolude kohta selgitusi;
4) vaidlustada lühimenetluse otsus seaduses ettenähtud korras;
5) taotleda mõjutustrahvi tasumist ositi.

	Allkiri: 
/digitaalselt allkirjastatud/
	Kuupäev:



	LÜHIMENETLUSELE ALLUTATUD ISIKU SELGITUSED
…………………………Lasnamäe muusikakooli  tuletõkke uksed olid avatud asendis., kuna valvurid on saanud uste sulgemisest valesti aru. Tänaseks on  valvuritele selgitatud miks peavad uksed suletud olema. Hooldusfirma Pristis paigaldab tuletõkeustele magnetid 30.04.2025……Muusikakooli poolsed vabandused päästeametile rohkem seda ie juhtu.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	VÄÄRTEGU

	Väärteo toimepanemise 
aeg:                     
                          04.04.2025 a        kell: 12:46
	Väärteo toimepanemise koht:

Lasnamäe Muusikakool,  Punane 69, Tallinn

	Tõendid või tõendiallikad: 
Inspektori Juri Marinets ütlused. Pildid.


	Rikkumise lühikirjeldus: aadressil  Punane 69, Tallinn Lasnamäe Muusikakooli hoones esimesel ja teisel korrusel tuletõkkeuksed on avatud seisundis fikseeritud. Antud tuletõkkeuksed ei ole varustatud spetsiaalse seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju või ohu korral automaatselt. 
Evakuatsiooniteel asuv, tavakasutuses avatud tuletõkkeuks varustatakse seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju või selle ohu korral automaatselt.
TuOS § 6 lg 1 Piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee


	
Rikutud õigusnorm: Tuleohutuse seadus § 32 lg 1

	Väärteo kvalifikatsioon (kriipsuta läbi mittevajalik): 
	Tuleohutuse seadus § 44 lg 1
	Tuleohutuse seadus § 50 lg 1

	MÕJUTUSTRAHV

	Mõjutustrahvi määramise alus: Tuleohutuse seadus § 561 lg 2

	Ülaltoodule tuginedes otsustas Päästeamet määrata lühimenetlusele allutatud isikule mõjutustrahvi summas 80 (kaheksakümmend) eurot. Lühimenetluses määratav mõjutustrahv ei ole süüteo eest kohaldatav karistus, seda ei kanta karistusregistrisse ja sellele ei või tugineda süüteo korduvuse arvestamisel ega muude süüteo eest ette nähtud õigusjärelmite kohaldamisel. Mõjutustrahvi tasumine ositi (summad, kuupäevad, põhjus): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	OTSUSE TÄITMINE

	Lühimenetlusele allutatud isikul või tema esindajal on 15 päeva jooksul alates lühimenetluse otsuse kättesaamisest arvates õigus see vaidlustada, esitades kaebuse kohtuvälisele menetlejale.
Kaebuse esitamisel lühimenetluse otsus ei jõustu, vaid väärteomenetlus uuendatakse kiir- või üldmenetluse korras ning uuendatud menetluses ei ole kohtuvälisele menetlejale lühimenetluse otsuses märgitud kvalifikatsioon ega mõjutustrahvi määr siduvad. 
Kui mõjutustrahv ei ole määratud tasuda ositi, siis tuleb see tasuda 45 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB pank a/a EE891010220034796011, Swedbank a/a EE932200221023778606, LHV Pank a/a EE777700771003813400, Luminor Bank a/a EE701700017001577198; viitenumber 10290700005626, selgituseks „väärteoasi nr   12025139“ (otsuse nr lehe ülaservas). Otsus pööratakse sundtäitmisele kui isik ei ole 45 päeva jooksul otsuse kättesaamisest mõjutustrahvi täies ulatuses tasunud või otsust vaidlustanud. Lühimenetlusele allutatud isiku nõusolekul talle lühimenetluse otsuse elektrooniline edastamine ei muuda vaidlustamise ega mõjutustrahvi tasumise tähtaega.

	
Juri Marinets / digitaalselt allkirjastatud/
…………………………………………………………………
Otsuse teinud kohtuvälise menetleja ametnik ja allkiri
	Raimo Harik / digitaalselt allkirjastatud/ __09_ _04_____ 2025__a
Allkiri otsuse kättesaamise kohta ja kuupäev


[bookmark: _Hlk147395212]
 Väärteo kvalifikatsioon
Tuleohutuse seadus (TuOS) § 44 lg 1 Ehitise, küttesüsteemi, tuletöö või seadme tuleohutusnõuete, samuti koldevälise tule või grillimise tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni. 
Rikutud õigusnorm
TuOS § 5 lg 3 Ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet
TuOS § 5 lg 4 Suitsetamisel, lahtise leegi, seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning muu tuleohtliku tegevuse tegemisel peab välistama tulekahju ohu ja tulekahju tekkimise.
TuOS § 6 lg 1 Piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee
TuOS § 8 lg 4 Kasutada võib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi.
TuOS § 8 lg 6 Kui küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma, peab korstnat ja ühenduslõõri puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui küttesüsteemi dokumentatsioonis on ette nähtud. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu. Korstna ja ühenduslõõri puhastamisel lähtutakse käesoleva seaduse § 11 nõuetest.
TuOS § 10 lg 3 Kütus või põlevmaterjal tuleb ahju, kamina või pliidi kasutamisel paigutada neist ohutusse kaugusesse.
TuOS § 15 lg 1 Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise koha ümbrus peab olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik.
TuOS § 15 lg 2 Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel tuleb arvestada ümbruse ja ilmastikutingimuste mõju tuletegemise ohutusele.
TuOS § 15 lg 4 Lõkke tegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.

Väärteo kvalifikatsioon
Tuleohutuse seadus § 50 lg 1 Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumise eest. 
Rikutud õigusnorm
Suitsuanduri või vingugaasianduri toimepidevus või olemasolu tagamata 

[bookmark: _Hlk147394826]TuOS § 31 p 1 Tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse.
TuOS § 3 lg 1 p 4 Isik on kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu.
Korteris või elamus puudub suitsuandur või tahkekütusel töötava küttesüsteemi korral vingugaasiandur

TuOS § 32 lg 3 Elamu või korteri omanik peab elamu või korteri vähemalt ühe ruumi varustama autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga. 
TuOS § 32 lg 31 Kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik elamu või korteri varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri ka vähemalt ühe autonoomse vingugaasianduriga. Kui eelmises lauses nimetamata hoones või hoone osas on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik sellise hoone või hoone osa varustama vähemalt ühe nõuetekohaselt paigaldatud autonoomse vingugaasianduriga. 

TuOS § 31 p 2 Tuleohutuspaigaldise omanik peab korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust.
TuOS § 31 p 3 Tuleohutuspaigaldise omanik peab omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.
TuOS § 32 lg 1 Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. Eeldatakse, et tuleohutuspaigaldis on nõuetekohane, kui selle projekteerimisel, paigaldamisel, kontrollimisel ja hooldamisel on järgitud asjakohast standardit või muud samaväärset dokumenti. 
TuOS § 34 lg 2 Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustutussüsteemi, tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja suitsueemaldussüsteemi projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks pädevus vastavalt kutsestandardile, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.
TuOS § 34 lg 3 Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks ning tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimiseks ja hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. 

