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86502:001:0420
Taga-Harju

86502:001:0420
Taga-Harju

Mast nr. M206H7

Mast nr. M206H8

Mast nr. M206H9

Mast nr. M206H10

Mast nr. M206H11

Mast nr. M206H12

Mast nr. M206H13

Mast nr. M206H6

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=120m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=124m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=123m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=124m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=100m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=97m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=113m

Mast nr. M206H14

Mast nr. M206H15Mast nr. M206H16Mast nr. M206H17Mast nr. M206H18Mast nr. M206H19Mast nr. M206H20Mast nr. M206H21

Mast nr. M206H22

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=85m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=6m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=100mRekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=98m
Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=94mRekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=81m
Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=80mRekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=68m
Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,
L=57m

Rekonstrueeritav KP õhuliin Al/Fe 62mm²,

L=132m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega
mast L=11m

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega
mast L=11m  ja tugi L=14m IV klass

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega
mast L=11mPaigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m
Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m
Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m
Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m
Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m
Paigaldada III klassi kreosootimmutusega

mast L=11m

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega
mast L=11m ja tugi IV klass L=14m

Mast nr. M206H40
AJ16588, 50 kVA 21(10,5)/0,41 kV

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega
mast L=11m  ja tugi L=14m IV klass. Mastile

paigaldada mastalajaam

Olemasolev Harju alajaam
demonteerida

Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
4xA-35, L=6m
4xA-35, L=7m

EX 4x70, L=3m

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
EX 4x50, L=6m
EX 4x50, L=7m
EX 4x70, L=6m

50

Olemasolev drenaaž
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev MP kaabelliin
Olemasolev MP õhuliin
Demonteeritav liin/objekt

Olemasolev KP õhuliin
Katastripiir
Projekteeritav mast

Projekteeritav tugi

50 Projekteeritav mastalajaam

Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin

Projekteeritav tõmmits

Märkused:
1. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
2. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Taga-Harju
86502:001:0420

Taga-Harju
86502:001:0420

Lepa
86501:001:0217

86502:002:1160

Männiku

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin

Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Kontrollis

Projektijuht

Projekteeris

10EST

IP7277-1-4
M 1:1000

4

Tööprojekt

Tel. 53426415

Elektripaigaldise plaan

Mõniste- Uus Hinsiku rekonstrueerimine, Rõuge vald, Võru maakond

Keio Altoja
Keio Altoja
Keio Altoja

Elektrilevi OÜ


