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 AJ15643, 100 kVA trafoga.
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Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.
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Asfalttee

Projekteeritud 10 kV maakaabel Al3x120,1250N Ø160 kaitsetorus.
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel AXPK4G120,1250N Ø110 kaitsetorus.
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